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Jelmagyarazat
1kV : Tervezett 0,4 kV-os csatlakozékabel
—==========— Védicsd
o : Meglévd 0,4 kV-os légvezeték
— k¥ ——— Meglévi 1 kV-os foldkabel
! ! / : Meglévd 1F légvezetekes csatlakozd
D : Ideiglenes csatlakozé vezeték
—————————— : Burkolat széle
T-C : Telekom tavkozlési alépitmény
~ = : Telekom tavkdzlési légvezeték
Sz : Szennyv(z vezetgk
viz : Vizvezeték
CAZ——: GAzvezeték
@ : Betongyamos faoszlop
[ : Nagy csicshizast vasbetonoszlop
G, : Szekrény
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Meglévé 1 kV-os féldkabel
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3x20 A (kzos)

Epitend kabel tipusa : NAYY-J 4x50 mm? SM 0,6/1 kV-os foldkabel
Nyomvonalhossz: 3m Kabelhossz: 6m
Védécsbhossz: 1m Atmérs: KPE @110 (fldben)

Megjegyzés:

- Akébeleket 0,6 m mélyen, KPE védécstben, homokéagyban jelzészalaggal kell fektetni.

- A kabeleket Gt-, valamint kbzmlikeresztezéskor (pl.: vizvezeték) véddcsdbe kell helyezni.

- Kabelarok asas kézi erbvel tériénhet, kabelarok asé gép alkalmazésa tilos!

- Kabelfektetésnél az MSZ 13207 elSirasait be kell tartani!

- Erintésvédelem modja: nullazas.

- Az érintatt kdzmUszolgéltatoktol a kivitelezés idejére szakfelligyeletet kell kérnil

- Atervezett elektromos kabel és a meglévd gazvezeték kizitt 1 m tavolsag tartando!

- A meglévd féldkabel nyomvonala csak tajékoztatd jellegll, annak elhelyezkedése pontosan nem
ismert!
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