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Megléve 0,4 kv-os |
AXKA 3x95+2x26/95 mm?
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Epitendd kabel tipusa : NAYY-J 4x25 mm? RE 0,6/1 kV-os foldkabel
Nyomvonalhossz: 23,6 m Kabelhossz: 37m
Védbesbhossz: 23,6 m Atmeérd: KPE @110 (féldben)
Védocsbhossz: 3m Atmérd: KPE @63 (oszlopon)

Meglévé 0,4 kV-os légvez
AXKA 3x95+2x25/95 mm?
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Terveézett 0,4 kV-os kabel
NAYY-J 4x25 mm?
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Megjegyzés:

- Akabeleket 0,6 m mélyen, KPE védécsében, homokagyban jelz6szalaggal kell fektetni.

- A kébeleket az uttest alatt 1 m mélyen kell fekteini, az Uttestet vagassal keresztezziik.

- A kéabeleket ut-, valamint kdzmikeresztezéskor (pl.: vizvezeték) véddcsébe kell helyezni.

- Kabelarok asas kézi erével triénhet, kabeldrok as6 gép alkalmazasa tilos!

- Kabelfekietésnél az MSZ 13207 elbirasait be kell tartani!

- Erintésvédelem moédija: nuliazas.

- Az érintett kézmiiszolgaltatoktdl a kivitelezés idejére szakfelligyeletet kell kérni!

- A tervezett elektromos kébel és a meglévs gazvezeték kézott 1 m tavolsag tartando!

- A meglévs foldkabeles csatlakozévezeték nyomvonala csak tajékoztats jellegil, annak
elhelyezkedése pontosan nem ismert!

Vetillet: EQOV Alapszin{: Bafti

tervezf; Tervezs CA . % Munkaszam: Rajzszam:
G -14343 | Lugosi Csaba 22578 NYR-csall_22578_BP_XI_Mikes

I&omvonal hossza: Bp. X1. ker., Mikes Kelemen u. 4. (804/3 hrsz.} szam alatli ingatlan villamosenergla-elistasa
2

6m
L épték: Megbizé:
1:500, 1:250 Fa;: 0 F7) ) s
mmrense | © 0 @lMUO hdlozat
Nyomvonalrajz X
innogy 1132 Budapest Vaci G4t 72-74.
~| Détum:

2017. mércius




