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Meglevo Tervezett
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gazvezeték

vizvezeték

0,4 kV—os szabadvezeték (SSZV)

0,4 kV—os szabadvezeték (ASC)
betonoszlopos tr.dallomas

vasoszlopos tr.allomas

betonhdzas tr.allomas

0,4 kV—os foldkabel

0,4 kV—os kozvilagitasi foldkabel

11 kV—os foldkabel

22 kV—os fdldkabel

132 kV—os fdldkabel

22 kV—os szabadvezeték

csatorna (gravitacios)

csatorna (nyomott)

Telekom tavkdzlési kabel/alépitmeény (réz)
Telekom tavkozlési kabel/alépitmeny (optika)
tavkdzlési kabel/alépitmeény (optika)

DIGI tavkézlési kabel/alépitmény
Siemens—Trafficom tavkszlési kabel/alépitmény
Invitel tavkdzlési kabel/alépitmeény

UPC tavkozlési kabel/alépitmeény
Novotron tavkézlési kdbel/alépitmény

GTS tavkozlési kabel/alépitmény

BKV alépitmény

tavflits alépitmény/csdvek

betonoszlop (bak, kis— és nagy csucshuzdasu)
vasoszlop

faoszlop (egyes és kettds beton gyam)
kikotott /kitamasztott faoszlop

foldelés

elosztoszekreny

kerites

kabelvégelzaro

vedocso

fold feletti/alatti tiiziviz csap/kézi kdzkut
szakaszhatar

kdrzethatar

foldelo—rdvidrezaro

szakaszbiztosito

tavkdzlési akna

Osszekdto karmantyu
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teryezett Elmu 0,4 kV—os foldkabel
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Megjegyzés:
Ovatos kézi féldmunka az eldirds!

A kdzmuUveket szakaszosan fel kell tarni.

Szakfelligyelet keres kotelezo!

A fdldkabel létesités miatt csak az oszlopok lettek feltlintetve.

Feszlltség: 3x400/230 V, 50 Hz
Erintésvédelem: TN—C

Fesziltség: 3x11 kV, 50 Hz
Erintésveédelem: vedofdldelés

Megbizé: . L ) Lo . Terv fajta:
ELMU Halozati Kft., Beruhazasi Osztaly Kiviteli terv
Munka cime: L ) o Lépték: Nyomv.hossz:
Budapest Xl., David Ferenc u. 4—6. sz. villamos ellatasa 1:500 122 m
Munka tipusa: , . . Datum: Tervszam:
0,4 kV—os foldkabel letesites
Rai tse: . 2017. 05. 17—-15
oz megnevezese Tervezett foldkabel nyomvonal
Fcsedi—Vill Bt. Tervezo: Rajzszdm: Sepland:
1055 Budapest, Szent Istvan krt. 13. { %
CS—4648
Mobil: 20-378 7563 Ecsedi Istvan L/ OZ
Tel./fax: 1—-282 0352 01-12012




