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: Tervezett 0,4 kV-os csatlakozdkabel
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oA : Meglévé 0,4 kV-os kitegelt légvezeték
/ / / : Meglevd 1F légvezetékes csatlakozé
M i : Meglévé 3F csatlakozd
- Y- — — — — __ __ __:Burkolat széle
T-C : Telekom tavkdzlési alépitmény
~T-c- : Telekom tavkozlési légvezeték
Sz : Szennyviz vezeték
Viz : Vizvezeték
GAZ : Gazvezeték
- : Meglévd kézvilagitasi lampatest
© : Betongyamos faoszlop
- : Vasbetonoszlop
@, : Szekrény

= Meglévo 0,4 kV-os légvezeték
iy AXKA 3x35+2595 mm*
| 14963/18
% o7 A\ / 4499315 5
3 i N
< N
:2 5 Epitendd kabel tipusa : NAYY-J 4x25 mm? RE 0,6/1 kV-os foldkabel
- Nyomvonalhossz: 15m Kéabelhossz;: 28 m
44987 \ VédGesbhossz:  6,2m Atmérs: KPE 2160 (foldben)
Védbesdhossz: 1m Atmérs: KPE @110 (fldben)
) = = Véd6esthossz: 3m Atmérs: KPE @63 (oszlopon)
Mas tervben tervezett -2 7~ Megjegyzés:
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Fogyaszfa’smero szekreny s d P & P T Akabeleket 0,6 m mélyen, KPE védSesében, homokégyban jelzészalaggal kell fektetni.
w2 A { <. < ‘W - - Akabeleket az Uttest alatt 1 m mélyen kell fektetni, az Uttestet vagassal keresztezziik.
Xty ¢ - A kabeleket (t-, valamint kézmiikeresztezéskor (pl.: vizvezeték) védécssbe kell helyezni.

Tervezeft NAYY-~J 4x25 mm?
‘ RE 0,4 kV-o0s foldkdbel

- Kabelarok asas kézi erdvel torténhet, kabelarok 4s6 gép alkalmazésa tilos!

r Kabelfektetésnél az MSZ 13207 elbirasait be kell tartanil

- Erintésvédelem mddja: nullazas.

- Az érintett k8zmUszolgaltatoktdl a kivitelezés idejére szakfelligyeletet kell kémi!

- Atervezett elektromos kabel és a meglévs gazvezeték kdzott 1 m tavolsag tartandé!

- A meglévé fldkabeles csatlakozovezeték nyomvonala csak téjékoztats jellegli, annak

4 4 9 8 8 elhelyezkedése pontosan nem ismert!
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