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Epitendé kabel tipusa : NAYY-J 4x25 RE 0,6/1 kV-os foldkabel
1826 / 1 Nyomvonathossz: 5,2 m Kébelhossz: 9 m
i o Véddestdhossz: 5,2 m Atméré: KPE @110
— Fogyasztasmérd
2x3x25A Megjegyzés
, . - A kébeleket 0,6 m mélyen védécsibe jelz6szalaggal kell fektetni.
820 / 2 Tervezett 1 kV-oszkabeI - Kabelarok &sas kézi erdvel térténhet kébelarok as6 gép alkalmazésa tilos!
NAYY-J 4x25mm - Kabelfektetésnél az MSZ 13207 el6irésait be kell tartani.
0 2.5 ' - Az Ut keresztezéseknél tartalék védéesd beépitése is szlikséges.
. , ' Y - Erintésvédelem médja: nullézas.
r Meglevo 1kV-os kabel ‘“" . “ B\ - - A kébelekre a kzm(keresztezésnél (pl. gazvezeték, vizvezeték) véd csdvet kell hazni.
NAYY-J 4x240mm? ' e = - Az érintett kézm Uszolgaltatoktdl a kivitelezés idejére szakfeliigyeletet kell kérmil
' —_-_135 - IR = - - Atervezett elektromos kabel és a meglévé gézvezeték kozott 1m tavolsag tartandd!
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