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Epitends kabel tipusa NAYY-J 4x50 mm? SM 0,6/1 kV-os fdldkabel
M 1 :250 Nyomvonalhossz: 16,6 m Kébelhossz: 31m
Védbesbhossz: 16,6 m Atméré: KPE @110 (foldben)
b Védbesbhossz: 3m Atmérs: KPE @83 (oszlopon)
Megjegyzés:
M B10/2 R __ egjegyzés
9.sz. - Akdbeleket 0,6 m mélyen, KPE védécsben, homokagyban jelz6szalaggal kell fektetni,
- Akabeleket at-, valamint kbzmikeresztezéskor (pl.: vizvezeték) védBesdbe kell helyezni.
1479 / 8 - Kabelérok &sas kézi erbvel torténhet, kébeldrok dsé gép alkalmazésa tilos!
1337 / 6 W= - Kabelfektetésnél az MSZ 13207 elbirasait be kell tartani!
o - - Erintésvédelem médja: nullazas.
. - Az érintett kdzmiiszolgaltatsktol a kivitelezés idejére szakfeliigyeletet kell kérni!
;i@ﬁi&g ':TY':ZS kabel - Atervezett elekiromos kdbel és a meglévs gazvezeték kézott 1 m tavolsag tartands!
Mas tervben tervezett /p _
Fo gyaszt 4SMErd szekr ény y 0 Vetiilet: EOV Y f!apszint: Balti
2 x 3x25 A (lakas) + o N o) Feleits tervezd:é' Tervezd.‘A y Munkaszém: Rejzszém: '
. O Gal zmaqga-ma / Lugosi Csaba 25400 NYR-csatl_25400_BP._XI_Rupphegyi
2x25 A + 4x16 A (Geo) G2 : = - : :
Q Nyomvonal hossza: | Bp. Xl. ker., Rupphegyi it 1337/5 hrsz. alatti ingatian villamosenergia-eflatésa
16,
¢ QL‘ - Megbizé
»e P , Sk eqgoizo;
Meglévé 0,4 kV-os légvezeték 'Y <. :iz:k,.m !
AXKA 3x95+25/95 mm? — — Pt © ” 21 A
- e | <0 @MU hAlOZza
1337/5 Nyomvonalrajz .
Détum: innogy 1132 Budapest Vé&ci Gt 72-74.
2017. auguszius




