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Jelmagyarazat

Tervezett

gazvezetek

vizvezetek

0,4 kV—os szabadvezeték (SSZV)

0,4 kV—os szabadvezeték (ASC)
transzformator dallomas

0,4 kV—os fdldkabel

0,4 kV—os kozvilagitasi féldkabel

11 kV—os foldkabel

22 kV—os fdldkabel

132 kV—os foldkabel

22 kV—os szabadvezeték

csatorna (gravitacios)

csatorna (nyomott)

Telekom tavkozlési kdabel/alépitmeny (réz)
Telekom tavkozlési kabel/alépitmény (optika)
tavkozlési kabel/alepitmeny (optika)

DIGI tavkézlési kabel/alépitmény
Siemens—Trafficom tavkdzlési kabel/alépitmény
Elmu hirkdzles

UPC tavkozlési kabel/alépitmény

Novotron tavkdzlési kdbel/alépitmény

BKV alépitmény

tavfluto alépitmeény/csdvek

betonoszlop (bak, kis— és nagy csucshuzdasu)
vasoszlop

faoszlop (egyes és kettds beton gyam)
kikotott /kitamasztott faoszlop

foldelés

elosztoszekreny

kerités

kabelvégelzaro

vedocso

fold feletti/alatti tlziviz csap/kézi kdzkut
tavkozlesi akna

Osszekdto karmantyu
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\tervezett EImU épitetthazas tr.dllomads

megléve Elmi 11 kV—os fdldkabel(ek)

ALBF (Albertfalva) aldllomas, Leanyka vonal 11/0,4 kv
K11: NA2XS(F)2Y 3x1x240 RM/25 7/11 kV
43903/

Fesziiltség: 3x132 kV, 50 Hz
Erintésvedelem: vedsfdldelés
Fesziiltség: 3x400/230 V, 50 Hz Fesziltseg: 3x11 kV, 50 Hz
Erintésvedelem: TN—C Erintésvedelem: védofdldelés
Megbizo: . o . oL . Terv fajta:

ELMU Halozati Kft., Beruhazasi Osztaly Kiviteli terv
Munka cime: L . ] o Leptek: Nyomv.hossz:

Budapest Xl., Mezokovesd ut 1. sz. villamos ellatasa 1:500 4 m
Munka tipusa: . . L Datum: Tervszam:

11/0,4 kV—os EHTR (51104/10) létesites
Rajz megnevezése: . 2017. 03. 16-52

Tervezett allapot
Fcsedi—Vill Bt. Tervezd: Rajzszam: Sepland:
1055 Budapest, Szent Istvan krt. 13. { %
— CS—3739

Mobil: 20—-378 7563 Ecsedi Istvan L/ 02 \/
Tel. /fax: 1—282 0352 01-12012




