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Nyiltarkos kabelfektetést tervezziink!

Epitend kébel tipusa :
Nyomvonalhossz: 11,2 m
Védbesbhossz: 11,2 m

NAYY-J 4x50 SE/SM 0,6/1 kV-os fdldkabel
Kabelhossz: 15 m
Atmérd: KPE @110

Megjegyzés
- A kabeleket 1 m mélyen védbesbhe jelzszalaggal keli fektetni.
- Kabelarok asas kézi erével torténhet kabelarok dsé gép alkalmazasa tilos!
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