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Tervezott 1kV-os kabel
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Tervezett 1kV-os kabel
NAYY-J 4x25mm?
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Nyiltarkos kébelfektetést tervezziink!

Epitend® kébel tipusa :
Nyomvonalhossz: 28 m
Veédbcsdhossz: 43+ 3 m

Megjegyzés
- A kabeleket 0,1 m mélyen véddcstbe jelz&szalaggal kell fektetni.

- Kabeléarok asas kézi erdvel térténhet,kabelarok aso gép alkalmazésa tilos!
- Kahelfektetésnél az MSZ 13207 el Girasait be kell tartani.

- Az (t keresztezéseknél tartalék véddeso beépitése is szlikséges.

Erintésvédelem médja: nullazas.
A kabelekre a kbzmiikeresztezésnél (pl. gazvezeték, vizvezeték) véd bcstvet kell hiazni.
Az érintett kbzmiiszolgaltatoktdt a kivitelezés idejére szakfelligyeletet kell kérnil

A tervezett elekiromos kabel és a meglévd gazvezeték kozott 1m tavolsag tartando!

Tervezett csatlakozdvezeték
Védbesd

: Szennyviz, csatoma

Vizvezeték
Gazvezeték

: Meglévd 1 kV-os szabadvezeték haldzat

Meglévd 1 kV-os kabelhaldzat
Meglévd 1 kV-os 3 fazisi csatlakozd légvezeték
Meglévd kdzvilagitasi haldzat

: Invitel tavkozlési kabel
: UPC kéabel

Telekom tavkoziési kabel

: Burkolatszél

: Acél kandelaber

: Vasbetonoszlop

: Nagy cstcshiizas( vashetonosziop
: Betongyamos faoszlop

: Szekrény

NAYY-J 4x25 RE 0,6/1 kV-os féldkabel
Kéabelhossz: 43 m
Atméré; KPE @110 + KPE @263

- A rajzon szerepld egyes jelkulcsok rajztechnikai okok miatt nem méretaranyosak!
- A kdzmlivek rajzon feltintetett helyzete tajékoztato jellegl. Pontos helytket kutatéd arok
asassal kell meghataroznil
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Nyomvonal hossza:
28m

Budapest X! ker, Szelesdomb u 1. (1433/18 hrsz.) villamosenergia-ellatésa
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elmu halozat

1132 Budapest Véci ut 72-74.




