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MUSZAKI LEIRAS o
A Budapest XL Putnok utca 25 HRSZ 45089szdmi ingatlan viz és csatorna szerelési
munkélataiboz.

Az ingatlan jelenleg el van latva vizbekotéssel. Csatorna bekdtés nincs.
Ennek megfelelden a kapott adatszolgaltatasok figyelembe vételével kerillt a terv elkészitésre,
Az ingatlanon jelenleg épiil egy csaladi héz.

1./ Csatorna szerelés:

A csatorna kiépltésre keril a telekhatarig.

Az ingatlan graviticioval kot ra a meglévé utcai gerincvezetékre. A csatorna anyaga 16 PVC.
A telekhataron belill tisztitoakna beépitése kotelezd.

Anyag milanyag.. Innen keritl kiépitésre az udvari csatorna a laskdsokhoz.

Anyag 16 PVC,

2./ Vizszerelés:

Az ingatlannak meglévd vizérdja van szabvany aknaban,

A vizvezeték a telekhatartd] épiilt meg. Anyaga 20 PE. Az épiilten beliili vizhalozat anyag 5
rétegii rehau, mérete 20 x 2,8 illetve 16 x 2,2 mm

Vizes berendezési thrgyai:

Foldszint:

1 db mosdékagylo hideg-melegvizes csapteleppel
1 db kétmedencés mosogatd hidegesappal

1db WC

1 db mosogép hideg csappal

Emelet:

3 db mosdokagyl6 hideg-melegvizes csapteleppel
1 db WC

1 db kéd hideg-melegvizes csapteleppel

1 db zuhany hideg-melegvizes csapteleppel

A meleg vizet a beszerelésre keriild kombi gazkésziilék biztositja
Vizfogyasztis szdmitdsa az MI-10-158-1 Miiszaki irdnyelvek alapjén:
0,6m’-nap
A lakds nagysdga nagyobb, mint 100 m2.

A szennyviz tisztitdsira nem kell, hogy sor keriiljon, mivel veszélyes hulladéknak minésiils
szennyviz nem keletkezik a tevékenység sordn.

A kivitelezés sordn be kell tartani az engedélyezett terven eldirtakat,

Be kell tartani a kivitelezés sordn a vonatkozd bizto
eldirdsokat.
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