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A kozmlvek rajzon feltlintetett helyzete tajékoztatd jelleg.

Megbizé: Munkao szé&m: Sepland: Terv fajta:
ELMU Hdlézati K. 16140 CS-3718 KIVITELI TERV
 [Munka helye: Lépték: Nyomv.hossz:
Bp., XI. Nevegy utca 31-33. villamosenergia—elldtdsa 1: 500 65,5m
Rajz megnevezése: Datum: Terv szdm:
1 kV—os foldkabel és koztéri elosztbszekrény létesitése 2017 06. 36,/17
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Megjegyzés:

JELMAGYARAZAT

NAYY—J 4x240 mmf s 4x150 mm’ 1 kV—os foldkébel

KG 8160 muanyag véddcsd
Koztéri elosztoszekrény
Radfdldeld

NAYY—J 4x50 mm?Z fogyasztdi csatlakozd foldkébel

10 kV—os foldkédbel

1 kV—os foldkébel

Fogyasztéi csatlakozd foldkéabel
0,4 kV—os szigetelt szabadvezeték
Betonoszlop

Gazvezeték

Vizvezeték

Csatorna vezeték

Tcom tavkoziési foldkabel

Tcom tavkozlési légvezeték

1. Erintésvédelem: 1 kV—on: NULLAZAS (TN Rendszer)

2. A tervezett foldkdbelt Gt—, kdzmlkeresztezésnél és gépkocsi behajténadl
mdanyag véddcsbbe kell helyezni.
3. A rajzon szerepld egyes jelkulcsok rajztechnikai okok miatt nem méretardnyosak!

Technical Consulting Kft.
1133 Budapest, Vag u. 5.
Tel.: 06-70-3100-901
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Vezetd tervezd: Dobos Attila Tervezd: Gonda Balazs

01-5106

13-11668

36.17.1

Tel./Fox: 06-1-340-2278

dobos@develop—invest.hu gonda@develop—invest.hu
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Frintettedy esetén kivitelezésl munka kizdrdlag a
forgalomtechnihai kexel8i angedaly, valemint kdztikezeld altal
jovanagyoit kivetel tary birtokéban és a Slemens ZRT-14I
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A fervezefl létesitmany &int Gzemeld oazh ,
mar 2 méleren ba irunka nem végezhetdl A munkakezdest, |
syonielioysiet megr ik bejelenteni Haldzatlzamsitails!

kb : :
Ani Ot 45. fax +3614322012)
sayal, 2 munkanappal a munkakezdés KOzm&egyezteam
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200 10N 30 ’DLTJ‘U s ERINTI az ELMO Halozati KT )0, 20, 30, 36,
JUl 5 welisy € ., Ty o ik 120 kV—o‘:s halgzatat ill. a hir ozlé(kébelt.
PR T ' ivitelezd kdteles a munkakezdési (15 nagpal
Szakfeligyelet megrandeltss: g, korabban) az lizemeltetdné! bejelenteni és
szakfellgyeletet kémi
Alebélyegzett terv a kdzmiegyeztetési
nyilatkozattal egylt érvényes.
Kabelsértés esetén a 06-1-238-3505-es
telefonszamon kel érlesiteni az aramszolgaitatot.

tosetalyunknak £t
a munkavégzes hely




