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Jelmagyarazat:

T tervezett HKT 76/80/4 acéloszlop, HOK

10/1/76/60 acélkar, CLAUDIA ST70W lamp

tervezett NYCWY 4x10/10 mm? foldkabel
7/est
tervezett 3m-es osztatlan rudfoldelé

I— tervezett KPE kabelvéddcsd
M meglévé koézvilagitasi oszlopok
1kV meglévé 1 kV-os foldkabel
meglévé 10 kV-os fldkébel (656/21)
KVK— meglévé kézvilagitasi foldkabel
létestilé csapadék csatorna /
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KPE @63mm véddcsé
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kozelsége miatt 559/5
gépi foldmunka
végzése tilos,
kutatoarok asasa
kotelezo!
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Megrendel6: Tervezd:
WETTSTEIN ES TARSA BT. KONTINUUM-VILL KFT.
1061 Budapest, Andrassy ut 34. 1115 Budapest,
E-mail: wettsteinbt@gmail.com Bartok Béla ut 131/B.

E-mail: kontinuumvillkft@upcmail.hu
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