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rendezetlen terlilet % Nyfltarkos kabelfektetést tervezziink!
e ~ Epitend® kabel tipusa : NAYY-J 4x25 RE 0,6/1 kV-os foldkabel
7:0\ Nyomvonalhossz: 22,7 m Kébelhossz: 27 m
e Védécséhossz: 22,7 m Atmérs: KPE 2110
. ,
Megjegyzées
' Kot 279 5 / 3 - A kébeleket 0,6 m mélyen védécsébe jelzészalaggal kell fektetni.
oles - Kabelarok asas kézi erdvel térténhet kabeldrok as6 gép alkalmazasa tilos!
- Kabelfektetésnél az MSZ 13207 el birasait be kell tartani.
%L, - Az Ut keresztezéseknél tartalék véddesd beépltése is szikséges.
\ - Erintésvédelem modja: nullazas.
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5%1/ l’\ A kabelekre a kbzm(ikeresztezésnél (pl. gazvezeték, vizvezeték) véd Scsdvet kell hazni.
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9§;0*VV\7 Az érintett kbzm (iszolgaltatoktdl a kivitelezés idejére szakfelligyeletet kell kérnil

A tervezett elektromos kabel és a meglévé gazvezeték kdzott 1m tavolsag tartandd!
A rajzon szerepl egyes jelkulcsok rajztechnikai okok miatt nem méretaranyosak!
A kdzmivek rajzon feltintetett helyzete tajékoztato jellegti. Pontos helyliket kutaté drok

asassal kell meghataroznil
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1kV-os kabel ' %> V@fpﬁ& Nyomvonal hossza: | Budapest X! ker, Budadrsi tit 66, (2796/2 hrsz.) vilamosenergia-ellatasa
AYY-J 4x25mm? o 22,7m
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(2796 / 1 ) Fogya tasmerﬁ\g Lépték: Megbizo:
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Meglévé 1kV-os kabel 9796 /2 Nyomvonalrajz
NAYY-J 4X240mm2 Dt Imoay 1132 Budapest Véaci 0t 72-74.
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