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gazvezetek

vizvezetek

0,4 kV—os szabadvezeték (SSZV)

0,4 kV—os szabadvezeték (ASC)
betonoszlopos tr.allomds

vasoszlopos tr.allomas

betonhazas tr.allomas

0,4 kV—os foldkabel

0,4 kV—os kozvilagitasi féldkabel

11 kV—os fdldkabel

22 kV—os fodldkabel

132 kV—os foldkabel

22 kV—os szabadvezetek

csatorna (gravitacios)

csatorna (nyomott)

Telekom tavkozlési kabel/alépitmény (réz)
Telekom tavkdzlesi kabel/alepitmeny (optika)
tavkozlési kabel/alepitmeny (optika)

DIGI tavkdzlesi kabel/alépitmény
Siemens—Trafficom tavkdzlesi kabel/alepitmeny
Invitel tavkozleési kabel/alépitmeény

UPC tavkozlési kabel/alépitmeny
Novotron tavkszlési kdbel/alépitmeény
GTS tavkdzlési kabel/alépitmény

BKV aléepitmény

tavflto alépitmeény/csévek

betonoszlop (bak, kis— és nagy csucshuzdsu)
vasoszlop

faoszlop (egyes és kettos beton gydam)
kikotott /kitamasztott faoszlop

foldeles

elosztoszekreény

kerités/korlat

kabelvegelzaro

vedocso

fold feletti/alatti tuziviz csap/kézi kdzkut
szakaszhatar

kdrzethatar

foldelo—rovidrezaro

szakaszbiztosito

tavkozlesi akna

Osszekoto karmantyu

kozvilagitasi kandelaber
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tervezett ElImiu 0,4 kV—os fdldkabelek
KT1—=5: NAYY—J 4x240
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= BK11.1—11.0 tervezett Elmii 11 kV—os foldkabel
KT11.1-11.2: 3x1x240 NA2SX2Y RM/25 7/11 kV

Megjegyzés:

Ovatos kézi foldmunka az eliras!

A kdozmiuveket szakaszosan fel kell tarni.

Szakfelligyelet kerés koételezo!

A foldkabel letesites miatt csak 0z oszlopok lettek feltlintetve.

Fesziltség: 3x400/230 V, 50 Hz

. Fesziltseg: 3x11 kV, 50 Hz
Erintésvedelem: TN—C

Erintésvedelem: veédofoldelés

Megbizo: i o Lo ' Terv faojta:
ELMU Halozati Kft.,, Beruhazasi Osztaly Kiviteli terv

Munka cime: . ; L Leptéek: Nyomv.hossz:
Budapest Xl.,, Temesvar u. EHTR atepites BHTR—be 1:500 49.3 m

Munka tipusa: S T s
11 &s 0,4 KV—os foldkdbel kivdltas és 11/0,4 KV BHTR létesités s srvszom
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=6 IHSCRESESSES Tervezett allapot

Fcsedi—Vill Bt. Tervezo: Rajzszam: Sepland:

1055 Budapest, Szent Istvan krt. 13. /( %
EB—25315
Mobil: 20-378 7563 ﬂ/ 03

Ecsedi Istvan

Tel. /fax: 1-282 0352 01-12012




