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Epitendd kabel tipusa: NAYY-J 4*25 mm? 0,6/1 kV féldkabel

Tervezett kabel nyomvonalhossza: 2 m Kabelhossz : 15 m
2m @ 110 KPE védbcsé

3m @ 63 KPE védécsé

Megjegyzés
- A kabelt 0.6 m mélyen homokagyban, jelzészalaggal kell fektetni.
- A kézmivek helyzete tajékoztato jellegd.
- Kabelarok asas kézi erbvel torténhet, kabelarokaso gép alkalmazasa tilos!
- Kabelfektetésnél az MSZ 13207 elbirasait be kell tartani.
Erintésvédelem médja: nullézas.
- A kabelekre a kozmikeresztezésnél (pl. gazvezeték, vizvezeték) véddcsovet kell huzni.
- Az érintett kézmiiszolgaltatoktol a kivitelezés idejére szakfelligyeletet kell kérni!
- A tervezett elektromos kabel és a meglévé gazvezeték kdzott 1 m tavolsag tartandd!
Vetiilet: EOV Alapszint: Balti
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Felelds tervezd: Ellenér: Munkaszam:| Rajzszam:
\Armos Zoltan 13-15756| Gél Zoltan 25282 NYR-csatl_25282_Bp. XI., Tércsvar utca 30.

Meglévd k/sfsz[//fsé\ /
kotegell/ leqvezotek

Nyomvonal hossza: 25282_Bp. Xl., Tércsvar utca 30 (2326/8 hrsz.) ingatlan villamosenergia-ellatasa
2m
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