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N+F Kft. Budapest, XI. ker. Lagymanyosi 6bol és kémyezete Msz.: T-10/17
Eger BUDAPART INGATLANFEJLESZTES

ALAIROLAP

Budapest, X1. ker. Lagymanyosi 6bél és kornyezete
BUDAPART INGATLANFEJLESZTES
belsd fejlesztési teriilet gazellatisa

gazeloszté vezeték kivaltds és nyomasszabalyozo athelyezés
kiviteli terve

y

Epitteto: NKM Foldgazelosztasi Kft.,
1081 Budapest, II. Janos Pal papa tér 20.

Beruhizé: KOPASZI GAT Kft.
1117 Budapest, Kopaszi gat 5.

Tervezo: N+F Mérnokiroda Kft.
3300 Eger, Vorosmarty u. 17.

Szakag: Tervezo: Cim: MMK szima: Alairas:

3300 Eger,

Gézipari tervezés ikolov lstva
azipari tervez Nikolov Istvan Vorssmarty u. 17.

GO T-10-0005

1106 Budapest, BSZFG G-L-11

Korrézidvédelem Tompa Miklés Hathaz u. 14. 11/5 01-0337
Biztonsagi és . )
egészségvédelmi Molnér Léaszlo R 3.,300 Eger, GO 10-0215
A Vordsmarty u. 17.
koordinator
Villamvédelem Bota Péter 3300 Bger, Hosoku 1y, y110-0444

3.

Eger, 2017. oktober ho




N+F Kft. Budapest, XI. ker. Lagymanyosi 6bol és kérmyezete Msz.: T-10/17
Eger BUDAPART INGATLANFEJLESZTES

TERV ES IRATIEGYZEK

Budapest, XI. ker. Lagymanyosi 6bol és kornyezete
BUDAPART INGATLANFEJLESZTES
belsd fejlesztési teriilet gazellatasa

gazelosztd vezeték kivaltas €s nyomasszabalyozo athelyezés
kiviteli terve

e Alairdiap

e Tervez0i nyilatkozat

e Miiszaki leiras + melléklet ML-001-RO1
e Méretkimutatas

e Anyagjegyzék

e Atnézeti helyszinrajz HR-001-R0O1

e Nyomasszabalyozo €s gazvezeték megsziintetési terv HR-002-R01
¢ KozmU helyszinrajz HR-003-101

e Kitlizési helyszinrajz HR-004-R01

e Hossz-szelvény HSZ-001-RO1

e Keresztszelvények KSZ-001-R0O1

e Nyomasszabalyozo telepitési terv RT-001-R0O1
e Nyomasszabalyozo kezeléjarda terve : RT-002-R01
e Nyomasszabalyozo villamvédelmi terv RT-003-R0O1

o Korrozidvédelmi terv

e Nyomasszabalyozo Osszeallitasi terv, kapcsolasi vazlat
(FIORENTINI Hungary Kft.) RT-004-RO1



N+F Kft. Budapest, XI. ker. Lagymanyosi 6bol és kémyezete Msz.: T-10/17
Eger BUDAPART INGATLANFEJLESZTES

TERVEZOI NYILATKOZAT

Budapest, XI. ker. Lagymanyosi 6bél és kornyezete
BUDAPART INGATLANFEJLESZTES
belsé fejlesztési teriilet gazellitasa

gazeloszto vezeték kivaltas és nyomasszabalyozo athelyezés
kiviteli terve
Tervezo: N+F Mérnokiroda Kft,
3300 Eger, Vorosmarty u. 17.

Felelds tervezd: Nikolov Istvan GO-T-10-0005

Epitteté: NKM Foldgazhaldzatt Kft., 1081 Budapest, 11. Janos Pal papa tér 20.
Beruhazo: KOPASZI GAT Kft., 1117 Budapest, Kopaszi gat 5.

A tervezett épitési tevékenység: Nagy-kozépnyomadsu és novelt kisnyomasu gazvezeték épités
korzeti nyomasszabalyozo allomas athelyezés miatt.

Miiszaki tervdokumentacié megnevezése: Kiviteli terv

Epitési tevékenység helye: Budapest, XI. ker. Budafoki u. (4003, 4045/11 hrsz), Hauszmann
Alajos u. (4042/107, 4042/121 hrsz), Vizpart u. (4042/113 hrsz)

Lpitési tevékenység rovid leirasa: Nagy-kozépnyomasu és novelt kisnyomdast gazelosztd
vezeték épitése nyilt arkos technologiaval, valamint nyomasszabalyozé telepités.

Az épitendd nagy-kozépnyomasi vezetékek anyaga, atmérdje:
DN100 (114,3 x 3,6) MSZ EN [SO 3183:2013 szerinti L. 245 N acél
Biztonsagi dvezete: vezeték mindkét oldalan 5 m.

Az épitendd nivelt kisnyomasi vezeték anyaga, atmérdje:
dn315 (315 x 17,9) PE100/G SDR17,6 MSZ EN 1555-2 2011
Biztonsagi dvezete: vezeték mindkét oldalan 2 m.

Telepitendd (athelyezendd) nyomasszabalyozo:

FRNS502 tipustt nyomasszabalyoz, fold alatti

biztonsagi dvezete: 5-5 m, 10 m —en beliil ablak nem lehet.
Megsziintetésre keriild nagy-kdzépnyomasu vezetékek anyaga, atméréje:

DN100 acél
Megsziintetésre keriilé novelt kisnyomast vezetékek anyaga, atmérdje:

dn160 PE

Alulirott, felelés tervezé kijelentem, hogy a fenti létesitmény tervdokumenticiojat a
gazeloszto vezetékek biztonsagi kovetelményeir6l szolo 80/2005 (X.11.) GKM rendelet
figyelembevételével készitettem. A tervezett miszaki megoldasok megfelelnek a jelenleg
hatdlyos szabvanyoknak, rendeleteknek, valamint a vonatkoz6 jogszabalyoknak, az ltalanos
érvényl és eseti eldirasoknak



N+F Kft. Budapest, XI. ker. Lagymanyosi 6bol és kdmyezete

Eger BUDAPART INGATLANFEJLESZTES

A tlizrendészeti,  biztonsagtechnikai,

iizemegészségiigyi  és  kornyezetvédelmi
kovetelményeket tervezés sordn figyelembe vettem, valamint a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM

egyiittes kdrnyezetvédelmi rendelet el6irasait betartottam.

A tervdokumentéacié készitése a 4/2002. (11.20) SzCsM-Ei egylittes rendelet alapjan

biztonsagi és egészségvédelmi koordinator kozremitkodésével tortént.

Az 53/2012 (1I1. 28.) és 161/2017. (V1.28.) Korméanyrendelet alapjan kijelentem, hogy a
tervezési munka sordn a tervdokumentaciot az illetékes szakhatosagokkal, kozmivekkel,

intézményekkel egyeztettem (tovabbi egyeztetés nem valt sziikségessé):

Szakhatdsagok:

Budapest XI. ker. Polgarmesteri Hivatal

Budapest Fépolgarmesteri Hivatal
Budapest Févaros Korméanyhivatala

V. ker. Epitésiigyi és Orokségvédelmi Hivatala
Budapest Fépolgarmesteri Hivatal Fojegyzdje

Egpyeb
Budapest K6zt Zrt.

Erintett kdzmiivek

Févarosi Vizmivek Zrt.

Févarosi Csatornazasi Miivek Zirt.
ELMU Halézati K ft.

Budapesti Tavhoszolgaltatod Zrt.
Digi Tavkszlési és Szolgaltatd Kft.
Invitech Megoldasok Zrt.

Magyar Telekom Nyrt.

MVM NET Zrt.

NOVOTRON Zrt.

UPC Magyarorszag Kft.

Nem érintett k6zmiivek
Antenna Hungaria Zrt.

FGSZ Zrt.

GM Koérberek 30 Kft,

MAVIR Zrt.

MOL Nyrt.

NISZ Zrt.

Nokia Solutions and Networks Trafficom Kft.

1113 Bp., Bocskai u. 39-41.
1052 Bp., Varoshaz u. 9-11.

1012 Bp., Logod: u. 38-40.
1052 Bp., Varoshaz u. 9-11.

1518 Bp., Pf.: 86.

1134 Bp., Vaci 0t 23-27.

1087 Bp., Asztalos Sandor u. 4.
1132 Bp., Vaci 0t 72-74.

1116 Bp., Kalotaszeg u. 31.
1034 Bp., Véci ut 35.

2040 Budaors, Edison u. 4.
1073 Bp., Dob u. 78.

1134 Bp., Rdbert Karoly krt. 59.
1124 Bp., Stromfeld A. u. 9.
1095 Bp., Soroksari u. 30-34.

1119 Bp., Petzval ). u. 31-33.

8600 Siofok, Tanacshaz u. 5.

1062 Bp., Vaci u. 3.

1031 Bp. 03. ker., Aniko u. 4.

1117 Bp., Oktéber Huszonharmadika u. 18.
1081 Bp. 08. ker., Csokonai u. 3.

1083 Bp., Bokay Janos u. 36-42.

e A tervezett vezeték nyomvonala, ill. biztonsagi Gvezete nem érint:

- gydgyhelyet, asvany-, gyogyviz és gyogyiszap lelohelyet,

- termofoldet,
- vizi utat, vizi kdzlekedést,

- honvédelmi, vagy katonai céli létesitmény miitkodési-, vagy védoteriiletét
-25/2013 (IV. 18.) Fdv. Kgy. rendelete értelmében helyi jelentdségli védett természeti

értéket.

e A létesitmény 4 km-es kérnyezetén beliil nincs repiilétér, fel- és leszallohely, ill. radidonavigacids

pont.

e A vezeték nem kozeliti meg 100 méternél jobban vasuti palya sz€é1s6 vaganyanak tengelyét.

Msz.: T=10/17



N+F Kft. Budapest, XI. ker. Lagymanyosi 6bol és kérnyezete Msz.: T-10/17
Eger BUDAPART INGATLANFEJLESZTES

e A létesitményre meg kel! kérni a Pest Megyei Kormanyhivatal Banyafeliigyeleti Osztaly épitési
engedélyét.

Eger, 2017. oktober ho

Nikolov Istvan
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BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA
I. KERULETI HIVATAL
Ugyiratszam: BP-01/007/02938-2/2017 Targy: Budapest XI. kertlet ‘
Ugyintéz6: Vakar Tibor Lagymanyosi 6bol belsé fejlesztési terilet
Telefon: 795-9023 gazellatasa - tajekoztatas
E-mail: vakar.tibor@Q1kh.bfkh.gov.hu Leléhely azonositd: 66476, 66802

Ugyfél: N+F Kft.

Budapest Févaros Kormanyhivatala |. Kerleti Hivatala Epitéstigyi és Orokségvédelmi Osztalya (a
tovabbiakban: BFKH |. Kerilleti Hivatala) hataskorében, a 2015 aprilis 1-jét kovetd megvaltozott
jogszabalyi hattérnek megfeleléen a N+F Kft. kérelmére indult, BFKH |. Keriileti Hivatalahoz 2017.12.15 -
én érkezett, a Budapest, XI. kerlilet Lagymanyosi 6bo| belsd fejlesztési teriilet gazellatasa tgyeben, az
alabbi

elézetes tajékoztatast adom

1. A kivitelezés foldmunkait csak régészeti _megdfigyelés mellett lehet végezni. A régészeti
megfigyelést 5 nappal korabban a kulturdlis ¢rokség védelmével kapcsolatos szabélyokrél szolo
496/2016. (XII. 28.) Kormany rendelet (a tovabbiakban: Korm. r.) 4. sz. melléklete szerinti tartalommal
és mellékletekkel be kell jelenteni, annak elvégzését jegyzékényvben kell régziteni. (Amennyiben a
régészeti megfigyelés soran a régészeti dokumentalas régészeti bontomunkat igényel, akkor a régeszeti
bontomunkat régészeti megfigvelés keretében kell elvégezni. A régészeti bontdmunka megkezdesét
BFKH I. Kerlleti Hivatalanak, a Korm. r. 2. sz. meliéklete szerinti tartalommal be kell jelenteni.)

2. A régészeti megfigyelés soran eldkertlé objektumok, jelenségek, leletek szakszer(i feltdrasa és
dokumentalasa elengedheteiien, igy szikség esetén préba (és megel6z8) régészeti feltarast kell
végezni.

3. A régészeti szakfeladatck elvégzésére Beruhazonak a feltarasra jogosultsaggal rendelkezd
intézmeénnyel szerzédést kell kétnie.

4. A régészeti szakfeladatok elvégzésére a Budapesti Torténeti Mizeum (1250 Budapest, Szent Gyoérgy
tér 2. Pf.: 4.) jogosuit.

5. A szakfeltgyeletekrol sz6lo jegyzékényvet BFKH 1. Keruleti Hivatalanak meg kell killdeni.

Tajékoztatom, hogy a beruhézassal érintett tertlet a kulturdlis 6rokség védelmérsl sz6l6 2001. évi LXIV.
torvény (a tovabbiakban Kétv.) 7. § 35. pontja alapjan régészeti leléhely, a Miniszterelndkség Hatésagi
Nyilvantartasban 66476, 66602-es azonositd szamon szerepld régészeti lelGhely.

A Korm. 1. 76. § (2). bekezdés c) pontja alapjan az Ugyfél megkeresésére elézetes tajekoztatast nyujt
- az ingatlant érintd 6rokségvédeimi kovetelmények és szempontok pontositasa, konkrét meghatarozasa,
- a tervezett tevékenységek megvaldsitasahoz szikséges oOrokségvédelmi és épitésugyi hatdsagi
eljarasok, teleplilésrendezési eljarasok kére és szabalyai kérdésében. Ezek a jogszabalyi helyek a
kovetkezdk:

A Kotv. 19. § (1) A foldmunkaval jaré beavatkozasokkal, fejlesztésekkel, beruhazasokkal, beleértve az
asvanyi vagyon kitermelését is (a tovabbiakban egyltt: beruhdzasck), a nyilvantartott régeszeti
lelhelyeket jogszabalyban megnatarozott esetekben és modon el kell kerini.

A Kotv. 22. § (1) bekezdés értelmében a nyilvantartott régészeti leléhelynek a beruhazassal kapcsolatos
foldmunkaval érintett részén megeldz6 feltarast kell végezni.

A Kotv. 22. § (3) bekezdés a) pontja értelmében, a megel6z6 feltdras keretében, régészeti megfigyelést
kell eléirni, ha a tervezett tevékenység nem, vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvantartott régészeti
leléhelyet és a régészeti 6rokség elemeit, tovabba, ha a régészeti 6rokség elemeinek eltfordulasa
szérvanyos, vagy ha a beruhazassal kapcsolatos foldmunka mélysége nem éri el a régészeti éroksegi

Epitésiigyi és Orokségvédelmi Osztaly
Cim: 1012 Bp. Logodi u. 38-40., 1536 Bp. Pf.: 256.
Honlap: www.kormanyhivatal.hu




elemek jelentkezési szintjét, a régészeti leldhely korabbi bolygatasa esetén, illetve ha a beruhazas
miiszaki jellege miatt a régészeti feladatellatds mas modon nem végezhett el.

A foldmunkak kozben végzendd régészeti megfigyelés (Kétv. 7. § 36. pont) célia a beruhazas
foldmunkajanak régész altal a helyszinen torténd folyamatos figyelemmel kisérése, sziikség eseten a
régészeti bontdmunka elvégzése és dokumentalasa.

A Korm. r. 19. § szerint, ha a régészeti megfigyelés soran régészeti bontémunka valik szikseégesse,
akkor - legalabb a beruhazasi foldmunkaval érintett mélységig - az eldkeriit régészeti jelenseg
vonatkozasaban a régészeti bontomunkat és az elsédleges leletfeldolgozast a régészeti megfigyeles
keretében kell elvégezni. A régészeti bontdmunka megkezdését BFKH 1. Kertleti Hivatalanak be kell
jelenteni.

A Koétv. 22. § (4) bekezdése szerint hatésdg a régészeti feladatokat a lel6hely kilonbozé reszei
vonatkozasaban eltéréen is meghatarozhatja.

A régeészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult intézmény a Kotv. 22. § (5) értelmében Budapesten, a
Budapesti Torténeti Mizeum.

A beruhazo kéltségviselését a Kotv. 19. § (3)-(4) bekezdése irja eld. A régészeti szakfeladatokra a Kotv.
22. § (10) bekezdése szerint a feltarasra jogosult intézménynek és a beruhazénak szerzédeést kell kotnie.
A szerzddeés tartaimazza a feltaras modjat, idotartamat, a feltarasra jogosult intézmény altal vegzendd
régészeti feladatellatas koltségét, valamint a jogszabalyban meghatérozott egyéb szakmai feltételeket.

A Kétv. 22. § (9) bekezdése értelmében a megelézo feltards koéltségei magukba foglaljak a régészeti
feltaras terepi munkavégzésén tul - beleértve a feltaras munkafeltételei biztositdsat is - a jogszabalyban
meghatarozott tartalmi dokumentalds és az elsédleges leletfeldolgozas koltségeit. A feltarast vegzo
intézmeény koteles a tényleges felhasznaldsrél jogszabalyban meghatarozott médon elszamolni.

A hatosagot az elézetes tajékoztatasa azokban a kérdésekben, amelyekrél tajékoztatast adott,
mindaddig koéti, amig a vonatkozd jogszabalyi rendelkezés vagy a nyilatkozat iranti kérelemben
meghatarozott tevékenység érdemben nem vaitozik meg. [Korm. r. 76.§ (3)]

Hataskéromet a Korm. r. 3. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességemet a Korm. r. 1. sz. melléklet 21.
sora hatarozza meg.

Budapest, 2017. december 18.

, Qp yi Tiinde

italvezeto

Ertesiil:

Nikolov Istvan

Ugyvezet6 igazgatd

N+F Kft.

3300 Eger, Vorésmarty ut 17.

Budapesti Torténeti Mizeum,
1250 Budapest, Szent Gyorgy tér 2. Pf.. 4.

Minisztereindkség
KOHAT - Nyilvantartasi Hatosag
1113 Budapest, Dar6czi Gt 3.

BFKH 1. ker.EOH irattar, ea.

Epitésiigyi és Orékségvédelmi Osztaly




Egységes elektronikus kdzmunyilvantarts feihac: 14161 feltlete https://ekozmu.e-epites.liu/alkalmazas/lakossag/menu/kozmunyilatkoz...

214418482 - KOZMUVEZETEK-UZEMELTETO! VALASZOK i

Kézmlivezeték-lizemeltetd

Statusz Miiveletek
neve
ANTENNA HUNGARIA ZRT. () Nem érintett
R

BEJDA'F:)ES“ p P (./valasz?8-1.ILinkListener-
TAVHOSZOLGALTATO . \ .

p . PN " Nyilatkozott uzemeltetoiValaszokPanel-
ZARTKORUEN MUKODO kozmuNyilatkozatValaszokForm
RESZVENYTARSASAG Y

pseudoTable-kerelemRepeat-
1-fileZipLetoltes)

BUDAPEST KOZUT
ZARTKORUEN MUKODS () Nem érintett
RESZVENYTARSASAG

DIGI TAVKOZLESI ES
SZOLGALTATO KFT.

v Nyilatkozott

¥

(./valasz?8-1.ILinkListener-
ELMU HALOZATI KFT. " Nyilatkozott uzemeltetoiValaszokPanel-
kozmuNyilatkozatValaszokForm-
pseudolable-kerelemRepeat-
4-fileZipLetoltes)

FGSZ FOLDGAZSZALLITO
ZARTKORUEN MUKODS () Nem érintett
RESZVENYTARSASAG

FOVAROSI CSATORNAZASI
+ Nyilatkozott

MUVEK ZRT.
¥
(./valasz?8-1.ILinkListener-
FOVAROSI VIZMUVEK ZRT. " Nyilatkozott uzemeltetoiValaszokPanel-

kozmuNyilatkozatValaszokForm-
pseudolable-kerelemRepeat-
7-fileZipLetoltes)

/3 2017.12.13.21:10,2



Egységes elektronikus kdzmiinyilvantartas felhas: aaloi feliilete https://ekozmu.e-epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/kozmunyilatkoz...

2/3

GM KOERBEREK 30
VILLAMOSENERGIA-
TERMELO, KERESKEDELMI
ES SZOLGALTATO KFT.

INVITECH MEGOLDASOK
ZRT.

MAGYAR TELEKOM
TAVKOZLESI NYILVANOSAN
MUKODO
RESZVENYTARSASAG

MAVIR MAGYAR
VILLAMOSENERGIA-IPARI
ATVITELI
RENDSZERIRANYITO
ZARTKORUEN MUKODO
RESZVENYTARSASAG

MOL MAGYAR OLAJ- ES
GAZIPARI NYILVANOSAN
MUKODS
RESZVENYTARSASAG

MVM NET TAVKOZLESI
SZOLGALTATO ZARTKORUEN
MOKOEDO
RESZVENYTARSASAG

NEMZETI KOZMUVEK
FOLDGAZHALOZATI KFT.

NISZ NEMZETI
INFOKOMMUNIKACIOS
SZOLGALTATO ZARTKORUEN
MUKODS
RESZVENYTARSASAG

@ Nem érintett

¥

(./valasz?8-1.[LinkListener-
" Nyilatkozott uzemeltetoiValaszokPanel-
kozmuNyilatkozatValaszokForm-
pseudolable-kerelemRepeat-
9-fileZipLetoltes)

4

(./valasz?8-1.ILinkListener-

+" Nyilatkozott uzemeltetoiValaszokPanel-
kozmuNyilatkozatValaszokForm-
pseudoTable-kerelemRepeat-10-

fileZipLetoltes)
@ Nem érintett
@ Nem érintett
4
(./valasz?8-1.ILinkListener-
" Nyilatkozott uzemeltetoiValaszokPanel-

kozmuNyilatkozatValaszokForm-
pseudoTable-kerelemRepeat-13-
fileZipLetoltes)

«” Nyilatkozott

@ Nem érintett

2017.12.13. 21:10



Egységes elektronikus kdzminyilvantartas fethasz

NOKIA SOLUTIONS AND
NETWORKS TRAFFICOM KFT.
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Verzi 2.5.0 (Késziilt 2017.11.14)
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N+F Kft. Févarosi Vizmivek Zrt.
Mérnokszolgalati Osztaly
Eger Ugyintézé: Hajdu Lajos
Vorosmarty uica 17, Telefon: 465-2786
Fax: 349-1996
3300 E-kézml: 214418482

Targy: Budapest, XI. Lagymérnyosi 8bil és kornyezete Budapart ingatlanfejlesztés — Belsd fejlesztési
teriilet gazellatasa, Egyesitett tarv
{Témaszam: T-10/17, szakdg: Gazvezeték kivaltas és nyomasszabélyozo athelyezés)

KOZMUONYILATKOZAT

Tisztelt Tervezdkl!

A tdravi munkaval kaposolatosan az alabhi nvllatkozatot adiuk:

- atervezett munka érinti a kezelésiinkben |&vd viznyomaoesé halézatot,

— jelen nyilatkozatunk - mely kizarSlag nyiltdrkos vizcsbkeresztezésre vonatkozik - az
afafrasunktdl szamltott két évig érvényes,

~  Szives talékoztatisul kizoilitk, hogy tirayi teriiletet magaban foglaldan a Kopaszi gat és a

Lagymanyosi 8hil kémvezeidben lervezett ingatlanfejlesztések vizellatasdra vonatkozoan
dokumentaciora  Tarsaségunk tervidvahagvast (iktatészam: FV/5910/2017/5383-2 és
FVI5910/2017/5384-2) adott_ki._Jelen kézmiinyilatkozatunk a feclilet vizellatdsara vonatkozo
terviovahagvésunkkal eayltt érvényes. Kérjlik a munkék idébeni sszehangolasat, valamint a
tervezett vizellaté vezetéhek véditavolsadait betartani kivitelezés soran.

—  akivitelezés megkezdése el6tt bizonytalan nyomvonall vezetékeink feltardsa minden esetben
sziikséges, a pontos nyomvonal és mélység meghatarozasara. Fenntartjuk a jogunkat arra,
hogy a feltirasi eredmények ismeretében létesitményeink védelmére, esetleges atépitésére
tegylink el6irast, melyet a targyi beruhézas terhére kell elvégezni,

—  vezetékiunk pontos bemérése érdekében kérjuk a feltdras megkezdése eldtt 1 nappal Korcsik
Sandort (Tel.: 466-2508, Kdzm(nyilvantarté Csoport) értesiteni szlveskedjenek,

— a kivitelezés soran kérjik az MSZ 7487/2-80 szabvanyban megadott elSlrasok betartasat, azaz
vizvezeték kilst paldstia és a gdzvezeték kilsé paldstia kozétt minimum 0,7 m vizszintes
védodtavolsagot,

~  elosztévezetékeink, bekdtbvezetékeink keresztezésénél a gézvezeték véddcsbbe helyezése
minden esetben szilliséyes,

~ yvezetékeink nylitdrkos keresziezésénél viznyormdcsdvek 2-2 m-es kornyezetében, és a
kutatoarkok létesitésénél kizarolagosan kézi foldmunka végezhetd,

Keresztez6 vezetékeink biztonsagos felflggesztésérsl gondoskodni kell,

;868 ¥ s

Féivérosi Vizmlivek Zrt. « Székhely: Budapest X1, Véci 0t 23-27. « Postacim: 1397 Budapest, Pf, 512 « Telefon: +36 1 465 2400 » E-mall: vizvonal@vizmuvek.hu
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fenntartjuk a jogunkat arra, hogy amennyiben a gazcsd kivitelezés soran elére nem lathato okok
miatt (pl. pvilvaniartastol elterd nyomvonal, stb)) a vizesbvlnk allaganak megévasa érdekében
tovabbi munkék szukségesek, gy létesitményeink védelmére, atépitésre tovabbi elSirasokat
tesziink, melyeket a gazcsdspiités terhére kell elvégezni,

~ minden eldirasunk betartasa mellett, a gazcsbépltés alatt és az azt kovetd egy éven beliil
bekdvetkezd vizesé sériilés esetén — amennyiben az a gazcsééplitésre vezethetd vissza — azért a
gazesbépités kivitelezble a feleids,

- szerelvényeinken, nyomvonalunkon foldet tarolni még ideiglenes jelleggel sem lehet, szerelvényeink
esetében a mindenkori megkszelités és miikodtetés lehetéségét, valamint vedelmet folyamatosan
biztositani szikséges,

~ amennyiben vezetékeink keresztezését sajtolassal, furassal kivanjak megoldani, ot kuldn részletes
tervet (helyszinrajz, keresziszelvény) kérlink. Ez esetben jelen nyilatkozatunk nem ervényes,
vizvezetékek sajtoldssal, flrdssal torténd keresztezésérdl kulon nyilatkozatunkat kell kérni,

a munkavégzés a Projektiranyltasi Osztalyunk képviseljének (Tel: 465-2583, Fax:349-1996)
szakfelliigyelete mellett végezhetd el, melyet a kivitelezés megkezdése el6tt 1 héttel — Irasban — kell
megrendelni, az elébbiek hianyaban nem tudunk az atadashoz hozzajarulni,

vvvvv a munkalatok soran esetlegesen eléforduld anyagi kdrokozasbol szarmazé koltségek Tarsasagunkat
nem terhelhetik.

Tajékoztatasul jelezziik, hogy munkakezdés bejelentés, munkaterdllet atadas, illetve miiszaki atadas -
atvétel ligyében a Projektiranyitasi Osztalyunk az illetékes.

Felhiviuk a figyelmet arra, hoyy engedély nélkiil a kozteriileti tiizcsapokrél vizet vételezni TILOS. A
vizvételezéshez sziikséges engedély beszerzése lgyében forduljanak Ugyfélszolgalati lrodankhoz

(1134. Bp. Véaci ut 23-27., ligyfélfogadasi id6: H-P 8:00-17:00).

Kérjuk, hogy jelen nyilatkozatunkat a kiviteli tervdokumentéciohoz csatolni sziveskedjenek.

Budapest, 2017. december 07,

Tisztelettel:
Téth Zsolt Kiss Gyorgy
merndkszolgalati osztalyvezetd mérnskszolgalati osztalyvezetd-helyettes h,
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ELMU Halozati Kft.

Datum: 2017.11.15.

Nr: 507869/1
Cimzett: N+F Kft.

3300 Eger, Vorfismarty ut 17.

Cim, egyeztetett terv:  E-KOZMU 214418482
Atadott rajzok:

KOZMUEGYEZTETESI NYILATKOZAT

A kdzmiieagyeztetési nyilatkozat érvényessége 6 honap!

A tervezett munkak érintik sz ELMU Halozati Kft. (és a BDK Kft.) létesitményeit.

1 kV kébel, 10 kV kabel, 120 kV kabel, Hirkozl6 kabel, Optikai kabel,
Kozvil kabel

Erintett tertlet Budapest XI.

Lagymanyosi 6bél

BUDAPART! ingatlan - gazellatasa

Erintett feszliltségszintek

A létesitményeink keresztezéséhez, megkoézelitéséhez az MSZ 7487/2, 3 /Kézmii-és egyéb
vezetékek elrendezése kdzteriileten térszint alatt, térszint felett/ MSZ 13207/2000 0,6/1 kV-t6l
20,8/36 kV-ig terjedé névieges fesziiltségli er6saramu kabelek és jelzékabelek kivalasztasa,
fektetése és terhelhetésége!, MSZ 151-1/2000 /Erdsarami szabadvezetékek. Az 1 kV-nél
nagyobb névieges feszilltségli szabadvezetékek létesitési elSirasai/ MSZ 151-8/2002
|Erésaramii szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges fesziiltségli szabadvezetékek
létesitési eldirasail szami szabvany eldirasai kotelezo érvényiiek.

A villamosm( biztonsagi 8vezetérél szol6 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet értelmében tilos:

e A villamosmii lizembentartéjanak hozzajarulasa nélkil a fold felszine alatti és feletti tevékenység
végzése, mely az élet- 45 vagyonbiztonsagot, illetéleg a villamosmii folyamatos biztonsagos
{izemét veszélyeziet, illetve veszélyeztetheti.

Meglévé villamosmi biztonsagi Gvezetébe esd létesitmény épitése esetén az Uj létesitmeny
beruhazdja, illetbleg épittetdje koteles gondoskodni:

e A villamosmi Uzembentartdja hozzajarulasanak megszerzésérol.

A munka végzése soran be kell tartani a biztonsagi 6vezetben térténé munkavégzésre
vonatkozo tilalmakat és korlatozésokat.

Az engedélyezési tervhez  fentiek maradéktalan betartasa mellett hozzajarulunk.

A kozcéld villamos halézat érintettsége esetén kérjiik a fent felsorolt szabvanyok eléirasainak
megfelelé szabvanyossagi feliilvizsgalatok elvégzését a megkozelitésekre és keresztezésekre
vonatkozoéan (szilkséges esetén szakagi tervezd bevonasaval). Amennyiben ezek alapjan a
kdzcél villamos halbézaton athelyezés, kivaltas sziikséges, Gigy az atalakitas miiszaki tartalmat
Tarsasagunk Halozat Csatlakozasi Osztélyaval sziikséges egyeztetni (1132 Budapest, Vaci at
72-74; e-mail: csatiakozasio@elmu.hu, tel: 06-1-238-1574).

A tervezett létesitménnye! érintett, a Tarsasagunk (lizemeltetésében 1évé halozatok és
berendezések biztonsagi Ovezetét érinté munka esetén, a halézatunk védelmére vonatkozd, a
villamosmii biztonségi Svezetében végzett munkavégzés médjara kitéré miiszaki leirast kériink
benyujtani, az ELMU Halézati Kit. Budai Régiojaban (1116 Budapest, Mezékdvesd u. 5-7., tel.:
238-4805).

Nagyfesziiltség esetén a hozzjjarulast a Tarsasagunk Tavvezeték osztalya (1041 Budapest,

Cégnév: ELMU Halézati Korlatolt Feleltsségl Tarsasag « Rovid cégnév: ELMU Halozati Kit.
Székhely: 1132 Budapest, Vaci ut 72-74.
Bejegyezte: Fvarnsi Birésag mint Cégbirésag « Cégjegyzékszam: 01-09-874142
1/2 oldal




ELMU Hal6zati Kft.

Megyeri Gt 118.) adja.

Hirk6zl6 és optikai kabel esstében a hozzajarulast a Tarsasagunk Szakszolgalati osztalya (Bp.,
Vaci at 72-74.) adja.

A miszaki leirashoz meliékelni kell minden olyan adatot, dokumentaciét és részlet tervet, amely a
vonatkozo szabvany(ok) altal elgirt feltételek teljestilését egyértelmiien igazolja. (Ahol a tervezett
létesitmény a tulajdonunkban levé halézat nyomvonalét keresztezi, vagy megkozeliti)

JOVAHAGYOTT KIVITELI TERVEK HIANYABAN AZ EPITESI MUNKAK VEGREHAJTASAHOZ
NEM JARULUNK HOZZA! ,

Amennyiben az egyeztetés soran a nyomvonalat az egyeztetd a sajat rajzara atvezeti, ugy az
atrajzolas mindségéért, helyességéért semminemii felelésséget nem vallalunk!

A févaros teriiletére vonatkozoan a kivitelezd koteles betartani a Budapest Févaros Kézgylilésének
34/2008. (VII. 15.) Fév. Kgy. rendeletében foglaltakat.

A Tarsasagunk Uzemeltetésében lévs foldkabel haldzatok nyomvonalén, illetve attdl 120 kV-on +- 1,5
m-re, 35 kV-nal nem nagyobb fesziiltségen, +1,0 m-re, valamint a szahadvezeték-halozat valamint
kozvilagitas tartdszerkezetét=! - minden iranyban - 3 m-re gépi féldmunkavégzés biztonsagi okokbdl
nem végezhetd (csak 6vatos kézi féldmunka végezhetd)! Ezen eldiras megszegése esetén minden
felelésség - alvallalkozo esetében is - a foldmunkat végzot terheli.

A Kkivitelezés megkezdése elstt, a munkavégzés idStartama alatt a Tarsasagunk illetékes
lizemeltetsjéts! szakfeligyeletet kell kémi. A szakfeliigyeletet a munka megkezdese elétt 15
munkanappal, frasban kell megrendelni, melyben kozolni kell a kivitelezd nevét és a munka
megkezdésének pontos idépontjat, valamint a szakfeligyelet koltségét viseld bankszamla szamat. A
régiok illetékes referensei minden esetben eldéntik a szakfeligyelet sziksegességét.

Az épitési munka megkezdése elstt 15 munkanappal irdsban be kell jelenteni a munkat a
Tarsasagunk Budai Régidjaban (1116 Budapest, Mezékovesd u. 5-7., 238-4807).

Az épitési munka megkezdése elétt 15 munkanappal irédsban be kell jelenteni a munkat a BDK
Kft.-nek (1203 Budapest, Csepeli atjaré 1-3. Fax.: 238-4323)

Amennyiben a munkavégzés soran elére nem vartan kabeljelzé szalagra, foldalatii vezetékre, vagy
arra utalé nyomra (pld. védéboritasra, kabelvéddé csére) bukkannak, a munkat azonnal abba kell
hagyni és a vezeték lizembentartéjanak megérkezéséig a munkateriletet balesetvédelmi szempontbdl
biztositani kell (p!. munkagsdér megkozelitését meg kell akadalyozni). A munkat folytatni csak a
vezeték lizembentartojanak hozzdjarulasaval szabad.

FIGYELEM!
Kabelsértés esetén a 06-1-238-3509 telefonszamon kell azonnal értesiteni az aramszolgaltatot.

Kareseti jegyz6kényvek felvételénél a kivitelezd, vagy alvallalkoz6 illetve kart okoz6 és az
iizembentarté képviseléje kell, hogy jelen legyen, ahol ellenérzésre keriil a kiadott
kézmiiegyeztetett rajz és nyilatkozat, valamint a munkakezdés bejelentése és a szakfeliigyelt
kérésérdl szol6 dokumentum.

A munkalatok &ltal halozatunkban és berendezéseinkben okozott kdrokért és balesetekért az épitteté
és kivitelez6 egyetemlegesen teljes anyagi és biintetdjogi felelésséggel tartozik.

A szakfeliigyelet jeleniéte nem mentesiti az elkévetdt a vétlen karokozas kovetkezményeitol.

KozmUegyeztetd (Porkolab Katalin) alairasa és a szolgalati hely pecsétje

Cégnév: ELMU Halézai: Korlatolt Felelésségl Tarsasag « Révid cégnév: ELMU Halozati Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Véci 0t 72-74.
Bejegyezte: Fovarosi Birosag mint Cégbirdsag « Cégjegyzékszam: 01-09-874142
2/2 oldal
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E-K6zm( Azonosit6.: 214418482 Irattari tételszam: 43-14-4
Cimzett / Company: N+F Kit. Ugyintézs: Czakd Gyorgy
Részére / To: Nagy Petronella Fax:+36 1 206 1545
Targy / Subject; Budapest, X!. kerilet Lagymanyosi Telefon:+36 1 700 6365
6bol és kérnyezete Budaparti ingatlan fejlesztés Oldal / Page:2

gazellatas, kozmlnyilatkozat kérelem

FOTAV Zrt. Budapest District Heating Works Private Co. Ltd. | Fernheizwerke Budapest GAG. | Chauffage Urbain a Budapest S. A. privée
31 Kalotaszeg st. Budapest 1116 | Postal address: H-1509 Budapest, P.O.B. 9. | Phone: +36 1 700 7000 | Fax: +36 1 206 1545 | e-mail: fotav@fotav.hu

Tisztelt Nagy Petronella!

Tarsasagunkhoz a ,Budapest XI. kerllet Lagymanyosi 6bol és kornyezete Budaparti
ingatlanfejlesztés gazellatas, kozminyilatkozat kérelem” 2017.10.17-én az E-K6zm( rendszerébe
feltoltott és 2017.12.07-én hianypotlas keretében kiegészitett/modositott megkeresésukre, a
csatolt tervek alapjan (Témaszam: T-10/17, Rajzszam: KG-2), az alabbi k6zm(inyilatkozatot adjuk:

A tervezett gazvezeték bontasi/létesitési munkai, valamint a kapcsolodé munkai tébb helyen érintik
a Tarsasagunk tulajdonaban és kezelésében lévd tavfiitd meglévs vezetékeket és a hozzajuk
kapcsolédd miitargyainkat. A javitott terven szerepld T2 keresztezésnél feltlintetett 0,2 méteres
tavolsag helyet, minimalisan 0,3 méteres tavolsagot kell tartani!

Felhiviuk szives figyelmilket hogy a Kivitelezés az érintett teriileteken csak a Tarsasagunk
szakfelugyelete mellett indithat6! Ezt kérjuk a tervdokumentaci6 miszaki leirasaban is
szerepeltetnil

A tervezés, kivitelezésnél, illetve az azt kdvetd helyreallitdsi munkaknal is kérjuk figyelembe venni
a kozmiikeresztezésekre és vezetékeink kozelében végzett munkakra vonatkoz6 MSZ 7487/2-80
szabvanyban meghatarozott elbirasokat! Kérjuk a kivitelezés altal érintett aknaink fediapjainak
szintbehelyezését, amennyiben a kapcsolddé munkadk soran érintik azok kornyekét a
tereprendezési munkak soran! Az (j terep/burkolat nem lejthet a leblvé nyilasok fele, azok
vizgylijtd helyen nem lehetnek! Vezetékeink nyomvonalan és az azokhoz kapcsolodo
miitargyainkra nem helyezhet6 térbator, kozlekedési tabla, csatorna szem, viznyel6 akna,
hirdetdoszlop, vagy egyéb épitmény! Kiemelt, vagy slllyesztett szegély vonala nem haladhat at a
leblvé-, szellbzé- és szerelényilasokon! Vezetékeink nyomvonalan épitéanyagot, konténert, es
egyéb, Uzemzavar esetén nehezen mozdithatd szerkezetet a kivitelezés ideje alatt meg
ideiglenesen sem lehet tarolnil

A tavvezetékink keresztezésénél felhiviuk a figyelmet arra, hogy a tavhévezeték direkt
foldbefektetett, elére szigetelt rendszer(, a talaj legfeliebb 4 m hosszan bonthaté meg! Az épitési
munka utan a vezetékeink korlil legaldbb 20 cm vastagsagban homokéagyat kell kialakitani ugy,
hogy a tomorités legalabb 85% tomorsegl legyen!

Cégjegyzékszam: Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga CG. 01-10-042582
Adatvédelmi nyilvantartasi szam: 40599
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A tomoritésnél tovabbéa vigyazni kell arra, hogy a kopenycsd, karmantyl vegelzaré félia és a
tagulast biztosité parnazat, meg ne sériljon!

A keresztezéseknél az alabbi minimalis védétavolsagokat be kell tartani:
e gaz, viz, jelz6-méré, erbsaramu (1 kV-ig) és optikai kdbelek esetén 30cm
e erdésarami kabelek esetén 30 kV-ig 70 cm
e erbsaramu kabelek 30 kV felett 100 cm

A védétavolsag a két kdzmiihaldzat kozotti legkisebb palést tavolsagot jelenti, amibe beletartozik a
keresztezésekkor alkalmazott védbcsé és/vagy egyéb véddszerkezet is!

A kivitelezési munkak idejére a Kivitelez6nek a targyi munkahoz szakfeliigyeletet kell rendelnitik
tarsasagunk MUszaki osztalyaiol. A szakfelugyelet megrendelését irasban a tényleges
munkakezdést megelézden & nappal kérjik eljuttatni Tarsasagunkhoz. (E-mail: fotav@fotav.hu,
levelezési cim: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31., fax: +36 1 206 1545)

Kozminyilatkozatunkat a Budapest XI. kerillet Lagymanyosi 8bdl és kérnyezete Budaparti
ingatlanfejlesztés gazelldtas, kozminyilatkozat kérelem targyaban adjuk. Felhivjuk szives
figyelmuiket, hogy nyilatkozatunk fél évig és az E-Kézmii rendszerben 2017.10.17-én feltoltott és
2017.12.07-én kiegészitett tervvelitervekkel egyitt érvényes!

Amennyiben a terveken barmilyen modositast végeznek, ugy nyilatkozatunkat ujbol meg kell
kérnitk!

Kérjuk, a fentiek szives tudomésulvéielet!

Budapest, 2017. december 08.

Tisztelettel:

£GTAV 71t ~)
Részmiy vanlatast e LA } 4
g Ity

Mftezaki dokurnantacios osoport

Czaké Gyodrgy

Cégjegyzékszam: Fovarosi Torvényszék Cégbirésaga CG. 01-10-042582
Adatvédelmi nyilvantartasi szam: 40599
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SCLUTION
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KOZMUEGYEZTETESI NYILATKOZAT

Késziilt: 2017. év 10. ho 18. napjan az Invitech Megoldasok Zrt. hivatalos helyiségében.
Szama: 2029/2017

Jelen vannak: Invitech Zrt. részér6l:  Herczeg Robert
Tervezd részérdl: Nagy Petronella - N+F Kft.
Targy:

Budapest XI. ker. Lagymanyosi 6bdl és kémyezete BUDAPARTI ingatlan fejl. Gazellatas. Tsz: T-10/17.

Targoyal kapcsolatos nyilatkozat:

A bemutatott terv alapjan megéllapitom, hogy az épités az Invitech Megoldasok Zrt. féldalatti optikai

halézatanak nyomvonalat

ERINTI.

A kivitelezés soran kérjiik a kovetkezé szempontok figyelembe vételét:

A létesitmény épitése soran az MSZ 7487/2-80 és az MSZ 7487/3-80 szami kdzmirendezési szabvany
elgirasait be kell tartani, a tavkozlés részére fenntartott helyet szabadon kell hagyni. A tavkoziési létesitmenyek
2-2 méteres korzetében csak kézi szerszammal és szakfelligyeletiink jelenlétében szabad munkat végezni,
mindennemd gépi munka tilos!

A f6ld alatti kabelek pontos helyét és mélységét a keresztezéseknél ill. megkdzelitéseknél miiszeres kitlizéssel
kell megallapitani.

A szakfeliigyeletet és a miiszeres kitlizést az Invitech Megoldasok Zrt. elérhetségein 8 munkanappal
korabban, irasban kell megrendelni: 1108 Budapest, Kozma utca 2. Fax 1/801-1386, krizbaii@invitech.hu.
A tavbeszéld haldzatot érinté munkalatokat csak a halozat biztonsagba helyezése utén engedélyezziik. Egyben
felhivjuk a figyelmet, hogy mindennem(i tavkozlési halozatban bekdvetkezett esetleges rongélasért a beruhazo
és kivitelezé egyetemlegesen erkolcsileg és anyagilag felelds. Rongalés esetén az elGirasok figyelmen kivil
hagyasa még szakfeligyelet jelenlétében sem mentesit a feleldsség alol.

Amennyiben a beruhézo és kivitelez§ az eldirt miiszeres ellendrzést ill. szakfelligyeletet nem rendeli meg - és a
tavkozlési haldzatot megrongalia -, tgy azt szandékos rongalasnak vessziik és felielentési jogunkkal élink.

A feltart kabelek munkaidén tali 8rzésérdl vagy annak legaldbb 30 cm-es ideiglenes foldtakarasarol a
kivitelezének kell gondoskodnia.

A keresztezéseket, megkozelitéseket és esetleges feltarasokat a folddel torténd betakaras el6tt az
lizemeltetdvel a helyszinen szemrevételeztetni és jegyz6kdnyvben rogziteni kell.

Jelen nyilatkozat a keltezéstdl sz&mitott 6 honapig érvényes!

Invitech Zrt. tulajdont optikai kabel Elmd Nyrt. tulajdont alépitményben is halad. Kozmiiegyeztetést,
adatszolgaltatast az ELMU Nyrt-t6l is meg kell rendelni!
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Ogyiratszam:
Ugyintez:
Telefon:

Telefax:

E-mail cim:

Meliéklet:

Hozzatérési haldzat és szolgaliatds menedzsment igazgatdsag
Passziv halézatok dgazat

Kabelhaldzat dokumentacios és lamogatd osztaly

1117 Budapest Magyar tuddsok kdr(itia 9,

Tel, Lasd lap aljan! Faou Lasd lap afjant

N+F Mérnokiroda KA.
Eger

Vardsmarty at 17.
3300
423318-70776146/2017
Tiefenbacher Gybrgyi

L.asd fap aljant

tLasd lap alisni

KOZMUKEZELOI NYILATKOZAT

Beadvany-azonosité: T-10017 (214418482)

Targy jellege: Egyesitett tery

Targy helyszine: Budapest X1 kerbilet Budafolki Ut - Dombovari Ot - Hauszmann Alajos utca altal hatarolt terdilet
Targy: Lagyméanyosi 8bdl és kirnyezete Budapart ingatlanfejlesztés - belsé fejlesziési teriilet
gazellatisa

Tisztelt Climzeit!

Targyi tgyben, a Magyar Telekom Tavkdzlési Nyilvancsan Mikods Részvénytarsasaghoz (tovabbiakban:
Tarsasag) ,
benyUijtott tervét a Tarsasag 2017, 10 hd 17-n megkapta. Megallapitast.nyert, hogy

a tervezell I&tesitmény ERINTI éslvagy MEGKOZELITI a tavkozlési halézatot.

Alépitmény [V Foldkabel [ Foldfeletti I/ Nines [
A l6lesités a Magyar Telekom Nyt helyi halozatat  erioti 2] nem érinti L]
korzethalozatat:  aring [ nem érinti 41
gerine haldzatal:  gpiniti £ nem érinti 11
zart célibhaldzatdl  ennti {j nem érinti [)Z[

Az alabbiakban el 16tesilési felidtelek betartdsa melletl, a tervezett létesitmény csatolt terv szerinti
kivitelezéséhez a Tarsasag a

kdzmitkezeldi hozzajarulast megadija.

A kabelek nyomvonalkitizése: sziikséges [ nem kell i
Szakfelugyelet megrendelese: szikséges /1 nem kall {1

Teriletileg lletékes szervezel] egységlek):

- Hozzaférési haldzat és szolgaitatas menedzsment igazgatdsag, Passziv halozatok agazat, Kabelhalézat
Uzemeltetési és beruhdzasi kozpont Kézép-Magyarorszag (1098 Budapest Taviro utca 3-5., levélcim: 1098
Budapest Tavird utca 3-8, Tel: 1-347-5286 , Fax: alepitmeny@telekom.hu Telefonon/e-mail-en egyezieive)

A targyl léteslimény kivitelezése soran az alabbi eléirasaink hetartasal kérjuk:
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-Tavkoziési l&tesitmiény megkdzelitése és keresztezése esatén, a Tarsasag lizemelietésében 16vé kabel(ek) és egyéb
halézati elemek védelmerdl, 2z MSZ 7487/2,3/1880, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ
17200/5,7/2000, MSZ 17200-0/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 «»., MSZE 50341-2 szabvényokban, a
8/2012 (1.26.) NMHH, a 4/2015 (Vi 15.) NMHH rendelettel madositott 14/2013. (:X. 25.) NMHH rendeletben, és az
elektronikus hirkdzlésrél sz6i 2103, évi C. trvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.

-A kivitelezés csak a Tarsasag szakfellgyelete melleft, az érintett tavkozlési nyomvonalak kitlizését kovetben végezhetd. Al
szakfelligyeletet és a nyomvonal kittlizését a kiviteli munkak megkezdése elétt 16 nappal korabban frasban kell
megrendelni a Tarsasag illetékss szervezeti egységénél.

-A tavkoziésilétesitény feletii jelold szalagot egy (1, legkevesebb 2 m hossz(, eredetivel azonos feliratozas( darabbal
pétolnia kell a kivitelezénak.

-A tavkozlési [étesitmények nycmvonalatdl 2-2 méteren belll csak kézi fsldmunka végezhets.

-Keresztezés esetér kutatdarcl dvatos kézi kidsasaval kell feltami a tavkozld kaba! helyét.

-Parhuzamos nyomvonaivezet. s esetén —amennyiben a 2 méteres kézelségen belilre kerill a nyomvonal — 28
méterenként (szilkség ecaién surlicben is) kutatdarokkal kell feltarni a Tarsasag 1iesitményét,

-A feltant létesitményeic munkai10n 0l Srzésérdl, vagy legkevesebb 30 cm-as ideigienes (Kis szemcseméret()
talajtakarasardl a kivitelezé kivalas gondoskodni, .

-A nyomvonal kitlizésénél a keresziezés helyét, a Tarsasag tulajdonaban lévd katelek nyomvonal téréspontjai, ilt. a
Tarsasag. létesitményeinei hat1at kell megjeldini legalabb 10 méterenként feltiid szind, a f81dbél 50 cm-re kiallé karéval
vagy egyéb modszerrel.

-A szlikséges Kardkat és azok levarését a kivitelezonek kell biztositania.

-Kutatoarok asaséra nyomvonalkitlizés esetén is szilkség van.

-A Téarsasag tulajdonéban 1évé ldalatti létesitrény (akna, szekrény) fedlapjat kinvitni, valamint a foldalatti lélesitménybe
lemenni tilos! Az alépitményben munkat ¢sak a Tarsasag végezhet. '

-Munkateriilet-atadasra a Tarsasag terliletileg illetékes szervezeti egységét meg kell hivni.,

-A kivitelez$ koteles barmely rongalast/kabelhibat azonnal jelezni a Magyar Telekom Folgyelet zdldszaman: 06-80/23-13-
13, '

-A Tarsaséag tulajdonaban all6 (éiesitrnenyének esetleges sérilléseinek helyreallitasi kéltségei — szakfelligyelettl
fuggetlentil — a kivitslez6t terhelik.

-A Téarsasagot érinté munkater it létesitményeire nyiltarkos részmiszaki tadas-atvételi eljarast kell meghirdetni a
Tarsasag teriletileg illetékes siurvezeli egysége részvételével, amely eljarason ket bemutatni a 1didalatii 16tesitményeinek
sérllés mentesséyét. )

Zaradék: Az kozmikezeldi ayitatkozat érvényessége: 2018.10.27
Csatolt tervidl elterd nyomvonal, letve eltérd milszaki megoldasok alkalmazasa esetén f engedélyezési
eliarast kell inditani.

, 2017.10.27

Udvézlettel,

SO

AAGATESAG




Cimzett: Nagy Petronella Kiildé: MVM NET Zrt.

N+F Kit. Miiszaki lgazgatosag
Ugyintézé: Tumpek David
E-mail: npetronella99@gmail.com Telefon:  304-3432, fax: 202-6177
Hiv. szam: E-mail: kozmu@mvmnet.hu
Déatum: 2017. november 7. Oldalak: 1
Targy: Kézmilegyeziatés iktatészam: E-NET- 8246 /2017

Tisztelt Nagy Petroneilal

Az Onok altal tervezett, Budapest, XI. keriilet, Lagymanyosi 6bdl és kérnyezete BUDAPARTI
ingatlan fejlesztés — gazellatas - trgyaban az alabbi nyilatkozatot tesszlk:

A tervezd bemutatta fent nevezett munka helyszinrajzait az MVM NET Zrt, képviseléjének.

Az Ondk altal megjelsit helyszin az MVM NET Zrt. tvvezetéken lizemeld foldfeletti tavkoziesi
halozatat nem érinti, viszont keresztezi a Hauszmann Alajos utcdban az ELMU-EMASZ
Halozati Szolgaltatd Kft. foldkabelével egy nyomvonalon haladé sajat tulajdond
alépitményiinket. Tovabba megkozeliti a Budafoki tton, NOVOTRON Zrt. alépitmeényében
lev$ optikai kabellinket.

Jelen nyilatkozatunk kizérclag e terv engedélyezésérdl szél. Barmilyen jellegi fervvéltozas, a
terv, vagy nyilatkozatunk érvényességének lejarasa esetén Uj egyezietés fefolytatasa
sziikséges!

A kézmliegyeztetés srvényessége a keltezéstdl szamitott hat honap.

Tajékoztatjuk Ondket, hogy haldzatunk kivaltasanak szlikségességének megitélése a
tervezd feleléssége. Ha kivaitdsra van sziikség, ugy azt az optika@mvmnet.hu e-mail
cimen a miiszaki koliégainkkal kell egyeztetni.

A kivitelezéshez az ELMU-EMASZ Halézati Szolgaltaté Kft, NOVOTRON Zrt.
el6irasainak betartasaval és az alabbi feltételekkel jarulunk hozza:

s A munkateriilet atadasi eljarast 8 munkanappal korabban az ligyfélszolgalaton
(fax: 06-1/202-6177, E-mail: kozmu@mymnet.hu) irasban be kell jelenteni, az
eljarasra az MV NET Zrt. képviseldit meg kell hivnil Egyidejlleg meg kell adni a
Felelds Mitszaki Vezeld elérhetdségeit isl

e A munkavégzés teljes ideje alatt a munkateriileten kell tartani a veliink
egyeztetett kiviteli tervet, melynek tartalmaznia kell jelen hozzajarulasunkat is!

o Az MVM NET 7Zit. nyomvonalat érint6 szakaszon munkalatokat — annak
keresztezéselor, vagy parhuzamos megkdzelitése esetén — csak szakfelligyelet
megrendelése mel'vtt, dvatos kézi feltarassal szabad végeznil

e Feltart MVM NET Zrt. nyomvonal esetén, annak kériilkeritésérdl, munkaidén kiviil
toriéné  Bizésérsl, vagy minimum 30 centiméteres foldréteggel tériénd
takarasard! a Kivitelezének kell gondoskodnial

s A végleges takards el6it az MVM NET Zrt. képviselbje részére nyilt arkos
megtekintést kell biztositanil

¢ A munkavégzés soran nyomvonalunkrél kismelt homokagyat, jelzészalagot,
egyéb mechanikal védelmet a visszatemetéskor pétolni kelll

MVM NET TAVKOZLESH SZOLGALIATS ZRT
H-1134 Budapast, Rébert Kdraly kérot 59 m H-1255 Budapest 15 P17,
Tal: +36 (1) 304 2000 © Fax: +36 {1) 202 (6891 + vonvmvmnet hu « Céglegyzakszam: 0110047348
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o Az MVM NET 2Zrt. halozatat érinté béarmely csd, vagy kabelsériilést,
haladéktalanul be kell jelenteni az MVM NET Zrt. NOC munkatarsainak E-mailen:
noc@mvmunet.hu, vagy telefonon a +36-1/304-2266 hivészamon!

o Minden a rongaldssal okozott kar helyredllitasaval kapcsolatos koltseg a
Beruhazot és a Kivitelez6t terhelil Ide értenddek a sziikséges ellendrzd mérések
és atjarhatosdg vizsgalatok elvégzése, a csbvek és kabelek ideiglenes és
végleges javitasanak kdltségei is.

o Fentiek be nem tartasabol eredd esetleges karunkat a Beruhazé és a Kivitelez6
felé az MVM NET Zrt. egyetemlegesen érvényesiti!

A kézmiegveztet Uavieliink felé a térgyi tervvel kapcsolatos adatszolgaltatés megtortent, e
dokumentumolk tovébbiiasa a kivitelezd felé az Ugylél feladata.

Ez a nyilatkozat csak és kizardlag az ELMU-EMASZ Halézati Szolgaltaté Kit,
NOVOTRON Zrt. hozzéjarulasaval egyiitt érvényes.

Udvozlettel:

2,;%3 ({? m:/ 1134 Budaee .. ifk;p»%‘».zj .;,,;Ftu e
VagdZsolt ? Lengyel Norbert
Ugyfél-kivalosagi Fomémak optikai és adatatviteli

halézatok osztélyvezetd

MV NET TAVROZLES) SZOLGALTA O 21T,
H-1134 Budapest, Rebert Karoly kéei 59, » Levileim: H-1258 Budapest 15 PLi77.
Telo +36 113 304 2000 + Fae +36 (11 202 089 » savwmvronat.hu © Cdalegyedksnim: 0110047348
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Novotron Informatikai Zrt.
1124 Budapest, Stromfeld Aurél iit 9. Tel.: 487-9940

Kozmii-egyeztetési nyilatkozat

Cég neve: N+F Kft., 3300 Eger, Vorosmarty u. 17.
Targy: Budapest X1., Ligymanyosi 6bdl és kornyezete

Budapart ingatlanfejlesztés — belso fejlesztési teriilet
gazellatdsa

Tervszamuk: -

A mai napon tirgyi létesitmény helyszinrajzait Novotron Zrt.
képviselbje — kozmiiegyeztetés céljabol — megtekintette.

Novotron Informatikai Zrt. képviseldje a sajit nyomvonal-tervei €s
a kiviteli dokument4cié alapjan megallapitotta, hogy a Novotron Zrt. sajat
tulajdond tavkozlési alépitmény halézatat az épitések  érintik.

Budapest, 2017. oktéber 19.

3 Cy
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Csaszar David
Novotron Zrt

Novotron Informatikai Zrt 1124 Budapest, Stromjfeld Aurél it 9.

Telefon: 487-9940
A tervezett munka halézatunkat érinti,

szakfeliigyelet megrendelése kotelezo!

A munkakezdést be kell jelenteni. Munka csak szakfeliigyelet mellett torténhet, melyet
munkakezdés clétt 8 munkanappal — a Kivitelezd koltségére — meg kell rendelni. A
megrendeléskor meg kell adni a felelos miiszaki vezetd nevét és telefonszamat. A
kivitelezés sordn okozott kdrokért a Kivitelez és a Beruhazé a felelds. Bz a kézmi-
egyeztetési nyilatkozat 1 évig érvényes! A sziikséges geodéziai dokumenticid
tervidrunkban — Corvintel Kft., megkozelithetd: Budapest XI., Fehérvari it 247.
(Albertfalva/Budafok vasitallomas mellett) — beszerezhetd.

N+F_érint_végl 1/1. oldal



Novotron Informatikai Zrt.
1124 Budapest, Stromfeld Aurél 1it 9. Tel.: 487-9940

Kozmii-egyeztetési nyilatkozat

Cég neve: N+F Kft., 3300 Eger, Vorosmarty u. 17.
Targy: Budapest, XI. Ligymanyosi 6bol és kornyezete

BUDAPARTI ingatlan fejl. gdzellatas
Tervszdmuk: T-10/17

A mai napon targyi létesitmény helyszinrajzait Novotron Zrt.
képviseltje — kozmlegyeztetés céljabol — megtekintette.

Novotron Informatikai Zrt. képvisel6je a sajat nyomvonal-tervei €s

a kiviteli dokumentacié alapjdn megallapitotta, hogy a Novotron Zrt. sajat
tulajdont tavkozlési alépitmény hélézatit az épitések érintik.

Budapest, 2017. december 11.
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Cséaszar DaVid
Novotron Zrt

Novotron Informatikai Zrt. 1124 Budapest, Stromfeld Aurél it 9.

Telefon: 487-9940
A tervezett munka halézatunkat érinti,

szakfeliigyelet megrendelése kotelezo!

A munkakezdést be kell jelenteni. Munka csak szakfeliigyelet mellett torténhet, melyet
munkakezdés el6tt 8 munkanappal — a Kivitelez koltségére — meg kell rendelni. A
megrendeléskor meg kell adni a felelés mliszaki vezetd nevét és telefonszdmat. A
kivitelezés sordn okozott kdrokért a Kivitelezd és a Beruhdzé a felel8s. Bz a kdzmii-
egyeztetési nyilatkozat 1 évig érvényes!

N+F_érint_végl.doc /1. oldal




UPC Magyaror
1096 Budap
T+36 (1) 456 26 00
wwww Upe. hu

J’upc

Cég:
N+F Mérnokiroda Kft.
Vorésmarty utca 17.

Eger
3300

1D:103822
1D:214418482

Tel.: Fax:
nfpazterv@t-online.hu
Magrendeld:

Terv:

Budapest 11. kerllet, Budafoki Ut . - Dombévari Ut . Hauszmann Alajos utca

Budapest, XI. kertlet Lagymanyosi 6bol és kérnyezete Budapart ingatlanfejlesztes Belsé fejlesztési terillet gazellatasa -
Gazvezeték kivaltas

Tsz: T-10/17

DoclID:103822

E-K6zmUlD: 214418482

KOZMUEGYEZTETESI JEGYZOKONYV |
Készult: 2018.01.06.-an, a UPC Magyarorszag Kit. hivatalos helységében
Jelen vannak:

Nagy Patronella, N+F Mérndkiroda Kft., valamint
Paroczi Balazs egyezteté UPC Magyarorszag Kit. részérsl

A targyi 1étesitmény érinti a UPC Magyarorszag Kft. alépitményhalézatat.

A kézmUegyeztetés kizarolag a tervez6 altal atadott terven szereplé nyomvonalakra, nem az egész térkepszelvényre
érvényes. A kiviteli terven szereplé adatok helyességéért a tervezo a felelés. A UPC Magyarorszag Kit.

A hossz- és keresztszelvény-rajzokon a UPC hélézatot a tényleges halozatnak megfeleléen, méretaranyosan kell
abrazolni. Kulon szelvényrajzot (metszetet) kell késziteni azokrol a helyekrdl, ahol a tervezett létesitmény a UPC
halozatot keresztezi.

A targyi létesitményt Ggy kell megtervezni, illetve megépiteni, hogy az MSZ 7487-2/80 kozmielrendezési
szabvanyban eléirt biztonsagi tavols 4gok be legyenek tartva.

A UPC halézat biztonsagba helyezesi, illetve atépitési koltsége a 2003. évi C térvényben foglaitak szerint a beruhazot
terhelik.




Munkavégzés alatti eldirasok:

A tavkozlési haldzatot a keresztezési szakaszokon kutatéarkokkal kell feltarni.

A kdzm(ikeresztezéseket az MSZ 13207:2000 szabvany szerint kell kialakitani.

Amennyiben a munkateriilet feltarasakor kideriil, hogy a szabvany szerinti elbirt tavolsagok nem tarthatéak,
illetve egyéb ok miatt sziikségessé valik a UPC alépitményi halozat kivaltasa, abban az esetben a 2003. évi C
torvény értelmében a beruhazo koltségére, a UPC beruhazasi osztalyaval térténé egyeztetések alapjan a UPC
halézat kivaltasat meg kell tervezni és a kdézmi, valamint hatésagi engedélyeztetési eljarast elvégezni.

A kiasott munkaarokban a keresztezett UPC halozat megfeleld védelmérdl a terv szerint (alédtamasztassal,
felfiggesztéssel, stb.) gondoskodni kell.

A UPC halézat a tobbszori tereprendezés kovetkeztében, a feltiintetett fektetési megirastol eltéré mélységben is
eléfordulhat.

A UPC halozat kdzelében (2m-en belil) csak kézi foldmunkavégzeés torténhet.

A UPC létesitmények fedlapjain anyagot tarolni nem szabad, azokat 2x2 m-es kérzetben szabadon kell hagyni. A
nyomvonalon csak olyan mennyiségli anyag térolhato, amelyet a UPC Magyarorszag kérésére a kivitelez6 kepes 1
6ran belll eltavolitani.

Szakfelilgyelet:

A targyi létesitmény munkalatainak megkezdése el6tt 10 nappal irasban szakfelugyeletet kell megrendelni, valamint a
kivitelezés megkezdését bejelenteni a munkatertlet pontos helyének meghatarozasaval, ill. attekintd helyszinrajz
melléklettel (lev.cim: 1092 Bp. Kinizsi u. 30-36.).

A szakfeliigyelet megrendelését és a bejelentést kovetéen a UPC Mo. Kit. miszaki ellenére az adott munkatertleten
megjelenik . Felveszi a kapcsolatot a felelds épitésvezetbvel, egyezteti az adott épités UPC nyomvonalra vonatkozo
el6irdsait, feladatait, megbeszélik a felmertlé muszaki kérdéseket , és leigazoltatia a szakfelugyelet teljesitési
igazolasat. Ezt kovetéen a UPC Mo. Kft. kiszamlazza a kiviteleznek az egyszeri 60.000Ft+AFA miszaki
szakfelugyeleti dijat.

A munkakezdés bejelentésének, szakfelligyelet megrendelésének, a szakfellgyeleti dij atutaldsanak elmaradasa
esetén nem jarulunk hozzé az adott |étesitmény hasznalatbavételi engedelyének kiadasahoz. A munkaterillet atadas-
atvételi eljarasra az UPC Magyarorszég Kft.-t meg kell hivni. Az UPC Magyarorszag Kft. foldalatti halézataval érinteit
terlileten tortént munkavégzés esetében a takarasi engedély megkérése el6tt helyszini bejarast kell tartani.

A szakfeliigyelet nem mentesit az esetleges rongalassal kapcsolatos felelésség alél. Minden a kivitelezés alatt tortént
rongalast haladéktalanul jelenteni kell cégiink felé! (kozmu@upc.hu)

A UPC halozatban okozott barminem( rongalasért a beruhézo és a kivitelez6 anyagi felelésséggel tartozik.

Kérjiik az alairt jegyzokonyvet résziinkre visszakildeni!
Jelen nyilatkozat 180 napig érvényes!

Nagy Patronella Paréczi Balazs
tervez6 kozmiegyeztetés és adatszolgaltatas

Budapest, 2018.01.06.

kozmu@upc.hu




3 \ orokeirl (it 30-34,
T 436 (1) 456 26 00 F +36 (1) 456 99 82
wwwy Lpc.hu

upc

Cég:
N+F Mérnokiroda Kit.
Voérdsmarty utca 17.

Eger
3300

ID:10
ID:21

Tel.: Fax:

nfgazterv@t-online.hu
Megrendels:

Terv:

Budapest11, Budafoki it . - Dombovari Ot . Hauszmann Alajos utca

Budapest, XI. kertlet Lagymanyosi dbol és kérnyezete Budapart ingatlanfejlesztés Belsé fejlesztési terlet gazellatasa
Nyomasszabalyoz6 athelyezés

Tsz: T-10/17

DocID:103823
E-k6zmiilD:214418482

KOZMUEGYEZTETES! TAJEKOZTATO
Tisztelt Nagy Patronelia!
A részinkre megkildott helyszinrajz alapjan az alabbi nyilatkozatot adjuk.

A tervezett épitési munkalatok nem_érintik az UPC Magyarorszag Kft. alépitményi halozatat.

Kérjuk nyilatkozatunk szives elfogadéasat.

Tisztelettel,

21862-44

Upc T KE
92 Budapest, Kinizsi '“,é(%
W |

Paroczi Balazs
kdozmlegyeztetés és adatszolgaltatas

Budapest, 2018.01.06.
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MUSZAKI LEIRAS

Budapest, XI. ker. Lagymanyosi 6bol és kornyezete
BUDAPART INGATLANFEJLESZTES
belsé fejlesztési teriilet gazellatasa

gazeloszto vezeték kivaltas és nyomdasszabalyozo athelyezés
kiviteli terve

ELOZMENYEK:

A KASIB Mérnoki Manager Iroda Kft. megbizasa alapjan elkészitettiik a Budapest, XI. ker.
Lagymanyosi 6bdl  és  kornyezete BUDAPART INGATLANFEJLESZTES  sorén
megvaldsitasra  keriilld gazelosztd vezeték kivaltds €s nyomasszabalyozd athelyezés
tervdokumentacidjat.

A tervezéshez sziikséges adatokat a NKM Foldgazelosztasi Kft. gazhaldzati szelvényébdl, a
kozmiveket {izemeltetd vallalatok nyilvantartasaibol, valamint a teriiletrdl készitett talajmechanikai
szakvéleménybdl vettiik at.

Kiindul6 adatként kezdtiik a NKM Foldgazelosztasi Kft. kozmiinyilatkozatat. A teriilet beépitési tervét
és az uttervet a megbizd tervezd iroda biztositotta szamunka. A tervezési szakaszon a ledgazd
elosztovezeték nem keésziil.

A tervezési teriilet hatarain a meglévd gazvezeték halozatot a NKM Foldgazelosztasi Kft. tizemelteti.

A BUDAPART INGATLANFEJLESZTES soran lako- és irodatereket hoznak létre. A dél-budai
fejlesztési teriilet a Kopaszi-gat strandjatol indul és a Budafoki utig, illetve a Dombovari utig tart
majd. A Kopaszi gat teriiletét ellatdé Vizpart utcaban lizemeld 6/0,1 tar —os nyomasszabalyozo a
tervezett beépitést akadalyozza, ezért athelyezésre keriil a Hauszmann Alajos utcaba. A Budapest, XI.
ker. Kopaszi gat (Dombovari ut — Vizpart utca — Budafoki ut) térségének fejlesztéséhez kapesolddo
nyomésszabalyozé athelyezés feltételeit a FOGAZ Foldgazelosztasi Kft. 1 212170 028480 szamu
kozmuathelyezési nyilatkozata tartalmazza.

A Budafoki aton 1évo, iizemeld nagy-kozépnyomasi gazelosztd vezetéktdl nagy-kozépnyomasi
gazelosztd vezeték épiil a Hauszmann Alajos utcaban elhelyezésre keriilé nyomasszabalyozo
alloméasig és novelt kisnyomasu vezeték a meglévd dnl60 —as novelt kisnyomasi vezetékig. A
meglévé nyomdsszabalyozo athelyezése utan a nyomasszabalyozot megtaplatd nagy-kézEépnyomast

ORI

NYOMASSZABALYOZO ATHELYEZES, GAZELOSZTO VEZETEK MEGSZUNTETES:

A meglévd FIORENTINI 6,0/0,1 bar, Qua=1500 Nm’/h nyomasszabdlyozé allomast meg kell
sziintetni, és elszallitini a Hauszmann Alajos utcaban tervezett beépités helyére.

A nyomasszabalyozé részére kialakitott aknat homokkal fel kell tolteni és az igénybevett teriiletet
helyre kell allitani.

A nyomadsszabéalyozo megsziinése miatt a szabalyozot megtaplald 6,0 bar —os DN100 acél vezeték a
Dombovari ati elagazasig felhagyasra keriil (kb. 108 m hosszban), a Domboévari Gti DN300 —as
vezeték elotti DN 100 —as karimas tolozarat teletarcsaval le kell zarni.

A szabalyoz6tol a meglévd halozathoz kiépitett dnl160 PE elosztovezeték 13,00 m hosszan szintén
felhagyasra keriil.
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TERVEZETT VEZETEK:

A tervezett nagy-kozépnyomast gazelosztd vezeték a Budafoki at — Hauszmann Alajos utca
keresztezOdésében csatlakozik a Budafoki Gton meglévé DNS00 —as nagy-kozépnyomast acél
gazelosztd veztékhez. A meglévd vezetékhez vald csatlakozas toldzaron keresztiili megfirassal
torténik, beépitendd egy DN100 —as kariméas tolozar. A Budafoki ton a meglévd koézmivezetékek
keresztezésénél a gazvezetéket burokesdbe kell fektetni. A 0+021, 0+029 szelvényekben 1évd 45° -os
iranyvaltasok utan a tervezett gazvezeték a Hauszmann Alajos utca telekhataraval parhuzamosan a
4042/107 hrsz —0 teriileten épiil tovabb a tervezett vizvezetékkel parhuzamosan. A 0+207 szelvényben
DN100 —as 90" -os ividom beépitésével iranyvaltas torténik, utana beépitendd egy DN100 —as toldzar,
amit tjabb 90" -os iranytorés kovet. A nyomasszabalyozohoz valé csatlakozas elétt DN100 —as ,,T”
idommal elagazas késziil a leflvato vezetékhez.

A lefavatd vezeték a ,. T idom utan DN100/80 —as sziikitd beépitésével DN8O —as méretben épiil,
DN80 —as toldzarral, a terepszinten FCSM aknaba kivezetve.

A nyomasszabalyozd el6tti .77 idom k6zépsoé agahoz csatlakozd DN100 —as vezetek DN100/80 —as
szikitd és DNB80 —as Schuck szigeteld kozdarab beépitése utan DN80 —as méreten csatlakozik a
nyomasszabalyozo DN80 —as primer oldali csonkjahoz.

A nyomasszabalyozo athelyezésével egyiitt a szabalyozd és a meglévd dn160 —as novelt kisnyomasi
gazelosztd vezeték kozétt dn315 —6s novelt kisnyomasi PE vezeték épiil. A tervezett vezeték
csatlakozasi pontjanal a meglévo dn160 —as vezetékbe mindkét iranyba beépitend6 egy-egy dn160/200
¢s dn200/315 —os boévitd idom, melyek az elhelyezésre keriild dn315 —6s ,, T idom két szarahoz
csatlakoznak. A ,,T” idom kézéps6 agatdl dn315/PE100/G SDR17,6 méreatii és mindségii cs6bol épiil a
tervezett vezeték a nyomasszabalyozd eldtti elzardé szerelvényig. A ndvelt kisnyomasu vezeték
nyomvonala a kdzmlivezetékek keresztezését kvetéen vizvezeték és elektromos kabel k6zott halad. A
0+199 szelvényben a szekunder oldali DN300 —as tolézar el6tt beépitendd egy dn315 —6s hegtoldat
DN300 —as laza karimaval. A toldzar szabalyozé feldli oldalan DN300 —as acél vezeték keriil
lefektetésre, mely DN300/150 —es sziikitd elhelyezése utan DN150 —es métetben szigeteld csavarok
beépitésével csatlakozik a nyomasszabalyozd szekunder oldali DN150 —es kariméajahoz.

A kivitelezés feltétele a telekhatarok kitlizése, tereprendezés, a gazvezeték és nyomasszabalyozo
biztonsagi Svezetébe esé fak eltavolitasa.

A nagy-kozépnyomdsi vezeték bitonsagi ovezete mindkét oldalon: 5 m, ndvelt kisnyomast vezeték
bitonsagi 6vezete mindkét oldalon: 2 m. A vezetékek 4042/107 és 4042/121 hrsz — magéaningatlanon
torténd elhelyezéséhez vezetékjog bejegyzés sziikséges.

Leagazo elosztovezeték:
A tervezett gdzeloszto vezetékekhez ledgazo elosztd vezeték nem csatlakozik.

TERVEZETT NYOMASSZABALYOZO:

A Hauszmann Alajos utcaban telepitésre keriilé nyomdasszabalyozd berendezés a Vizpart utcabdl lesz
athelyezve. Athelyezés el6ti a gyartoval feliil kell vizsgaltatni és tovabbi lizemltetésére vald
alkalmassagat igazolni kell!

Az athelyezésre keriild nyomasszabalyozé adai:

gyarto FIORENTINI Hungary Kft.
tipus FRN502

Q 1500 Nm’/h

Pre 6,0 bar — 3,0 bar

Pri 0,1 bar

belépd csonk DNS80
kilépé csonk DN150
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A nyomasszabalyozd acél lemezszekrénybe épitett berendezés, mely foldbe siillyesztve keriil
elhelyezésre. A szabalyozé teteje a felszin folott 25 cm —re emelkedjék ki. A beépitéshez kialakitott
gddrot homokkal fel kell tolteni. A szabalyozo koré terepszinten 0,80 m széles térké kezeldjardat kell
épiteni. A szabalyozd szell6z6 és lefavatd vezetének kivezetését (lampaoszlopban) terv szerint kell
megépiteni.

A nyomasszabalyozd Budapest 4042/107 hrsz. - magantulajdonban 1évo mgatlanon torténd
elhelyezéséhez hasznalati jogi meallapodast kell kotni. A nyomasszabalyozé biztonségi dvezete: 10 m.

Villamvédelem:
Kiilon terv szerint.

A tervezett kdrzeti nyomdasszabalyozo allomas létesitése soran kiemelten fontos eldirasok:

Torzskonyvi szam

Az utasitas cime

FG-1-B22-TL0O0O1-M1

Az utasités targya, fogalom-meghatarozasok

FG-1-B22-MKO001

Altalanos szempontok

FG-1-B22-MK002

Kivitel szerinti szempontok

FG-1-B22-MK003

Gépészeti szempontok

FG-I-B22-MK004

Gaznyomas-szabalyozd allomasok robbanasveszélyes
térségeinek besoroldsa

FG-1-B22-TU001-M1

A tervezés folyamata

FG-1-B22-TU002

Technologiai kovetelmények

FG-I11-B22-MKO001

Altalénos kévetelmények

FG-THI-B22-MK005

Fold ala telepitett kivitel

FG-11-B22-TU001

A telepités munkai

FG-111-B22-TU003

Uzembe helyezés, beszabalyozas

FG-1V-B22-MK001

Altaldnos kovetelmények

FG-1V-B22-MK 005

Fold ala telepitett kivitel

FG-1V-B22-TU001
FG-1V-B22-TU002
FG-VI-B22-TU001
FG-VI-B22-TU002

A feltjitas, rekonstrukeio kdvetelményei
Szdardsagl nyomasproba és tomor sengsgalat
Altalanos elbirasok

Felhagyas

Altalanos eléirasok:

Az elosztovezeték munkaarka 0,8 m (DN100 acél) és 1,1 m (dn315 PE) széles, takarasa 1,2 m. A
vezetékek magassagi elhelyezésénél a 2 %o-es lejtést mindenhol biztositani kell. A gazvezeték palastja
és kabelek kozott a min. tavolsag 0,5 m. Ahol a tavkozlési- vagy elektromos kabelek keresztezésénél
a min. 0,5 m-es tavolsag nem tarthatd, ott LPE burokes6 épitend be.

A kiemelésre keriilo talaj a helyszinen tarolhato.

A csOvezeték védelmére a cso kornyezetében homokagy készitése sziikséges, a vezeték alatt 10 ill.
20 cm, a vezeték felett 30 cm vastagsagban. A visszatoltést, rétegenkénti elrendezéssel, gondos
tomoritéssel kell késziteni. A banyahomok agyazatot Try 85%-ra, egyéb helyen a visszatoltott talajt
Try 95%-ra kell tdmoriteni.

A kozmikeresztezések kornyezetében a munkaarkot kézi erdvel kell kiemelni, egyéb helyeken gépi
erdvel végezhetd. A meglévd kozmiivek keresztezésénél a foldmunkat és a vezeték szerelését is
fokozott gondossaggal kell végezni, azok megdvasa végett.

Helyreallitaskor az el6iras szerinti talajtomorséget mérési jegyz6konyvben rogziteni kell.

A foldmunkara és visszaallitasra vonatkozé eldirasok részletesebben a mellékletben szerepelnek.

A munkalatok soran a gazvezeték fektetési mélységében talajviz megjelenésére nem kell szamitani.

A munkaarkot és fejgodroket dicolni kell. A dicolas modja fiiggbleges, zértsor(.
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A tervezéshez felhasznalt kozmiadatokat a kozmiivallalatok nyilvantartdsaibdl szereztik be.
Tekintettel a nyilvantartasok hidnyossagéra, a tervezd az adatokért felelosséget vallalni nem tud,
azokat tajékoztato jelleglinek kell tekinteni. Pontos helytiket kutatéarkok nyitasaval kell megéllapitani.
A munkéba vett teriileten Iévo kdzmiivezetékek tizemeltetditd! szakfeliigyeletet kell kérni.

MEGLEVO NYOMASSZABALYOZO MEGSZUNTETESE ES ATHELYEZES UTANI
UZEMBEHELYEZESE

A gaz ala helyezési munkakat, a vezeték felhagyasokat a NKM Foldgazhalozatii Kft. érvényes
technolégiai és muveleti utasitasainak értelemszert és pontos betartasa mellett kell végezni. Fzek
kozil kiemeljik a Kisnyomasu gazelosztd és leagazo elosztd vezetékek iizembehelyezése
cimi  FG-III-B21-TU009, Ko6zép-, nagykozép- és nagynyomastt elosztovezetékek
izembe helyezése cimi FG-11I-B21-TU010, Uzembe helyezés, beszabalyozas cimi FG-
IT1I-B22-TU003 szama technolégiai, valamint a ,,Gazmentesités” cimii FG-IV-B21-MU003

milveleti utasitast.

e Nyomasszabalyozo levalasztasa a halozatrol :
o primer oldalon: Dombévart uti tolozar zarasa, teletarcsa beépitése,
nagykozépnyomasu vezeték levagas
o szckunder oldalon: dn 160 PE névelt kisnyomast vezeték levagasa a megmaradd
halézatrdl (agvezeték), lezarasa csovéglezardval.
e (Gaznyomas szabalyoz6, megszuntetendd vezeték kiszelloztetése, gazmentesitése.
o Szabalyozoé kiemeléséhez a csatlakozo karimak bontasa, szabalyozé kiemelés, atszallitas az
) helyre
e Nyomas szabalyoz6 beallitasa az elkészitett beton alapra, nyomasproba
e A nyomasprobazott tervezett vezetékek Osszekotése a nyomasszabalyozoval
e Budafoki uti 6 bar-os vezeték megfirasa tolézaron keresztil, 6sszekotés az 4 vezetékkel.
Gaz ala helyezés a toldzar nyitasaval, lefivatas az ) nyomasszabalyozo elé beépitett
lefivaton keresztiil
e Nyomasszabalyoz6 beszabalyozasa
e Szekunder vezeték gaz ala helyezése, lefavatas a 160 PE halézatra kotés elé beépitett
lefuvaton keresztil.

BURKOLATHELYREALLITAS

A tervezett nyomvonal keresztezi az aszfalt burkolatd Budafoki utat, egyéb szakaszokon burkolat
nélkiili teriileten halad.

Az épités soran igénybevett teriiletet a XI. keriileti onkormanyzat és a Budapest Kozt Zrt.
koziutkezel6i hozzajarulasanak megfeleléen kell helyreallitani.

EPITESI TECHNOLOGIA

A vezeték épitése soran a NKM Foldgazelosztasi Kft. hatalyos technol6giai utasitasainak, miiveleti
utasitasainak valamint miszaki kovetelményeinek kovetkezetes, értelemszer(i betartasa kotelezd,
melyek az alabbiak:

Altalanos és elvi szakmai, irdnyitasi stb. feladatok

Torzskényvi szam Az utasitas cime
FG-111-B21-TLO0O1 Gazeloszto és leagazd eloszto vezeték Iétesitése
FG-1-B21-MK003 Acélesovek és idomok elosztovezeték épitéséhez
FG-1-B21-MK004 Beépithetd PE cs6anyagok, idomok

Fold-, burkolat-, mélyépitési munkak
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Torzskonyvi szam

Az utasitas cime

FG-111-B21-MKO001 M1

A munkavégzés személyi feltételei

FG-11I-B21-MK002 M2

Targyi feltételek

FG-111-B21-MK003

Anyagok tarolasa, rakodasa és szallitdsa

FG-111-B21-MK004

Munkateriilet kialakitasa

FG-I1I-B21-MK 005

Forgalomterel6 jelzolampak

FG-11I-B21-TU001 M1

Mélyépitési munkak

FG-111-B21-MU001

Nyomvonal helyszini kitlizése

FG-1I11-B21-MU002

Kutatéarok kitlizése

FG-111-B21-MU003 Burkolatbontas
FG-I111-B21-MU004 Tormelék szallitas, deponalds
FG-I11-B21-MU005 Foldkiemelés

FG-III-B21-MU006

Fold szallitas, deponalas

FG-111-B21-MU007 M1

Munkaarok allékonysaganak biztositasa

FG-111-B21-MU024

Fo6ld visszatoltés, tomdorités

FG-111-B21-MU025

Burkolat helyreallitisa

FG-111-B21-MU026

Munkateriilet helyreallitasa

A csbvezeték védelmére FG-111-B21-MU024 szam( miiveleti utasitas szerint bAnyahomok kornyezetet
kell kialakitani.

Ezt kdvetden a tormelékmentes, legalabb 1. o. talaj tolthetd vissza.

A visszatdltés a cs6 kdrnyezetében kézi, a folotti rétegben gépi er6vel torténhet.

A tomérités mértéke a csd kornyezetében Try = 85%, a folotti rétegben 95 % legyen.

A visszatoltésnél a tomorithetd rétegvastagsagot a rendelkezésre allo eszkdzoktol €s a talajmindségtol
fiiggben kell megallapitani.

A munkadarkot, illetve annak szélét terhelni tilos!

Az arok szélén 50 cm-es padkat szabadon kell hagyni!

A foldvisszapergés megakadalyozasara az arok szélének allékonysagat biztositani kell!

A fold tarolasat a munkaarok védelme értelmében a felszini vizelvezetés megvaldsitasanak
megfeleloen kell végezni!

Csapadék sem a kozit, sem az arok allékonysagat nem veszélyeztetheti, és talajmozgést nem okozhat!
0 C° alatti hOmérséklet esetén végzendd vezetéképitésnél a csovezeték fagyott talajra vagy agyazatra
nem fektetheto!

Fagy esetén az altalanosan eloirt homokagyazatot szaraz homokbol kell elkésziteni a vezeték
fektetésekor!

Arokba helyezésnél a vezetékszakasznak az elékészitett fenéktiikron végig jol kell fekiidnie, ezt a
munkavezetonek fektetés kozben ellenérizni kell!

Sziikség szerint kutatéarkokkal kell a kézmiivek pontos helyét meghatarozni!

A keresztezési helyek kozelében csak nyilt munkaarkos kézi feltaras végezhetd, szakfeliigyelet
mellett!

A Kivitelezés soran a kdzmiivek keresztezésénél fokozott Ovatossag sziikséges a balesetek elkeriilése
¢és a kozmivek allaganak megovasa érdekében!

A szilard utburkolat helyreallitasat a mintakeresztszelvényen szerepld rétegrend valamint talnyulasi
mérettel kell elkésziteni.

A hengerelt aszfalt bedolgozasa el6tt koriilvagott részt gondosan meg kell tisztitani, préslevegovel ki
kell fuvatni, az esetleges nedves feliiletet ki kell szaritani.

Ezt kdvetden a jo tapadas el6segitése érdekében 0,5-1 kg/m” bitumenemulzival, vagy 5° C alatt UK-1
jelt utkatrannyatl be kell kenni, vagy permetezni.

Csbvezeték épités, szerelés, iizembe helyezés

Torzskényvi szam | Az utasitas cime
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FG-I11-B21-TU002 Gazeloszto vezetékek védelme
FG-111-B21-TU003M | Leagazo elosztovezeték €s szerelvényeik épitése
FG-I11-B21-TU004M?2 Acélok hegesztése (+WPS lapok)
FG-111-B21-TU00SM2 PE csovek és idomok hegesztése (+WPS lapok)
FG-I11-B21-TU008 Utolagos szigetelés
FG-111-B21-TUO10 I(ézé;?—, naﬂgyktjzép és nagynyomésﬁ eloszto

vezetékek iizembehelyezése
FG-I11-B21-MU022 Vezeték leterhelés
FG-111-B21-MU023 Szilardsagi és tomorségi nyomasproba

Csbvezeték rendszer részei, mutargyai és szerelvényei
Fokozott figyelemmel kell betartani azt az eldirast, mely szerint a szerelvények Ov. szekrényeit
minden esetben szilard burkolatba kell elhelyezni!

Uttestbe csak “TH” vagy “Szatméri” jelti 6v akna, illetve megfeleld betonagyazatban utperselyes
csapforgato épithetd!

Anyagvizsgalatok, miiszaki vizsgalatok :

A gazeloszto vezetékbe csak minbségazonossagi bizonyitvannyal (miibizonylattal) rendelkezé termék

épithetd be.

Az épitésvezetonek gondoskodni kell:

o A Gazelosztd Vezetékek Biztonsagi Szabélyzat hegesztésre és varratvizsgalatra vonatkozd
eldirasainak maradéktalan betartasara.

e A hegesztési technologia elbirasainak betartasardl, valamint a miiszaki leiras végrehajtasardl és
betartasardl.

Ezeken beliil fokozott figyelembe kell lenni:

e A hegesztési munkak iranyitasat, ellendrzését hegesztés iranyitd személynek kell végeznie.
(a 80/2005. szami GKM rendelet elbirasa alapjan)

e A csdvek, szerelvények, idomok csak fesziiltségmentesen épithetdk be, a varratok készitésénél
terhelés nélkali allapotot hell biztositani!

e A hegesztési varratok szamozasa és jelolése egyezzen meg a roncsolas mentes vizsgalatéval!

e Karimas kotéseknél az egytengelyiiséget, parhuzamossagot, tomitési hézagot biztositani kell!

e Karimas kotést a szabvany szerint a karimahoz eldirt kotdcsavarral kell szerelni!

e A csOtengely osztosikjara ktoesavar nem keriilhet!

Korrdzidvédelem (passziv, aktiv)
Az acé] anyagl vezeték aktiv korrézidvédelmére kiilon terv késziilt.
Az épitendd PE anyagi vezeték korrézidvédelmet nem igényel.

Az acélesovek passziv védelmére gyarilag késziilt szigetelés szolgél. Ki kell elégiteniiik a vonatkozo

eldirasokat. Az alabbi szigetelési anyagok és szigetelési modok alkalmazhatok:

o Gyari szigetelés:  Extrudalt homogén polietilén szigetelés

e Helyszini szigetelés: CANUSA hore zsugorodd termékek (zsugortomld, zsugorkarmantyt vagy
zsugorszalag) atmeéro ¢s alkalmazas szerint valasztando

A helyszinre szallitott csdvek szigetelését szemrevételezéssel kell megvizsgalni!

A nagymértékben sériilt csdszalakat kiilon kell valasztani!

Ezek visszaszallitandok, ill. hibatlan darabjaik felhasznalhatdk.

A vonalba hegesztett csd passziv szigetelését betakaras elétt szemrevételezéssel, majd miiszeresen
vizsgalni kell!

(A vizsgalé egyendramn fesziiltség értéke: V=6.3 o\s [kV],

ahol "s" a szigetelés vastagsaga [mm], de V értéke legalabb 14 KV legyen)



N+F Kft. Budapest, XI. ker. Lagymanyosi 6bol és kérnyezete Msz.: T-10/17

Eger BUDAPART INGATLANFEJLESZTES

Ha a szigetelés lathatdan megsériilt, vagy elektromosan atiit, javitani kell az el6z0ekben ismertetett
modon!

A csbvezeték épitésekor a helyszinen valamennyi varratot, idomot, szerelvényt szigetelni kell!

A vezetéket koriilvevd homokdgyazat a talaj esetleges kozvetlen agressziv hatdsat kizarja. A
homoktalaj fajlagos ellenallasa olyan, hogy az MSZ 14094/2 8.2 pontja szerint kicsi, ill. magas
viztartalom esetében is csak kozepesen korrodald képességiinek mindsiil.

A helyi szigetelések elvégzésénél az alabbiak betartasa kiiléndsen fontos:

A csofeliiletet korkorosen kell megtisztitani, szarazza kell tenni!

A tapadd, vagy lemezes rozsdak eltavolitasat mechanikusan kell elvégezni, és ha sziikséges, a rozsda
mentesitését vegyszerrel kell elvégezni!

A megtisztitott fémfeliileten Osszefliggd rozsdasodas, visszamaradt, vagy visszarozsdasodott,
lemezesen le nem valaszthatd rozsdafolt, vagy csik nem maradhat!

A rozsdatlanitott feliiletet az egyéb portol zsirmentes ronggyal kell toroIni!

Az atmeneteknél nem lehetnek levegds tapadasi hibak!

A szigetelés sériiléseit a fenéktitkorre vald helyezés elott ki kell javitani!

A foldbe keriild vezetékek. szerelvények, idomok, karimak, elzarok, ugy legyenek folytonos
szigeteléssel ellatva, hogy fémes felilleten sehol sem érintkezhessenck sem a talajjal, sem az
odaszivargo talajvizzel!

A vezeték elektromosan teljesen el legyen valasztva a kdrnyezettol!

Acél anyagli gazvezetékek aktiv elektrokémiai korrozié elleni védelmét az FG-III-C1-TL001-2007
miiszaki el6irds-gytijtemény alapjan kell tervezni, kivitelezni.

Az épitend6 vezeték PE anyagi vezeték korrozidvédelmet nem igényel.

Uzemeltetés, gazalatti vezetékek:
Torzskonyvi szam Az utasitds cime
FG-1V-B21-MK001 Robbanasvédelmi dokumentacid
FG-1V-B21-MUO001IM]1 Kiszakaszolas

FG-1V-B21-MU0062

Lefavatas

FG-1V-B21-MU003

Géazmentesités

FG-1V-B21-MU004

Szikraképz6dés megakadalyozésa fém anyagl vezetéken

FG-1V-B21-MUO005

Szikraképz6dés megakadalyozasa PE anyagl vezetéken

FG-1V-B21-MU0Q06

Ideiglenes gazelosztd vezetékek

FG-IV-B21-MU007

Gézvezeték megflrasa

FG-1V-B21-MU008

Gazvezeték megbontasa, vagas, darabolas

FG-1V-B21-MU009

Ballonozas

FG-1V-B21-MUO010

Gumi zaroelemi cséelzard dugo

FG-1V-B21-MUO1 ]

Gaz alatti hegeszthetd attolé karmantyt

FG-1V-B21-MUO12

Karimas kotések

FG-1V-B21-MUO13

PE cséelszoritd alkalmazasa

FG-IV-B21-MUO16M1

Gazverzetékek zart rendszerli, nagynyomasu vizsugaras tisztitasa

Ezeken beliil fokozott figyelemmel kell lenni a kévetkezdkre:

A csovek és szerelvények alatimasztasait /mindig csak a megoszl6 terhelés biztositasa érdekében/ az
alatamasztasok méretét a szigeteld anyag mechanikai terhelhetdségére a vonatkozod szabvany altal a
bevonatra el8irt, min. 0.7 kp/ecm® érték (MSZ 18095/ 6-74) alapjan kell megallapitani!

Csovég elzaro dugokkal lezart csoveknél, szerelvényeknél a lezarasok csak az Osszeépités elott
tavolithatok el!

Lezaras nélkiil tarolt, vagy szallitott csOveket Osszeépités elott teljes hosszaban tisztitani kell
0.9 D méretii korongkefe athiizasaval, majd atfuvatassal.

A vezeték munkadrokba helyezése utan legalabb a munkaidé befejeztével a csoveket le kell zarni az
esetleges szennyezddés, illetve vizbehatolas elkeriilése végett!
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Mechanikus szerkezeteket, elzardkat, kariméakat, csavaranyagokat, tomitéseket, szigeteldanyagot a
beépités helyén kozvetleniil a f51don tarolni tilos!

Nyomasprdba, tizembehelyezés

A nyomdsprobat a 80/2005. (X.11.) GKM rendelet a gazeloszté vezetékek biztonsagi
kovetelményeirdl és a Gazelosztd Vezetékek Biztonsagi Szabalyzat VII. fejezet 2. nyomdsproba
eléirasa szerint kell figyelembe venni.

Az elkészitett csOvezetékek nyomasprobajat -a kotési helyek kivételével- folddel torténd leterhelés
utan az FG-111-B21-MU023 szam1 technoldgiai utasitas szerint kell elvégezni:

Nyomasfokozat nagy-kozépnyomas novelt kisnyomas
A cs6 anyaga Acél PE

Az tizemi nyomas értéke 6,0 bar 0,1 bar

A tervezési nyomas értéke DP 6,0 bar 0,1 bar

A szilardsagi probanyom::;
e értéke: min. 1,25 x [P

min7,5 bar

min. 0,125 bar

e idotartama 6 6ra 6 ora
e kozege levego levegd

A tomorségi probanyomas

e ¢értéke: min. a legnagyobb tizemi nyomas min. 6,0 bar min. 0,1 bar
e jdOtartama 2 bra 2 bra
o kozege levegt vagy foldgaz | levegd vagy foldgaz

A nyomasproba a kivitelez0 és a gazszolgaltatd jelenlétében torténhet!
Els6 1épésként a gazvezetéken elkésziilt valamennyi varratot szemrevételezéssel ellendrizni kell!

A nyomasproba el6tt a csovezetéket le kell terhelni gy, hogy a kotések szabadon maradjanak!

A nyomasprobara keriilo vezetéket gaztomoren és a szabvanyban megadott nyomasértékének
megfeleléen kell lezarni!

A vezetéket el kell 1atni a feltoltésre, leeresztésre, a nyomasproba végrehajtasara alkalmas csonkkal és
megfelelé szerelvényekkel.

A nyomasproba alatt a vizsgalt kozeg és a kiils6 levegd nyomasat, homérsékletét regisztralo
muszerekkel folyamatosan mérni €s rogziteni kell!

A nyomasproba idGtartama alatt a vezetéken egyéb munkat végezni tilos, a vezetéktél az illetéktelen
személyeket tavol kell tartani. Ha a vezetéken szivargas tapasztalhatd, a hibas részt ki kell vagni, j
részt kell beépiteni és a nyomasprobat meg kell ismételni!

A megépitett gazvezetékrdl a betakaras el6tt megvaldsulasi "D tervet kell késziteni!

A megfeleldnek mindsitett 0j vezeték €s az lizemeld gazvezeték Gsszektését, gazala helyezést csak a
NKM végezheti el!

A megépitett vezeték iizemeltetéséhez a Banyafeliigyelett6] hasznalatbavételi engedélyt kell kérni.

Munka- és kornyezetvédelem

A tervezés soran figyelembe vettiik és a kivitelezés soran is betartandok az alabbiakban foglaltak:
- 1993. évi XCIIL. térvény a munkavédelemrél

- 5/1993/X11. 26. MUM rendelet a Munkavédelmi Torvény végrehajtasarol

- 1995, évi LIIL torvény a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairol

- 65/1999. (X11.22.) EUM. sz. rendelet

- 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet

- 45/2004. (VIL6.) BM-KVVM egyiittes rendelet

- Kozati Kozlekedés Rendiének Szabalyzata

- Kozlekedési Balesetelharitasi Ovérendszabalyok

- Munkavédelmi Szabalyzat (NKM Foldgazelosztasi Kft. 10/2013. Ugyvezetéi Utasitasa )

- Kornyezetvédelmi Szabalyzata (NKM Foldgazelosztasi Kft. 15/2007. Ugyvezetdi Utasitasa )

8
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- Elektromos Balesetek Ovérendszabélya

- Az orszagos telepiilésrendezési és épitési  kovetelményekrol (OTEK  253/1997. XI1.20.)
Korméanyrendelet eloirasai

- vonatkoz6 szabvanyok

- szakagi el6irasok

melynek alapjan kijelentjiik, hogy a terv megfelel a kivitelezhetdség, az tizemeltetés és a hasznalat
szempontjabol a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség és kornyezetvédelmi eldirasoknak.

Munkavédelem

A kivitelezés és szerelés soran a munkahelyi munkavédelmi, biztonsdgtechnikai, egészség-€s
kornyezetvédelmi eldirasokat a kivitelezd ill. szereld vallalatnak kell megadni és azok betartasarol
gondoskodni.

A munkat csak szakképesitéssel rendelkezs, balesetvédelmi oktatasban részesitett dolgozok
végezhetik!

A kozteriileten folyd munkakiial a munkatertilet elkorlatozasa.

A munkateriilet éjszakai megvilagitasa.

A jarmi és gyalogos forgalom biztonsagos atvezetése a munkateriilet korzetében.

Siirti kézmiihelyzet miatt 2,0 m mélységig a foldkiemelést fokozott figyelemmel kell végezni!

A terven a kozmiiveket az iizemeltetok adatszolgaltatisa alapjan abrazoltuk. Miutan a kozmiivek
nyomvonalai nem hatarozhatok meg mindenhol egyértelmiien, a helyszinrajz vonatkoz6 részeit
tajékoztato jelleglinek kell tekinteni! Ezért az épitendd vezeték nyomvonalan utkeresztezddésben €s
kozmiikeresztezéskor csak kézi feltaras végezheto!

Munkaarok vagy munkagdddr terv szerinti ducolasa, a felhasznalt dicanyag mindsége, a dicolat
naponkénti ellen6rzése, ezen tilmenden is sziikség szerint a diicolat karbantartasa.

Ha a munkavégzés valamely okbol tobb napig sziinetel, a munkaarokban vagy a munkagddorben a
munkat folytatni csak a ducolat teljes feliilvizsgalata utan szabad!
Munkéba vett teriileten 1évo kbzmiivezetékek tizemeltet6itdl szakfeliigyeletet kell kérni!

A munkadarokban torténd vezeték, vagy miitargy épitésével kapcsolatbai;_az alabbiakra hivjuk fel a
kivitelez6 figyelmét:

Ha a munkaarokban, vagy munkagodorben az épitendd vezeték, vagy mitargy mellett meglévo
kdzmilvezeték is van, akkor a tervben meghatarozott mddon az iizemel6 vezetéket biztositani kell!
Emel6gép, daru hasznalatanal kozelben 1évo Iégvezetékek lizemeltetésének felligyeletét biztositani
kell!

Ezen tilmenden, ha az tizemeld vezeték:

Gazceso:

A dohanyzas tilos. Nyilt lidng hasznalata a munkaarokban vagy a munkagtdorben a NKM
Foldgazelosztasi Kft Technoldgiai Utasitasai, valamint Munkavédelmi Szabalyzata szerint torténhet.
Gazszivargas észlelése esetén a munkaarkot, vagy munkagddrot azonnal ki kell tiriteni!

A NKM Foldgazelosztasi Kft. tigyeletét azonnal értesiteni kell!

A hiba elharitasaig a munkateriiletet le kell zarni, nyilt 1ang, dohanyzés az érintett teriileten tilos!

Vizeso:

A nyomdces6d torésekor a viz a munkaarkot vagy munkagodrot elarasztja, ezért a munkadrokban a
menekiilés céljabol 1étrakat kell elhelyezni a munkaarokban tartozkoddk létszamanak fiiggvényében,
de legalabb 10 m-enként!

A 1étrak elhelyezését, aliékonysagat és rogzitését naponként ellendrizni kell!

A Fovarosi Vizmivek tigyeletét értesiteni kell.

Csatorna:
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Ha a csatorna a munkadrok, vagy munkagodor felé levegézik, a nyilt lang hasznalatat és a dohanyzast
meg kell tiltani.

Nagy intenzitdsii zapor utan a csatorna nyomas ala keriilhet. Tégla, vagy kofalazata csatorna esetében
a kelléen le nem terhelt, szabadon 1évé csatorna mellett munkat végezni tilos mindaddig, amig a
csatorna nyomas alatt van!

Fertézés veszélyének elkeriilésének érdekében az esetleg megsériilt csatorna, vagy csatorna-akna
falazatot ki kell javitani!

Csatornatdrés, vagy csatornaszivargas esetén a munkaarkot ki kel tiriteni!

Ertesiteni kell a Févarosi Csatornazasi Miivek iigyeletét.

Tavhoellatasi vezeték:

A tavhoellatasi vezeték meghibasodéasa silyos balesetek forrasa lehet, ezért a vezeték és a vezeték
hoszigetelésének épségét biztositani kell!

Ha a munkavégzés soran a hoszigetelés megsériilt, azonnal ki kell javitani!

A vezeték csepegése repedésre utal, amely gbz vagy forrd viz munkadrokba jutasat eredményezheti.
A vezeték torése még stlyosahh veszélyt jelent a munkaarokban tartdzkoddk részére.

A munkaarok, vagy munkagddor gyors kiiiritéséhez [étrakat kell a munkadrokba, illetve a
munkagddorbe elhelyezni, a runkaarokban tartézkodok létszamanak fiiggvényében, de legalabb 10
m-enként.

A létrak elhelyezését, allékonysagat és rogzitését naponként ellendrizni kell!

A vezeték hibajanak észlelését kovetéen a munkaarkot azonnal ki kell diriteni!

A Févarosi Tavfiitd Miivek tigyeletét azonnal értesiteni kell!

Kabelek:

A munkaknal szigorGan be kell tartani a 2/2013 (1.22.) NGM rendelet. "A villamosmiivek, valamint a
termeldi, magan- és kozvetlen vezeték biztonsagi 6vezetérdl” c. szabalyozas elbirasait.

A munkadrokban, vagy munkagdddrben szabadon vezetett kabelek biztositasat és sériilés elleni
védelmét meg kell épiteni!

Ki kell zarni annak lehetdségét, hogy a munkavégzés soran a kabelek megsériilhessenek, a sériilt kabel
kozelében a munkavégzés tilos!

A megsériilt kabel kijavitasara ki kell hivni az illetékes ligyeletet.

Kornyezetvédelem

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szol6 1995. évi LIIL torvényben és a az épitett kdrnyezet
alakitasarol és védelmérol szolo a 1997. évi LXXVIIL. térvényben, valamint a ,,NKM Foldgazelosztasi
Kft. Kornyezetvédelmi Szabalyzat™-aban, ill. a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

- Veszélves hulladékok:
Utburkolat bontasanal: bontott aszfalt.

Csbeldkészitésnél: tisztitd folyadékok, alapozo folyadékok, higitok, festékek maradékai, gongyolegei,
segédanyagai. :

A veszélyes hulladékok keletkezését, artalmatlanitasat, gytijtését, tarolasat a 98/2001 (V1. 15.) Korm. sz.
rendelet, a 91/689 EGK irdnyelv és a NKM Foldgazelosztasi Kft. Kornyezetvédelmi Szabalyzata
(15/2007. Ugyvezetdi Utasitas) szerint kell kezelni, és a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekr6l sz616 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben valamint foglaltaknak
megfelelden kell eljarni.

- Zajvédelem:
A kornyék lakoi, valamint. az ott levé kommunalis létesitmények nyugalma érdekében keriilni kell a
felesleges zajokat. A jarmiivek, épitdipari gépek csak a feltétleniil szikséges ideig mitkddjenek.
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A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletet €s
a kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérél szold 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
eloirasait be kell tartani.

A 7aj- és rezgésterhelési hatarértékek megéllapitasarol szolo 27/2008 KvM-EiiM egyiittes rendelet
mellékleteiben eldirt zajszintet ne Iépje til az épitési tevékenység zaja a munkahely kornyezetében. Ha
vérhatdan tallépi, a kornyezetvédelmi hatosagtol kell zajkibocsatasi hatarértek megallapitasat kérni.

A Kkornyezeti hatasvizsgalatrol szolo  314/2005 Korm. rendeletben szereplé  tevékenységre
kornyezetvédelmi hatasvizsgalatot kell késziteni, engedélyeztetni, majd betartani az abban foglaltakat.

- Levegbtisztasig védelem

Az lizemeld vezeték megbontasanal, nyomasprobajandl tartani lehet erds, kellemetlen szag levegobe
aramlasatol. A szaghatast a lehetd legkisebb mértékre kell cstkkenteni. A lakossagot a kivitelezes
helyérol, idejérdl valamint arrdl, hogy a szaghatés egészségre nem artalmas idében tajékoztatni kell.

Tlizvédelem

A PE cs6 anyaganak fizikai tulajdonsagai folytan éghet6, ezért az épitkezés ideje alatt a cs6 kozelében,
illetve a munkaarokban az acél szerkezet hegesztésénél és vagasanal fokozott elévigyazatossag
sziikséges.

Uzemeld gazvezetéken csak az NKM Foldgazhalozati Kft. végezhet munkat.

A tervezés a Tlizoltosagrol szolo 1996. évi XXXI. torvény III. fejezet 21. § (3) bekezdésének
megfelelden az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol szold 54/2014. (XIL.5.) BM rendeletben és az
NKM Féldgazhalozati Kft. Tizvédelmi Szabéalyzatiban (6/2013 Ugyvezetdi Utasitas) foglaltak
figyelembe vételével tortént.

A beiizemelés és iizemeltetés soran a tiizrendészeti eldirasok szigortan betartandok!
A tervezett 1étesitmény tlizrendészeti megitélése az 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet 9.§(2) bek. d.) és g.)
pontja szerint tiizveszélyes osztalyba tartozik. A meglévore valo rakotés idején robbandsveszélyes
osztalyba tartozik.
A tervezett vezeték foldgazzal tizemel, melynek robbanasi hatarai:
alsé: 45Tt % felso: 13,5Tf%

Forgalomtechnika:

A targyi munkahoz kiilon forgalomtechnikai terv késziilt, az abban foglaltak maradéktalan betartasa
kotelezo.

2017. oktober ho

Nikolov Istvan
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MUSZAKI LEIRAS

Budapest, XI. ker. Lagymanyosi 6bol és kornyezete
BUDAPART INGATLANFEJLESZTES
belsé fejlesztési teriilet gazellatiasa

gazelosztd vezeték kivaltas és nyomasszabalyozo athelyezés
kiviteli terve

A géazvezeték épitése soran az alabbi eldirasok

kovetkezetes és értelemszer( betartasa kotelezd!

Csak a miszaki leirassal egyiitt érvényes!

1. MUNKA- ES EGESZSEGVEDELEM

A munka megkezdése elott a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol
tajékozodni, és a megfeleld munkavédelemr6l gondoskodni. A szerelés sordn sziikséges
munkavédelem a kivitelezési technologiatol fiigg, ezzel kapcsolatban a kivitelezdi Munkavédelmi
Szabalyzatban foglaltak betartasa sziikséges. Minden esetben rendelkezésre kell allnia a megfeleld
mindségli, hasznalhaté allapota védéfelszereléseknek, és azok hasznalatat meg kell kovetelni a munkat
végz6 dolgozoktdl. A munkavédelmi felszerelés folyamatos iizemképes allapotanak biztositasarol a
kivitelez6 cég munkavédelmi felelése koteles gondoskodni. A munkahelyen dolgozok folyamatos
munkavédelmi oktatasat a munkavédelmi felelosnek kell végeznie. A munkavégzés soran be kell
tartani a munkavédelemre vonatkozo rendeleteket, szabvanyokat, utasitasokat, a szakagi el6irasokat, a
kozmuvallalatok, hatosagok kikotéseit és a hatosagi eldirasokat.

A létesitményre vonatkozo munkavédelmi eldirasok:

A tervezés soran figyelembe vettitk és betartottuk:

a létesitmény telepitésére vonatkozd, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet az orszagos

telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl (OTEK)

— 1993. évi XCIII. torvényt a munkavédelemrol

— 5/1993. (X11. 26.) MUM rendeletet a munkavédelmi torvény végrehajtasarél

— 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol

— 65/1999. (XII. 22.) EtM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni védoeszkoz
hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirdl

— 3/2002. (1. 8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek
minimalis szintjérdl

— 3/2001. (1. 31.) K&ViM rendelet a kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
kovetelményeirdl

— MSZ 172-2:1994 Erintésvédelmi Szabalyzatat

- MSZ 17305:1983. sz. szabvanyt, Munkavédelem, Anyagmozgatasi munkak altalanos
biztonsagtechnikai kdvetelményei

— MSZ 04-963-1:1987. sz. szabvanyt, Munkavédelem, Epitdipari gépek

— Az NKM Foldgazhalozati Kft. Munkavédelmi Szabalyzatat (10/2013. Ugyvezetdi Utasités)
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A létesitmény megvalositassira vonatkozé munkavédelmi eldirasok, épités, szerelés:

A Kkivitelezés és szerelés soran a munkahelyi, munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség - ¢s
kérnyezetvédelmi eléirasokat, a kivitelezd illetve szereld vallalatnak kell megadni, ¢s azok
betartasarol gondoskodni.

Betartandok még az engedélyezési tervek és okmanyokban {bontdsi engedély, hatosagi
naplobejegyzések, stb.} foglaltak. Az {izemeltetés idejére vonatkozé munkavédelmi elSirasok,
technologiai, miiveleti, szerelési és karbantartdsi utasitdsokat a fentiek figyelembevételével az
tizemeltetdnek kell elkészitenie. Munkat csak szakképesitéssel rendelkezd, balesetvédelmi oktatasban
részesitett dolgozok végezhetik. A kivitelezés soran a kivitelezo vallalatnak a vallalati munkavédelmi
eldirasokon tilmenden felhivjuk a figyelmét az alabbiak fokozott betartasara:

-~ a kozteriileten folyd munkaknal a munkateriilet elkorlatozasara,

— a munkateriilet &jszakai megvilagitasara,

— a forgalomkorlatozasi tervben meghatarozott koziti jelzétablak, figyelmeztetd és terelétablak,
burkolatjelek pontos elhelyezésére, azok megovasara €s karbantartasara,

~ akozati és gyalogos forgalom biztonsagos dtvezetésére, a munkateriilet korzetében,

~ munkaérok vagy munkagodor terv szerinti diicolasara, a felhasznélt anyag mindségére, a dicolat
naponkénti ellendrzésére, tovabba ezen tilmenden is szikség szerint, pl. nagyobb zaporokat
kdvetden, valamint a dicolat karban-tartasara. Ha a munkavégzés valamely okbol tébb napig
sziinetel, a munkadrokban, vagy munkagdddrben a munkéat folytatni csak a dicolat teljes
feliilvizsgalata utan szabad.

A munkéaba vett teriileten 1év6 kozmiivezeiékek lizemeltet6itsl szakfeliigyeletet meg kell kérni. A
munkaédrokban torténd vezeték, vagy miitargy épitésével kapcsolatban az alabbiakra hivjuk fel a
kivitelezd szereld vallalat figyelmét: Ha a munkaarokban, vagy munkagtdorben az épitendd vezeték,
vagy miitargy mellett meglévo lizemeld kozmiivezeték is van, akkor a tervben meghatarozott modon
az lizemeld vezetéket biztositani kell. Ezen tilmenden, ha az tizemeld vezeték:

Gazeso:

|

a dohanyzas tilos! A nyilt lang hasznalata a munkaarokban, vagy munkagdddrben az NKM
Foldgazhalozati Kft. technoldgiai utasitasa, valamint munkavédelmi szabalyzata szerint torténhet!
—  a gazszivargas észlelése esetén a munkadarkot vagy a munkagddrot azonnal Ki kell tiriteni.

— az NKM Foldgazhaldzati Kft. tigyeletét 477-1111 telefonszamon azonnal értesiteni kell.

— a hiba elharitasaig a munkat folytatni tilos !

Vizesd:

— a nyomdcsd térésekor a viz a munkaérkot elérasztja, ezért a munkaarokban a menekiilés céljabol
[étrakat kell elhelyezni, a munkaérokban tartézkoddk létszaméanak fiiggvényében, de legalabb 10
m-enként,

— alétrak elhelyezését, allékonysagat és rogzitését naponta ellendrizni kell,

—  (Csotorés esetén a Fovarosi Vizmivek Zrt. ligyeletét értesiteni kell.

Csatorna:

— ha a csatorna a munkaarok, vagy munkagsdor felé levegdzik, a dohanyzast és nyilt lang
hasznalatat meg kell tiltani! _

— nagy intenzitasii zapor utdn a csatorna nyomas ald keriilhet. Tégla, vagy ko-falazati csatorna
esetében a kellden le nem terhelt szabadon 1évé csatorna mellett munkat végezni tilos mindaddig,
amig a csatorna nyomas alatt van,

—  fertdzésveszély elkeriilésére az esetleg megsériilt csatorna, vagy csatornaakna falazatot ki kell
javitani, ‘
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— csatornatdrés, vagy csatcrnaszivargas esetében a munkaarkot ki kell driteni, értesiteni kell a
Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. tigyeletét.

Tavhoellatasi vezeték:

— atavhoellatasi vezeték meghibasodasa sulyos balesetek forrasa lehet, ezért a vezeték és a vezeték
hoszigetelésének épségét biztositani kell,

—  ha a munkavégzés soran a hoszigetelés megsériilt, azonnal ki kell javitani.

—  Vezeték csepegése repedésre utal, amely gbz, vagy forr6 viz munkaarokba jutasat eredményezheti,
a vezeték torése még sulyosabb veszélyt jelent a munkaarokban tartézkodo részére. A munkaarok,
vagy munkagddor gyors kiliritéséhez létrakat kell a munkadrokba, illetve a munkagdddrbe
elhelyezni a munkadrokban tartézkoddk létszamanak fiiggvényében, de legalabb 10 m-enként. A
létrak elhelyezését, allékonysagat és rogzitését naponként ellendrizni kell.

— avezeték hibajanak észlelését kivetden a munkaarkot azonnal ki kell tiriteni és a Févarosi Tavfiito
Miivek Zrt. ligyeletét értesiteni

Kabelek:

|

a munkaarokban, vagy munkagdddrben szabadon vezetett kabelek biztositasat és sériilés elleni
védelmét meg kell épiteni. Ki kell zarni annak lehetoségét, hogy a munkavégzés soran a kabelek
megsériilhessenek,

—  a sériilt kabel kozelében a munkavégzés tilos !

—  a megsériilt kabel kijavitasara ki kell hivni az illetékes ligyeletet !

— a fenti munkaknal szigorGan be kell tartani a villamosmiivek, valamint a termeldi, magan- €és
kozvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl szo16 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet eloirasait.

2. KORNYEZETVEDELEM

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairol szolo 1995. évi LI térvényben és a az épitett
kornyezet alakitasardl és védelmérdl sz6lo a 1997. évi LXXVIIL térvényben, valamint a ,NKM
Foldgazhalézati Kft.  Kornyezetvédelmi Szabalyzat™-ban, ill. a 45/2004. (VI. 26.) BM-KvVM
egyiittes rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Bontasi és veszélves hulladékok:

Csoelokészitésnél:  tisztito  folyadékok, alapozd folyadékok, higitok, festékek maradékai,
gongydlegei, segédanyagai.
Utburkolat bontdsanal bontasi hulladék: bontott aszfalt és beton.

A veszélyes hulladékok keletkezését, artalmatlanitasat, gyijtését, tarolasat a 98/2001. (VI. 15.)
Korm. rendelet, a 91/689 EGK iranyelv és a NKM Foldgazhalézati Kft. Kornyezetvédelmi
Szabalyzata (15/2007. Ugyvezetdi Utasitas) szerint kell kezelni, és a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kételezettségekrdl szold 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben
valamint foglaltaknak megfelelden kell eljarni.

Zajvédelem:
A kornyék lakoi, valamint az ott levd kommunalis létesitmények nyugalma érdekében keriilni kell a
felesleges zajokat. A jarmivek, épitdipari gépek csak a feltétleniil sziikséges ideig miikodjenek.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendeletet és a kérnyezetkarosodas megeldzésének €s elharitasanak rendjérol szolo 90/2007. (IV. 26.)
Korm. rendelet el6irasait be kell tartani.

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EiiM egyiittes rendelet mellékleteiben eldirt zajszintet ne Iépje tul a tevékenység zaja a létesitmény
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kornyezetében. Ha varhatdon tullépi, a kornyezetvédelmi hatosagtol kell zajkibocsatdsi hatarérték
megallapitasat kérni.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (X1I. 25.) Korm. rendelet 1. szamt mellékletében szerepld tevékenységre kornyezetvédelmi
hatasvizsgalatot kell késziteni, engedélyeztetni, majd betartani az abban foglaltakat.

Levegotisztasag védelem:

Az lizemeld vezeték megbontasanal, nyomasprobajanal tartani lehet erds, kellemetlen szag levegdbe
aramlasatdl. A szaghatast a lehet legkisebb mértékre kell csokkenteni. A lakossagot — a kivitelezés
helyérél, idejérdl valamint arrdl, hogy a szaghatas egészségre nem artalmas — idében tajékoztatni kell.

Novénvallomany védelme:

A meglévd novényzetet védeni szitkséges. A fak 2,0 méteren beliili megkozelitését lehetdség szerint
el kell keriilni. Ahol ez nen: lehetséges, ott az épités idején a fakat kalodazassal kell megvédeni, a
kés6bbi biztonsagos tizemelés érdekében pedig a vezetékre véddcsovet kell elhelyezni. Ha a vezeték
nyomvonala parkositott teriiletet érint, a terméréteg leszedésérdl, kiilon tarolasardl és visszapotlasarol
gondoskodni kell. A parkositott teriileten a ndvényzet pétlasat megfeleld mindségben kell biztositani.
A munkavégzés soran figyelembe kell venni:

— a févarosi zoldfeliileti rendszerbe tartozd zoldteriiletek és zoldfeliiletek védelmérdl, hasznalatard!,
fenntartasarol és fejlesztésérol szolo 10/2005. (111. 8.) Févarosi Kozgyiilés rendeletet

~ a Budapest helyi jelentdségli védett természeti teriileteirdl szolo 25/2013. (IV. 18.) Fdvarosi
Kozgytilés rendeletet

3. TUZVEDELEM

Tlizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat. A
tlizveszélyes tevékenység feltételeit a létesitmény vezetdjével vagy megbizottjaval egyeztetni kell. A
kivitelezés soran keletkezhetd tiiz oltasara alkalmas tiizolté felszerelést, késziiléket a munkat
elrendeldnek kdotelessége biztositani. Mindazon munkahelyeket, ahol a gaznak a szabadba valo
kiaramlasa lehetdvé valhat, 6rizni kell, és veszélyforrastol 15 méter sugara korben meg kell
akadalyozni nyilt lang hasznalatat, a dohanyzast, €s a szikraképzddéssel jard tevékenységet. A tilalmat
jol lathatd helyen elhelyezett MSZ 15631 szerinti tablakon is jelolni kell.

A tervezett létesitmény tlizrendészeti megitélése: az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 9.§ (2) bek. d.)
¢€s g.) pontja szerint tlizveszélyes osztalyba tartozik.

A meglévo vezetékre valo rakotés idején robbanasveszélyes osztalyba tartozik.
Uzemeld gazvezetéken csak a NKM Foldgazhalozati Kft. végezhet munkat.
A PE cs6 anyaganak fizikai tulajdonsagai folytan éghetd, ezért az épitkezés ideje alatt a csé

kozelében, illetve a munkaarokban az acél szerkezet hegesztésénél fokozott elGvigyazatossag
sziikséges.

A tervezés a Tlizoltdsagrdl szold 1996. évi XXXI. torvény 111, fejezet 21. § (3) bekezdésének
megfelelden az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrdl szold 54/2014. (XI1. 5.) BM rendeletben és a
NKM Foldgazhalézati Kft. Tizvédelmi Szabalyzatiban (6/2013. Ugyvezetdi Utasitas) foglaltak
figyelembe vételével tortént. A tervezett vezeték foldgazzal iizemel, amelynek robbanasi hatéarai:

alsé: 4,5 Tf % fels6: 13,5 Tf %

A belizemelés és lizemeltetés soran a tiizrendészeti elbirasok szigorian betartandok!



N+F Kft. Budapest, XI. ker. Lagymanyosi 6bol és kémyezete Msz.: T-10/17
Eger BUDAPART INGATLANFEJLESZTES

TERVEZOI NYILATKOZAT

A vonatkozd Gazelosztd Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérdl szold 80/2005. (X. 11.)

GKM rendeletnek megfelelden alulirott, az N+F Kft részérdl kijelentjiik, hogy

—  megfelelnek a megelézo tlizvédelmi kovetelmények kielégitésérdl szolo rendeletek, szabalyzatok,
az orszagos /MSZ/ és agazati szabvanyok, miiszaki eléirasok kovetelményeinek.

Kijelentem tovabba, hogy a targyi dokumentacio a létesitmény (létesitmény-csoport) telepitésere,
tervezésére és iizemeltetésére munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabalyok, tovabba egyéb hatdsagi
egészségvédelmi és kornyezetvédelmi eldirasok betartasdval késziilt, a 4/2002. (11.20.) SzCsM-Ei.
egyiittes rendeletnek megfeleléen biztonsagi és egészségvédelmi koordinator kdzremiikddésével.
Ezek érvényesitésének madjat, adatait a miiszaki leiras megfeleld fejezetei tartalmazzak. A fentiek
teljesitéséhez sziikséges anyagokat dokumentacionkban szamitasba vettiik.

Eger, 2017. oktober ho

Nikolov Istvdn Molndr LdaszIo
tervezd biztonsagi és egészségvédelmi koordindtor
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BERUHAZO! Es EPITTETOI NYILATKOZAT

Készilt a FOGAZ Foldgdzelosztdsi Kft. részére a 100 mbar ndvelt kisnyomdst vezeték kivaltas
engedélyezési és kiviteli terveinek jovahagydsdhoz.

Alulirott Kopaszi Gat Kft. (1117 Budapest, Kopaszi gat 5., cg.: 01-09-270180; meghatalmazott: dr.
Schrancz Mihaly Tamds), mint a Budapest XI. kerlilet, Lagymanyosi 6bol — Kopaszi gat menti teriilet
heruhdzdja és épittetSie (Beruhazo) a terlileten a KASIB Mérnoki Manager Iroda Kft. (Tervezd) altal
tervezett 0j nagykdzép nyomdsu és novelt kisnyomdst gazvezeték terveivel kapcsolatban az alabbi
nyilatkozatot teszi:

1.

A tervet Beruhdzo latta, a tervezett vezetékek mérete, nyomvonala, a nyomds szabhdlyozo
telepités helye megfeleld.

A kivitelezés elftt a végleges terepszinthez szikséges fereprendezési munkakat, a
nyomvonalba és biztonsdgi Ovezetébe esG fak kivagasat Beruhazd elvégzi, elvégezteti. A
késébbiekben a nyomvonal folott jelentSs tereprendezés nem vérhatd, a tervezett 1-1,2 m
takards a vezeték felett a késGhbiekben is biztositva lesz.

A teriilet kés6bbi kialakitdsa sordn Beruhazd figyelembe veszi, hogy a nyomasszabalyozdtol
3 m-nél kbzelebb jarmivekke! jarhato Gttest széle nem lehet. A névelt kisnyomash vezetéktdl
2 m-en, a nagykdzépnyomasi vezetéktsl 5 m-en, nyomasszabdlyozotdl 10 m-en belll épiilet
nem épithetd. Fak, fas szard novények a vezetékektdl kizardlag 2 m-nél nagyobb tavolsagra
(ltethet6k. Lampaoszlopok szintén kizarélag 2 m-nél nagyobb tavolsagra telepitheték.

A terlleten tervezett 0j létesitményeknek a jelenleg mar lekotott gazigényen felll nincs
tovéabbi gazigénye, Beruhdzo tudomadsul veszi, hogy az esetlegesen felmeriilé tobblet gazigény
kiszolgalasdra a jelenlegi szabalyozd sajat koltségen t6rténd nagyobb teljesitményire vald
cserélesével van lehet8ség.

A gazvezeték épitéshez szlikséges jovahagyott forgalomtechnikai tervet Beruhazd az dltala
meghizott Tervez6 bevondasaval biztositja.

Budapest, 2018. janudr 10.

........ O S SN
}Tdr. Schrancz Mihély Tamés
fejlesztési igazgatd

Kopaszi Gat Kft,



MEGHATALMAZAS

Alulirott dr. Arendds Gergely Balazs, mint a Kopaszi Gat Korlatolt Felel6sségii Tarsasag (székhelye:
[117 Budapest, Kopaszi gat 5.; cégjegyzékszam: 01-09-270180; addszdma: 25352500-2-43; statisztikai
szdmjele: 25352500-6820-113-01; tovabbiakban a ,, Tarsasag”) ligyvezetdje, ezennel

meghatalmazom

dr. Schrancz Mihaly Tamadast (sziiletési neve: Schrancz Mihdly Tamés; sziil. hely, idd: Pées, 1979.11.02,;
anyja neve: Somogyvari Agnes Margit; lakcime: 1025 Budapest, Jozsefhegyi utca 28-30. D. ép. 2. em. 1.),
hogy a Tarsasdg 4ital a Budapest XI. kerillet Lagymanyosi-6bol ¢és  kornyékén megvalosulo
ingatianfejlesztésekkel kapesolatos ligyekben az érintett épitéstigyi és egyéb hatosagok, koézmiiszolgaliatok,
helyi onkormanyzatok, szerzddéses partnerek (ide értve killondsen kivitelezoket, tervezdket) és egyéb
harmadik személyek elbtt helyetiem a Tarsasag nevében és képviseletében eljarjon, ezen cljarasa soran
egyeztetéseket, targyalasokat folytasson, kérelmeket, jegyz6konyveket, leveleket, nyilatkozatokat és egyéb
mgatlantejlesztéshez kapesolddd dokumentumokat alditjon, illetve megtegyen minden intézkedést, amit a
Tarsasag altal megvaldsitandd ingatlanfejlesztések elékészitése, tervezése, engedélyezése és kivitelezése
érdekében megfeleldnek, szitkségesnek, illetve célszerlinek itél meg ide értve azt az esetet is, hogy a fentiek
megtételére harmadik személynek tovabbi meghatalmazast adjon,

A meghatalmazott a jelen meghatalmazas alapjan nem jogosult arra, hogy a Tarsasag nevében és
képviseletében pénziigyi kotelezettséget vallaljon, szerz6dést kosson, szerzddést moédositson és/vagy
szerzOdést megszimtessen. A jelen meghatalmazas 2018, jinius 30. napjaig érvényes, az abban foglaltakra a
magyar jog az iranyado.

Budapest, 2017. november 27.

Kopaszi Gat Km latolt Felelossegq Tarsasag dr. Schranez Mihaly Tamés

~ képviseli: dr. Arendas Gergely Balazs ligyvezetd Meghétalqiazott
Meghatalmazo f,\ e
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Budapest Févaros | Fépolgarmesteri Hivatal
B U D A P E S T Varosigazgatésag Féosztaly

ugyintézs:  Takatsyné Moger lldiké

telefon: +36 1 999-8348

NG omat. Takalsy@budapesthu
1000084867932 ki szém:  FPHOGA /298 - 3 /2018
Kopaszi Gat Kft, hiv. szam:  05/18
1117 Budapest Kopaszi gat 8. largy: Tulajdonosi hozzajarulas atvétele

Tisztelt Ugyfeliink!

Az N+F Mérnbdkiroda Kft., mint tervezé beadott tulajdonosi hozzajarulasi kérelmében az Onék beruhazasaban
éplld Budapest Xl kerilet Lagyményosi 8b6i és kbrnyezete Budapart ingatlanfejlesztés belsd fejlesztési
terlilet gazeliatasa, gazelosztovezeték kivaltds &s nyomasszabdlyozd athelyezés egyesitett engedélyezési és
kiviteli tervéhez (Msz.: T-10/17) kért tulajdonosi hozzajarulast.

Ertesiters, hogy a Fovarosi Onkormanyzat nevében a fépolgarmester a tulajdonosi hozzajérulast a
beruhazsd részére megadta.

Ez alapjan a Varosigazgatdsag Fdoszialy Kozterlilet-hasznalati Osztaly a "Tulajdonosi hozzéjarulas'-t
elékeszitette, amely a Budapest V. ker. Varoshaz u. 9-11. E ép. I/613. sz. szobaban atveheté.

Tajékoztatom, hogy a tulajdonosi hozzajarulds atvételeénél az atvevd személyét azonositanunk, alairasi
jogosulisagat ellendriznink kell tekintettel a hozzajérulasban foglalt feltételekre és kikbtésekre, ezért kérem,
hogy a tulajdonosi hozzajarulédsban foglaltak tudomasul vételéhez és atvételéhez a kovetkezd ckmanyokat
sziveskedjenek ethozni és bemutatni az tgyféltipus szerint értelemszer(ien:

- személyi igazolvanyt v. Gllevelet v. 4 tipust (kartya formaju) jogositvanyt,

- a lakcimet igazold hatdsagi igazolvanyt,

- kepviseleti jogosuitsagat igazold iratot (alalrasi cimpéldany),

- ha nem a képviseletre jogosult Ir ala, akkor az el6z8eken tul:

a kepviseleti jogosultségat igazolé iratot (meghatalmazas),

Kérem fentiek szives tudomasulvételét.

Budapest, 2018.01."+

Tisztelettel:

2 Léose Monika

oszialyvezetd
Kapjak:
1. Ugyfél
2. lrattar, helyben
cim; 1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11. | levéicim; 1840 Budapest 1/ 1 oldai
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