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Tervezett kdbel

NAYY-J 4x25mm?
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: Tervezett csatlakozévezeték

: Tervezett vedbcsd

: Meglévd 1 kV-os foldkabel

: Meglevé 10 kV-os féldkabel

: Meglévd kétegelt Iégvezeték

- Meglevé 1F légvezetékes csatlakozd
: Meglevo 3F legvezetékes csatlakozd
: Vizvezeték

: Szennyviz, csatorna

: Gazvezeték

: Telekom tavkozlési foldkabel

: Telekom tavkozlési Iégvezeték

: Antenna Hungaria foldfeletti optika

: Burkolatszél

: Betonoszlop

: Beton bakoszlop

: Szekrény

: Betongyamos faoszlop

: Beton ikeroszlop

Epitendd kabel tipusa : NAYY-J 4x25 mm? RE 0,6/1 kV-os féldkabel
Nyomvonalhossz: 5,3 m Kabelhossz: 20 m
Védbcsbhossz: 2,5 +3 m Atmérs: KPE @110 + KPE @63

Megjegyzés

- A kabeleket 0,6 m mélyen homokagyban jelz6szalaggal kell fektetni, kivéve,
ha a nyomvonal Gttest alatt, illetve rendezetlen teriileten halad.

Erintésvédelem médja: nullazas.
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Kébeléarok asas kézi erével torténhet kabelarok asé gép alkalmazasa tilos!
Kabelfektetésnél az MSZ 13207 el éirasait be kell tartani.

A kébelekre a kozm(ikeresztezésnel (pl. gazvezeték, vizvezeték) véd 6esdvet kell hizni.
Az érintett kdzm(iszolgaltatdktdl a kivitelezés idejére szakfelligyeletet kell kérni!

- Atervezett elektromos kabel és a meglévé gazvezeték kdzott 1m tavolsag tartandd!
- A meglévo foldkabeles csatlakozovezetekek nyomvonala csak tajékoztato jellegd,

pontosan nem ismert!
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Nyomvonal hossza:
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Budapest 11. ker., Taska u. 1. (2145/8 hrsz.) alafti ingatlan villamosenergia-eliatasa
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