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4“% :"’ - ] — 1KV 1KV : Meglévé 1 kV-os féldkabel
2llz - S 200V —— 207 . Meglévs 20 kV-os foldkabel
?f 1 , - Meglévé kétegelt legvezetek
T: P / / / : Meglévé 1F légvezetékes csatlakoz6
P & 7 " - Meglévé 3F legvezetékes csatlakozé
viz viz : Vizvezeték
sz sz : Szennyviz, csatorna
Gz GAz : Gazvezeték
TG TG : Telekom tavkozlési foldkabel
Telekom : Telekom tavkozlési légvezeték
- — : Burkolatszél
@ : Betonoszlop
&» : Racsos acéloszlop
-, |, : Szekrény
© : Betongyamos faoszlop
Epitendé kabel tipusa : NAYY-J 4x25 mm? RE 0,6/1 kV-os foldkabel
Nyomvonalhossz: 20,9 m Kabelhossz: 35 m
& Védocsthossz: 4,6 +6+3m Atméré: KPE @160 + KPE @110 + KPE 263
4343\% Fogyasztoi Megjegyzés
Teryezett kg&e’ q/g méro”szekrény - A kabeleket 0,6 m mélyen homokagyban jelzészalaggal kell fektetni, kivéve,
ha a nyomvonal (ttest alatt, illetve rendezetlen terileten halad.

- Kabelarok asas kézi erdvel térténhet kabelarok asé gép alkalmazasa tilos!

- Kéabelfektetésnél az MSZ 13207 el 6irasait be kell tartani.

e o ,q)-re‘ = e” w - - il - Erintésvédelem modja: nullazas.
Am//ﬂ :[ $ Z?O J[ JQ fr o - A kébelekre a kozmlkeresztezésnél (pl. gazvezeték, vizvezeték) véd dcsodvet kell huzni.
M e 1 (o = SR V7=l B VS —— - Az érintett kdzmiszolgaltatoktd! a kivitelezés idejére szakfeliigyeletet kell kérni!

- A tervezett elektromos kabel és a meglévd gazvezeték kozott 1m tavolsag tartandd!

- A meglévo foldkabeles csatlakozovezetekek nyomvonala csak tajékoztato jelleg,
pontosan nem ismert!
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F tervezd: T% Munkaszam: Rajzszam:
+170) -14343 -KleirteKristof| 26407 NYR-csatl_26407_Budapest

isfeszilltségd csupasz, egysiku

g(j)%g el igssed: Budapest 11. ker., Ramocsa u. 15. (2033/26 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellatasa
,9m

légvezeték 4x95+25 mm?
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