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ELOZMENYEK
Jelen tervdokumentdcié a Budapest 11. ker., Homonna u. 16. (2628/3 hrsz.) alatti ingatlan
villamosenergia-ellatasat szolgdlo foldkabeles csatlakozdvezeték létesitésének kiviteli tervét
tartalmazza.
A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A.
Az igényelt villamos energia: 3x32 A.
A miiszaki terv az ELMU Halézati Kft. megbizasa alapjan késziilt. Az dramszolgaltaté miiszaki
feltételei alapjan az igényelt energia a cim el&tti kisfesziiltség(i légvezeték héldzatrol
biztosithato.
A tervezés soran az ELMU Halézati Kft. teriiletileg illetékes Régidjaval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozasara nem volt sziikség.

A halézat tulajdonosa: ELMU Halézati Kft. (tovabbiakban ELMU)
1132 Budapest, Vaci ut 72-74,

A halézat lizemeltetdje: ELMU Halézati Kft. Budai Régid
1116 Budapest, Mez6kovesd u. 5-7.

Tervezé: Keszthelyi Kristof
(kristof.keszthelyi@elmu.hu)

ELMU Hél6zati Kft.

Tavvezeték osztaly, Tervezd lizem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-32-56 / Fax: 238-31-76
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MUSZAKI LEfRAS

Csatlakozasi pont adatai

Tulajdoni hatar:
Halézati ledgazé pont:

Csatlakozé vezeték tipusa:

Altaldnos miiszaki adatok

Igényelt energia:

Vételezési és mérési fesziiltségszint:
Aramnem:

Frekvencia:

Tervezett méretlen csatlakozé kabel
tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz:
Tervezett kdbel sziikséglet:

Kozteriilet adatai

Hrsz.:

elmu halézat

Csatlakozékabel a fogyaszté éltal létesitett
kébelfogadéban 16vé6 elsé kotési pontja
Kisfesziiltségii szabadvezeték tartéoszlopan
lévé aramkotés

féldkébel

3x32 A

0,4 kv

3 fazisu, valtakozé
50 Hz

NAYY-J 4x25 mm?

9,5m
23,5m

2628/6

Biztonsagi Gvezet altal elfoglalt teriilet: 17 m?

Tervezett technoldgiai kialakitas

Budapest 11. ker., Homonna u. 16. (2628/3 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellitisa az

érintett ingatlan elétt elhaladé 3x95+25/95 mm? kotegelt légvezeték-haldzat
betonoszlopardl (B10/2) megvaldsithaté. A tervezett csatlakozo foldkébel a létesitési rajzon
jelélt nyomvonalon halad a kabelfogadé szekrényig. A gépkocsibejaré és kdzmii
keresztezésénél 110 mm atmérdji  véddcsévet kall elhelyezni, valamint mianyag
figyelmeztetd szalagot kell alkalmazni. Az oszlopon a kdbelt 63mm atmérsji védScsdben kell

vezetni.

Figyelem!
A kivitelezés soran kizardlag kézi féldmunka végezhet§! A munkavégzés kézelében 10 kV-os

foldkabel lizemel.
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UTEMTERV
A tervezett munkafolyamatokhoz optimailis esetben elegendé: 3x8 éra.
Utemterv:
El6irt nyomvonalon a féldmunkak elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitdsa: 1 nap.
Csatlakozokdbel fektetése és hédldzatra torténd kapcsoldsa: 1 nap.

Terilet helyredllitasa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA

Az engedélyes, illetve a kdzutat ténylegesen igénybevevd kivitelez6 folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett utszakasz sziikséges mérték(i szabalyos forgalomkorlatozasarol!

A kivitelezes teljes id6tartama alatt gondoskodni kell arrél, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(Il. 5.) KPM—BM egyiittes rendelet a kdzuti kdzlekedés szabalyairdl (tovabbiakban: KRESZ),
valamint az utépitési munkahelyek elkorlatozasara vonatkozd intézkedésekben foglalt és a
hatésagok altal el&irt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsak. A kézdton

anyag, gép, eszkdz nem tarolhaté semmilyen koriilmények kézott.

A munkateriiletet az "Uton folyd munkdk" tablaval el kell jelezni az el6irt tavolsigokban.
Ezzel egyidejiileg "Utszkiilet" (KRESZ 70. 71. &brak), "El6zni tilos" (KRESZ 32. dbra),
"Sebességkorldtozas" (KRESZ 30. abra), valamint egyéb tilté és veszélyt jelz§ tdblak
kihelyezése is elrendelhetd. Ha a kozati munkahely vége utan 50 m-en beliil nincs
Utkeresztez6dés, akkor az elkorlatozds vége utdn 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59. abra).

Ha a munkahely elkorlatozas jelzésének kezdete és vége kozott utkeresztez8dés van, akkor a
keresztiranyU uton is el kell helyezni a veszély jellegére utald tdblat. Az Gtkeresztezédések

utan a tilalmi tabldkat meg kell ismételni!

Az elkorlatozas kezdetét savozott terel6tablaval, vagy nyil alakban sdvozott tablaval kell

megjeldini a "Kikerllési irdny" (KRESZ 20., 21. dbra) tabla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorlatozast ugy kell kialakitani, hogy az - legaldbb az Gt megengedett allandé
forgalomszabalyozasanak megfelel6 sebességhez tartozd - megallasi latétavolséaghdl (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelheté legyen. Két savos Gton a
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forgalmi sdv kismérték( szdkitésével jaré munkanal, a két irdny forgalmanak egyiittes

fenntartdsa esetén a kézlekedésre alkalmas Gtfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM

Az érintésvédelem médja kisfesziiltségi halézaton a TN-C rendszer( (nullazas).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_irdnyelv_érintésvédelmi szabdlyzat nevii ,Erintésvédelmi
szabalyzat” cim{ utasitds és az MSZ HD 60364-4-41 szabvény elGirasai alapjan legyen

kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zarlatszamitast elvégeztik. A tervezett halézat kielégiti a

nullazas feltételeit.

KOZMUVEK

A kdzmivek helyzete tajékoztatd jellegli, nyomvonaluk az iizemeltetd cégek adatszolgaltatdsai
alapjan keriiltek felvezetésre. Az adatszolgaltatdssal kézolt adatokért a Tervezd a felel6sséget nem

véllalhatja.
A kivitelezés sordn az érintett kézmiivektél szakfeliigyeletet kell kérni!

Mivel a tervrajzon feltiintetett kézmiiadatok csak tdjékoztato jellegliek, ezért pontos helyiikrél

s ar

kutatédrok dsdsdval kell meggyéz6dni!

A kdzmiiegyeztetésben foglaltak betartdsa kételezs!

KIVITELEZES

A halézat létesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokaban szabad!
A kézmi(ivektSl a munkak megkezdése elétt 20 nappal szakfellgyeletet kell kérni.

A meglevd kabelek és kézmiivek tényleges helyérél kutaté arok asasaval a kivitelez§ a

kivitelezés megkezdése el6tt koteles meggy&z&dnil
Uzemeld kézm(ihalézat kézelében foldmunka csak kézi erével végezhetd!
A kézdton folyé munkdkat, tszikiiletet, sebességkorlatozast jelz6tablakkal ki kell tablazni,

mindkét iranybdl.
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Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését ugy kell végrehajtani, hogy a

forgalmat lényegesen ne akadélyozza.

A nyitott oszlopgodrot védbkorldttal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos dtjardkkal — kell

ellatni, melyet napnyugtatél-napkeltéig ki kell vildgitani.

A munkak befejezése utan a kivitelez6 koteles a bontott burkolatok helyreallitasarol

gondoskodni!

ALTALANOS ELOIRASOK

Jelen miiszaki dokumentdcidban foglaltaktol eltérni csak a tervezd, lzemelteté és a
megrendelé hozzdjaruldsaval szabad. A hozzajrulds elmulasztdsabdl szdrmazé minden

kdvetkezményért a kivitelezé felelds.

A kivitelezés soran a targyi tervhez kapcsolodé szabvany, tipusterv, dgazati, hatdsagi és

ELMU Haldzati Kft. altal leirt elGirdasokat és utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érintd - rendeletekben, utasitasokban és egyéb hatdsag altal el&irt
engedélyek hianyaban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervezd felel6sséget nem vallal.

A kivitelezd tartozik a munka megkezdését - felvonulas el6tt - irdsban bejelenteni az illetékes
Aramszolgdltaténak, a munkateriilet 3tadas-dtvételi eljaras lebonyolitdsa, a sziikséges
fesziiltség-mentesitések Utemezése céljabol és a bontdshbol kikerilé anyagok leltdr szerinti

atadasaval kapcsolatos eljarasok rendezése végett.

A kivitelezési munkdkat a halézat és berendezés fesziiltségmentes allapotéban kell végezni
az MSZ 1585 vonatkozd el8irasainak betartasaval. Ennek alapjan fesziiltség alatt 1évé

haldzaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kdzelségében munkét végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelez6 koteles a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrdl tajékozodni és a megfelel§ munkavédelemrél gondoskodni.

A hadldézati munkak soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technoldgidtol is fiigg.
Ezeken tulmenden a kivitelezést végzé munkavédelmi szabalyzataban foglaltak betartdsa is

szikséges és kotelezd.
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A kivitelez8 tartozik a miiszaki dtadds-dtvételt megel6zGen atadisi dokumentaciét

szolgdltatni az atvevének

A kivitelezd koteles a megval6sult halézatrdl kartogréfiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az lizemeltetének atadni.

A kivitelezés befejezése utin - a létesitmény mdiszaki 4tadés-atvételére - az

Uzembentartét, tervez6t és a beruhazét a kivitelez6nek meg kell hivni.

TUZ- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET

Az ELMU Gzemeltetésti haldzaton munkat végzé Kkivitelez8k kételesek a vonatkozd
térvények, rendeletek, tovabba a belsé tlizvédelmi szabalyzat szerint végezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket égheté anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kabelszerelvények kdrnyékét 2 méteres kérzetben a keletkez§
kabelhulladéktél és éghets anyagoktél meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagddérben a tobbi kabel letakardsardl és a lehullé izz6 fémrészek eloltasarsl,
Hegesztési tevékenységhez csak megfeleld nyilatkozattal rendelkezé, megfelelGségi jellel

elldtott, megfelel6 idészakonként ellendrzétt eszkdzbket lehet hasznalni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltdsa el6tt lehetéség szerint

aramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltisara vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett t(izrél a t(izoltékat minden esethen értesiteni kell.

A melegedési hely kornyékérsl az égheté anyagokat el kell tavolitani és a munkateriiletet el

kell keriteni.

Zart terlileten tliz- ér robbandsveszélyes anyagokkal torténg munkavégzés esetén a

folyamatos szellGztetést természetes Giton biztositani kell.

Munkahelyen az éghetd anyagoknak megfelel§ anyagu tlzolté felszerelést kell biztositani.
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Féldmunkavégzés sordn talalt robbandszerkezetet tilos eltavolitani. Ebben az esetben a
munkat le kell allitani és az egész teriiletet le kell zérni, ezutan az illetékes hatdsagot

értesiteni kell.

A munkaterileten a tiiz elleni védekezés feladatait a kivitelezd cég miikodési és Tlizvédelmi
Szabalyzata tartalmazza. Ezen Tlizvédelmi Szabalyzat kiterjed a‘ cég Osszes alkalmazottjara,
akik a megrendel§ altal lzemben tartott berendezéseken munkit végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozé tlzvédelmi kotelezettségeket a megrendelének és a
kivitelez6nek szerz6désben rogziteni kell. A villamos haldzatszerelési tevékenység sordn
alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenység kerlil sor. A tlizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelez6 tlizvédelmi utasitasai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelezGnek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés sordn a tlizvédelmi
el6irasokat, szabvanyokat betartotta. A munkahelyi vezetSk (szerelésvezetSk, miivezet&k)
felelések a munkateriiletikén a felligyeletiik ala tartozd munkahelyeken a tlizvédelmi

2t s s

elSirasok betartasaért.
Kdbelhalbézatokra vonatkozé specifikaciok:

e A munkagddor elkeritésérél gondoskodni kell!

e Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknak, arkok és egyéb terek
nyildsai kézelében a PB gazmelegit6t fokozott el6vigyazatossaggal kell hasznalni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jelleg(i terek és nyilasok 10 m-es kdrzetén beliil PB melegitd
berendezés csak az azzal végzend§ tevékenység idészakdban tarthaté a helyszinen. A
munka megkezdése el6tt, ill. annak befejezése utan a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyilasok 10 m-es Gvezetén kiviil kell tarolni.

e PB gdzmelegité mellett min. 6 kg-os porral oitd tlizoltd késziléket kell biztositani.

e Fold alatt 1,5 méternél mélyebb féldmunka soran, amennyiben a nyomvonal

kozelében gazvezeték huzodik, ugy a munkavégzéshez gazérzékelst kell haszndlni!

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Az ELMU (izemeltetés(i halézaton munkdat végzs kivitelezék kotelesek a természet- és
kérnyezetvédelemrdl szdlé  térvények, rendeletek, szabvényok tovdbbd az ELMU

kérnyezetvédelmi szabdlyzata szerint végezni tevékenységiiket. A kivitelez8 részérdl
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vonatkozo el8irasai.
Zoldteriilet védelme

A kivitelezd koteles az épitési munkat kortltekint6en, minimalis zéldkar okozésaval végezni.
Szilikség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkdk esetében a terméréteg
megmentésérél. A talajépitést megelsz6 szerkezetének visszadllitasardl. A kdbel nyomvonal
kidsdsakor a kabel nyomvonalaban taldlhaté gyckereket nem szabad elvagni, azokat
kikeriilve, a gyokerek kozott kell a kabelt atvezetni. llyen esetekben a kabelt védécsébe kell
behlzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése soran roncsolt féldteriilet keletkezik, a
kivitelez8nek a foldteriilet elszallitasarél gondoskodnia kell, a kijelélt foldleraké helyre. A
talajt, hulladékkal vagy més médon szennyezni tilos. A kdrnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetéleg csak széraz idében, kemény talajon végzends.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani szlikséges a fizikai, kémiai, bioldgiai tulajdonsagok
valtozatlansagat. Vizmiivek, ivéviznyerd helyek védéteriiletén végzett munkaknal veszélyes

anyagok haszndlata tilos.
Muzeilis értékek védelme

A kivitelezés soran taldlt muzedlis értékeket az illetékes muzeumnak haladéktalanul jelenteni
sziikséges. A tovabbi munkaiitemezésrdl ilyen esetben a felel6s beruhdzé és az illetékes

muzeum szakembere altal tartott konzultaciét kévetden térténjen déntés.
Hulladékok kezelése

A kivitelez6 koteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérdl, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijel6lt hulladék-lerakéhelyre kell elszallitani.

A kérnyezetre artalmas anyagokat elkiilgnitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra
vonatkozo elSirdsokat be kell tartani. A kérnyezetre veszélyes hulladékot a tébbi hulladéktdl
elkilonitve fajtanként kell tarolni. T_VU_004_SZ. ,Hulladékok kezelésének ligyrendje”
végrehajtdsi utasitédsban foglaltak szerint kell eljarni. Az 4tvevé helyeket az 1. sz. melléklet
tartalmazza. A keletkezd hulladék felhasznélasat a 2. szamu melléklet tartalmazza. Az
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épitéshdl, illetve bontdsbdl keletkez hulladékot a kivitelezés el6tt meg kell becsiilni, a

hulladék kezelését ennek megfelelen kell megszervezni.

Biztositani kell az épitésbdl, illetve bontdsbdl keletkez6 hulladék — célnak megfelelé —

hulladékleraké helyre széllitasat!

A kivitelezés befejezése utan a kivitelez6 koteles a teriiletet eredeti allapotanak megfelelGen

helyreadllitani.

A beruhdzéssal Gsszefliggé bontdsi munkalatok elvégzésére a felel8s tervezd kiilon felhivja a

kivitelez6 figyelmét.

A helyreallitasoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsak a kitlizott

cél elérését, az el6bbiekben mar emlitett, minél kisebb mérték{ rongdlast.
Zajvédelem

A zajt és rezgést el6idéz6 épitési munkat csak Ugy lehet végezni, hogy a munka sorédn
keletkez§ zaj nem haladhatja meg az elGirt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szolé 27/2008. (XII. 3.) KvWWM-EiiM egyiittes rendelet, valamint a kornyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

elGirasait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozd tdrvényeket, jogszabalyokat a munkavégzés soran
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktdl el kell
kiiléniteni, fajtanként kilén kell tarolni, majd a megfeleld jogosultsdggal rendelkezd helyre

kell széllitani, ahol artalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET

Jelen miiszaki tervet a munkavédelemrdl sz6lé 5./1993. (XI1.26.) MiiM rendeletnek és az
1993. évi XClIl. torvény elGirasainak figyelembevételével készitettik el. A biztonsagos
lizemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye éll fenn, ill. a dolgozét

leesé targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell a védelmérsl gondoskodni.

10
Budapest 11. ker., Homonna u. 16. (2628/3 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellatdsa



Part QO

"0 elm( hdaldzat

innogy

A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomiranyitasra, a KRESZ 4ltal

elirt forgalomiranyité tablak kihelyezésére.

A munkahelyek kézlekedd atjai feleljenek meg a varhatd legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kovetelményeknek. Feliiletiik legyen kell6 surlédasd, egyenletes, botlds, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassaguk tegye lehetévé a gyalogosok, és

jarmivek biztonséagos kozlekedését.

A munkahelyek (arkok, szerel6godrék, ideiglenes &lléhelyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsak, hogy az alkalmazott technolégiabdl adédé munkamiiveletek

biztonsdgosan elvégezhetbek legyenek.
Mérési munkdkat csak szakképzett és kioktatott dolgozok végezhetnek.

A berendezés ataddsa el6tt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi feliilvizsgalatot,
ill. méréseket a kivitelezének el kel végezni — végeztetni. A fellilvizsgélatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt 1év6 halézaton, vagy annak veszélyes kézelségében munkat végezni TILOS,

kivétel ez aldl a szabélyos FAM (Fesziiltség Alatti Mun kavégzés)!

A fesziiltség alatt all6 halézatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatérolni, illetve ezen

részeket, meg kell jelélni. (zaszlo, mdanyag lanc stb.)!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozd igényt, irdsban kell bejelenteni, az ELM{ Halzati Kft.

terliletileg illetékes Régi6jan.

Fesziiltség kozelében torténd munkavégzés esetén, ha a szabvédnyos lizemvitelre vonatkozé

eldirdsok nem tarthatdak be, elsésorban a kovetkezéket kell biztositani:

A munka megszervezésére, iranyitasara és ellen8rzésére, tovabbs a biztonsagi intézkedések

végrehajtasara egyszemélyi felel6st kel kijel&ini.
A veszélyes helyet meg kell jelsini, illetSleg az illetéktelen bejutdst meg kell akadélyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétleniil szlikséges szamu, azzal megbizott

és kioktatott, kiképzett személy tartdzkodhat.
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A kivitelezGknek az adott munkdra vonatkozd érvényes normativaknak megfeleld létszamu

és szakképzettségli dolgozot kell biztositani.

Rogziteni kell a kiilldnféle anyagok, eszk6z6k mozgatdsdhoz sziikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kbvetelményeit.

Munkagddrét temetetleniil hagyni TILOS ! ha azt a munka menete mégis megkivanja a

kivitelez8 koteles azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELS

KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI !

Ha sziikséges, kiilon menekilési wutat kell kijelélni, és gondoskodni annak

akadalymentességérdl!

Biztonsdgi felszerelés alapveté kévetelménye a mentSdoboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység sordn keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagoldeszkdzok, sth.) részére rendszeresitett gyiijtGedény.

Az elirt védd&felszerelés hasznalatat meg kell kévetelnil

A szocidlis és egészségiigyi ellatas feltételeit a kivitelez&nek biztositania kell!
Csapadékos iddjards esetén fokozott cstszasveszéllyel kell szamolnil
Kiilonboz6 fesziiltségszintek okozta veszélyforrdsok:

e A fesziiltségszintek: 0,4kV
e Ahalézat kézelében csak fesziiltség-mentesités utan lehet munkat végezni!
e Amennyiben a hdlézat kialakitdsa és a szakképzett személyzet lehetévé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemz& veszélyforrasok:

e Ut mellett kell munkat végeznil
e Arokban munkat kell végezni!
e Magasban végzett munka

e Villamos fesziiltség veszélyforrasai
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

e MSZ1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek

® MSZ 1585:2012 Villamos berendezések lizemeltetése

e MSZ447:2009 Kisfesziiltségl, kozcélu elosztdhalézatra csatlakozés

o MSZ7487-2,3:1980 Ko6zmli- és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten. Elhelyezés
a térszin alatt/felett

e MSZ13207:2000 0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig terjeds névleges feszlltségli er6saramu
kdbelek és jelz6kdbelek kivalasztdsa, fektetése és terhelh etésége

e MSZ151-8:2002 Er8sérami szabadvezetékek. Kisfesziiltségdi szabadvezetékek
létesitési elGirasai

e MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltség(i villamos berendezések. 4-41. rész:
Biztonsag. Aramiités elleni védelem

e MSZEN 50160:2010/A1:2015 A kdzcélu elosztéhélézatokon szolgéltatott villamos
energia fesziiltségjellemzéi

e N_VU_041 SZ. VEGREHAITASI UTASITAS ,Kabeles csatlakozé tervezés folyamata”

e T_U_005 UTASITAS ,A kérnyezetvédelmi tevékenységek végzésérél”

e T_U_36_Villalkozéi tevékenység munkavédelmi tlizvédelmi és kérnyezetvédelmi
el6irasai

e T_VU_004_SZ. VEGREHAJTASI UTASITAS , Hulladékok kezelésének tgyrendje”

® D_U_006_lIranyelv a halézatok, halzati berendezések lizemeltetéséhez

e 2007. évi LXXXVI. térvény a villamos energiarél

e 2/2013.(l. 22.) NGM rendelet a villamosmd(ivek, valamint a termel&i, magan- és
kozvetlen vezetékek biztonsagi vezetérsl

e 1988. évil. torvény a kézuti kdzlekedésrsl

e 1/1975. (Il. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kézati kozlekedés szabalyairol

e 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kézutak igazgatasarél

e 382/2007. (XIl. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatdsagi
engedélyezési eljardsokrol

e 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épit8ipari kivitelezési tevékenységrél

e 45/2004. (VI 26.) BM—KVVM egyiittes rendelet az épitési és bontdsi hulladék

kezelésének részletes szabalyaird|

13
Budapest 11. ker., Homonna u. 16. (2628/3 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellatasa



Fa‘;; O {4 & 4
0 | halozat
innogy e m u G OZO

e 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitdsardl

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

e 1993, évi XCIII. térvény a munkavédelemré!

e 5./1993. (XII.26.) MUM rendelet

e 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos T(izvédelmi Szabalyzatrol

e 1995. évi LIl toérvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyirdl.

e 1997.évi LXXVIII. torvény Az épitett kornyezet alakitasarél és védelmérdl,

e 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegé védelmérél

e 220/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabalyairdl.

e 219/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az alabbi kiviteli tervdokumentacié tervezdi kijelentjiik, hogy az altalunk

tervezett

»Budapest 11. ker., Homonna u. 16. (2628/3 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-elldtdsa”
cim( és

26406

SE-PLAN-D szdmu miszaki tervdokumentacié a munkavédelemre, tiizvédelemre,
kérnyezetvédelemre, természetvédelemre, miiemlékvédelemre és az épitett kérnyezet
védelmére vonatkozd hatélyos jogszabdlyokban meghatarozott kévetelmények betartisaval
készilt. A tervezett miiszaki megoldasok eleget tesznek a vonatkozd hatalyos
jogszabalyoknak, szabvanyoknak, tipusterveknek és iizemeltetsi elSirdsoknak, azoktdl valé
eltérés nem valt sziikségessé. A miiszaki kiviteli tervtd| eltérni csak a tervezd el6zetes irasbeli

hozzéjaruldsaval szabad.

Budapest, 2018. januar 30.

o - i
/ A 2 e =

Keszthelyi-Klein Kristéf i Gdl Zoltdn
Tervezd elelds tervezd
Kamarai szdm: 13-14343
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2. szamu melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelethez

EPITESI HULLADEK TERVLAP
az épitési tevékenység sordn keletkezd' hulladékhoz

Az épittetd adatai: A vdllalkozok adatai:

Neve: ELMU Halozati Kft. Neve, cime:

Cime: 1132 Budapest, Neve, cime:

Véci ut 72-74.

Datum:
KUJ, KTJ sz4ma:

KUIJ, KTJ szadma:

Cime: Budapest 11. ker., Homonna u. 16,

Helyrajzi szama: 2628/3

Az épitéshely adatai: Budapest 11. ker., Homonna u. 16. (2628/3 hrsz,) alatti ingatlan villamosenergia-ellitdsa

A végzett tevékenység: kabeles csatlakozo létesités

feltjitasa, helyredllitdsa, korszerlisitése, tovabbépitése. (A kivant rész aldhizando!)

Epitési hulladék Kezelési mod
Sor- A hulladék anyagi mindsége szerinti EWC Témeg Megneve- i
; | TR | - Helyszine
szAm csoportosités kodszam ® zése
1705 04 1,2160 5
1. |Kitermelt talaj
170101 0,0000 5
2. |Betontdrmelék
1703 02 0,0000
3. |Aszfalttdrmelék
=
4. |Fahulladék o
>
8
s
o 0,0050] 2 &
£ |Fémhulladek 1704 05 ;u>.1
<
1702 03 0,0030 5
6. |Mianyag hulladék
17 09 04 2
7. |Vegyes épitési és bontasi hulladék
1701 02 2
8. |Asvanyi eredetii épitdanyag-hulladék 170103
1701 07
Osszesen. 1,224

1 Egy csoporiton belil a killinboz6 EWC kidszdmu hulladékokat, illetve a kiilonbizd kezelési mod ald tartozé hulladékokat kiilon sorban kell feltintet-ni, A hulladékok
csoportositdsa az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyaird! szolo rendelet 1. szamu melléklete szerint torténik.

2 45/2004. (VII. 26.) BM—KvV M egyiittes rendelet alapjdn

3 Amennyiben a hulladék hulladékkezelonél kerdil hasznositdsra, a tdbldzatban 1-es kédszdmot, amennyiben a hulladék drialmatlanitdsra keril 2-es kéds=dmot, amennyiben a

hulladék tovabbi felhaszndlds céljabol a helyszinen marad 3-as kodszamot kell feltintetni.,
4 A hulladékkezeléshezigénybe vett létesitmény nevét, cimét, KUJ, KTJ szamdt kell feltiintemni.




3 z —__h—__,_
m { lktaté szam:

Munka tipusa: Csatlakozé/segédoszlop felméres Régié: Dél-buda_01
VégzendS munka: [T1 15430] Féldkabeles csatlakozs felmerés
Fogy. név: Farkas Jézsef
Fogy. hely: 1118 Budapest XI. Homonna utca 15 HRSZ: 2628/3
Ert. cim: 1172 Budapest XVII. Jasziadany utca 33
Egyez. id§: - Hatarids: 2017.11 24. Tel.: 309000904

Ert. név: Farkas Jozsef

Fogyasztasi hely azonosilé

1-es méré 2-gs mérg 3-as mérs
Tarifa:? Mtip.: Tarifa:? Mtip.: Tarifa:? Mtip.:

M.azon.: Lév, M.azon.: Lév: M.azon,: L.ev: z

U.allas: Sz.sz. U.allas: Sz.sz. U.allas: Sz.sz. Munkaszam

U.leoly. Leolv.m: U.leolv. Leolv.m: U.leolv, Leolv.m: ,{””” ” ” ‘"”””m 'J ”"
AK: AK: AK:

Igényelt telj.: 32 A, 32 A, 32 A Igényelttelj: 0A, 0A DA lgényelt telj.: 17611150003782

Szerz.lel) : Szeiz.tel).:

Megjegyzés:
Plomba db: 0:

i
605117962

| K6zcéli halszat:

apagvezelek

Feldolgozs
egység

Csatlakozssi dif (,,normativ”): -Ft-
A helyszini elszetes kalkuldcio Gsszege; csatlakozo vezeték:-Fi-
IA beruhdzas befejezésének varhaté hatirideje

ASZ tulajdon | Fogy. tulajdon -
' FM elmené kapcsai

"-on kiviil:

.

3. Haldzati adatok

Tr. szam / tulajdon:
Hélozati ledgazdsi pont helye:
Csatlakozési pont helye:

4. 1génybejelents nyilatkozatai
Irésos téjékoztator kérek a ,, Helyszini felmérélap
Az igénybefelents déntéshozatalra fogosult képvisels
A helyszini felmérés alapjan a tajékoztatast elfogadom:

Vazolt adatok alapjan a csatlakozo Iétesitést megrendelem:
| Az ttolagoes fizetési kt':itelezertséget aldirasommal elismerem, az elsz

lgénybejelent déntésre Jogosult
megbizottjidnak neve és aldirasa:
lgénybejelents déntésre Jjogosuit
megbizottidnak szeméelyi ig. széma:

A megbizott déntésre jo osuftsédgat me hatalmazéssal kejj bizonyitani,

5. Az igénybejelents déntésre nem jogosult képviseléjgnek nyilatkozataj
A felmérélapot atveszem:

- - - P B T T -
A felmérélapof kérem az ‘genybejelentének postai dten eljuttatni:
6. Mellékletek . o

[KIR rajz o
Helyszinrajz _ . i Nem |
Yazlatrajz, ha a Iépték nem teszi lehetéve a KIR rajzon térténs bejegyzést _ing_t?g. —|Nem| ]

Ty ey S o ligen Nem| ™7
(A2 igénybejelentd meghataimazasy a dontési jogosuitsgre], i} Igen Nem| ]

| Szolgaitaté képviseldinek nove Matuska Tstvan :

| és aliirisa: N =]
| Szolgaltats kepviselbinek |7 T m e TaBuUd, SGiokbzpen)_ . - ")
\relephelye, elérhetosége: | R Bl

| atum: " IE&@,@ZL@E_H_ﬁfr%’:f_ﬁ_::ﬁl@é_ﬁ:] ‘
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