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Tisztelt Onkormanyzat

Hivatkozva az Fovaros XI. Kerlilet Ujbuda Onkormanyzata. és a Kocsi és Tarsai Kit.
kOzOtt [étrejott koztertleti kamera megfigyeld rendszer bévitése

.Budapest XI. kertilet Moéricz Zsigmond kértér Gomba épiiletén terfigyeld kamerak
létesitése beszerzéssel egyiitt”

targyl megbizasi szerzédésre, azzal a kéréssel fordulunk Onhéz, hogy Méricz
Zsigmond kortér 4445/1 helyszinen torténd kamerak felszereléséhez és
munkaveégzesinkhoz tulajdonosi, hozzajarulast megadni szfveskedjen
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Tervezés, Kivitelezés GM R 94 Bt

1188 Budapest, Egerfa utca 15.
Tel: 06-30 / 9322-848 e-mail: gmr84bt@amail.com

MUSZAKI TERVDOKUMENTACIO

Tervszam: 17/047-BMG-E

Kiviteli tervdokumentacié
vi

Budapest, XI. ker., Méricz Zsigmond tér 4445/1 hrsz.
Térfigyel6 kamerak elhelyezése ,,Gomba” épiileten



MUSZAKI TERVDOKUMENTACIO

Budapest, XI. ker., Mdricz Zsigmond tér 4445/1 hrsz.
Terfigyel6 kamerak elhelyezése ,,Gomba” épiileten

Csatlakozasi és kiépitési tervdokumentacio

Budapest, 2017. december

Készitette:

Gondos Levente
okl. villamos l{izemmérnok
villamosmérnék
villamosenergetikai tervezé
Tervezdi azonositészam:

01-8070
TARTALOMJEGYZEK
1. oldal: M(szaki dokumentacio fedlapja
2. oldal: Tartalom
3. oldal: Tervezdi nyilatkozat
4-5. oldal: Mijszaki leiras
6-7. oldal: Altalanos el6irasok
Rajzszam Megnevezés

01 Pinceszinti nyomvonalak
02 Féldszinti nyomvonalak
03 Terfigyelé kamera elhelyezési rajza



Tervezdi nyilatkozat

Cim: Térfigyel6 kamerak elhelyezése ,,Gomba” épiileten
Dokumentacié: Csatlakozasi és kiépitési tervdokumentacio

A tervezett szakagi épitési tevékenység:
Gyengearamu berendezések megtaplalasa épileten

Az érintett ingatlan, ill. a kérnyezet védettsége, meghatarozé jellemzéi:
az ingatlan: vedett
a kérnyezet: védett

A szakagi villamos tervezé:
Neve: Gondos Levente
Cime: 1188 Budapest, Egerfa utca 15.

Tervezbi jogosultsaga: 01-8070, V-T,En-T, Vn-T

Tervezdi jogosultsag igazolasa: http://mmk.hu/profil/view?id=118

Kijelentem, hogy a fenti dokumentacio, a tervezett miiszaki megoldas megfelel a vo-
natkozé jogszabalyoknak, igy kiléntsen az Etv. 31. §-anak (1)-(2) és (4) bekezdésé-
ben meghatarozott kovete!menyeknek az orszagos telepllésrendezési és épitési ko-
vetelményeknek, az orszagos és agazati (szakmai) szabvanyoknak, miszaki e[mra-

soknak, valamint az eseti hatdsagi eldirasoknak.

Nem valt sziiksegesse, nem tértént a vonatkozoé nemzeti és EU szabvanyoktdl eltéré
miszaki megoldas alkalmazasa. A dokumentacié a kiilén jogszabaly szerinti bizton-

sagi és egészsegvédelmi koordinator kézremiikbdésével készilt.

A dokumentacidban rogzitett mliszaki megoldas az 1993. évi XClII. térvény a munka-
vedelemrdl 18.§ bekezdésében foglalt, valamint az 1997. ClI. Térvényben a Munka-
vedelem modositasarél szélo kovetelményeket kielégiti, tovabba megfelel

28/2011(1X.6) BM rendeletnek.

Budapest, 2017. december ho

odia bl
Gondos Levente
villamosenergetikai tervezé
(En-T, V-T)
tervezdi szam: 01-8070



Miiszaki leiras

1. El6zmények

Ujbuda Onkormanyzata targyi teriileten terfigyelé kamerak elhelyezését tlizte ki célul.
A Moaricz Zsigmond kértéren allé Gomba éplilete harom kamera fogadasara alkalmas
az épulet atjaréiban elhelyezve. A tervezési szempontok:

- A kamerak elhelyezése almennyezeten kell térténjen;

- Afelszerelési magassag érintési tavolsagon kivil essen;

- Barmilyen elektromos vezetékezés csak almennyezetben térténhet;

- Afelszallo vezetékezés meglévé kirtében torténjen.

A kamerarendszer tapellatasahoz kisfeszlltségli tapegységet, illetve egy modem egy-
séget kell felszerelni, melyek egylttes aramfelvétele varhatéan 2A alatti.
A vételezett energia elszamolasa atalanydijas elszamolas szerint fog térténni.

2. Tervezési hatarok

A meglévé elektromos elosztoszekrény leagazasi pontjatdl a felszerelésre keriilé ka-
merak és antenna csatlakozasi pontjaig terjed6 elektromos haldzatok.

3. Elhelyezés

A Gomba épiiletén térténd elhelyezés esetén kiilénés gondot kell forditani az
o6rékségvédelmi szempontok teljesiilésére. A meglévé szerkezetek roncsolasa
(az egyeztetett felrogzitésen kiviil) nem megengedett.

A kamerakat az épllet atjaro részeiben kell felszerelni, a meglévé hengeres pillérek-
hez képest kissé az éplletkdzpont iranyaba. A tulnydld tetészerkezetre nem szerelhe-
toek fel!

Az atjaréban annak tengely szerinti kozépvonalaban kell a kamerakat elhelyezni. Az
egyetlen atjatszo antenna egységet az 1-es kamera mellett kell elhelyezni.

A tapellatast szolgalo berendezéseket a pinceszinten kell elhelyezni. Amennyiben le-
hetseges, ugy fel kell hasznalni az elektromos elosztd szekrényét, illetve faliiregét, de
a berendezéseket elkiulonilten, 6nalld szekrénybe elhelyezve kell felszerelni.
Amennyiben ez az elosztészekrénynél nem lehetséges, Ugy az 6nall6é kisszekrényt a
szomszedos gépészeti helységben kell elhelyezni ugy, hogy a felszallé kiirtd rovid
uton elérhet6 legyen, illetve, hogy a bejarati ajtd nyitasa és a helységben térténd koz-
lekedés ne legyen akadalyoztatva.

4. Energiaellatas

A meglévd, megmarado elektromos szekrénybdl 6A-es kismegszakitos kitaplalast kell
biztositani. A kitaplalé vezeték MT 3x1,5mm? kiskabel legyen, melyet falon kivili MU
Il. védbesbben kell az 6nallo kisszekrényhez vezetni.

A kisszekrenyben kettdés fali dugaljat vagy harmas lengé kiselosztdt kell szerelni,
melybe a tervezett villamos berendezések (1db modem és 1db tapegység) csatlakoz-
nak.



A tervezett kamerak tapellatasa kisfesziltségen (24V AC) térténik. A tapegységbél
kamerankeént 1 (6sszesen 3db) MT 2x0,75mm? kiskabelt kell inditani.

A modem egységbdl egységenként 1 (6sszesen 4db) Caté FTP kiskabelt kell inditani.
(Az atjatszo antenna tapellatasa az adatkabelen torténik — PoE.)

A tervezett, 0sszesen 7db kiskabel egymas mellett kell a tervezett kisszekrénybdl ki-
vezetni, eés a meglévo kirtébe bevezetni. A kirtében kabellétrahoz kell régziteni azo-
kat vagy MU 36 védécsében vezetni a foldszinti, aimennyezet feletti térrészbe. Itt az
egységek feleé gegecsbbe hlzva kell vezetni, majd az egységeknél vizzard atmeneten
keresztil a kamerakhoz, illetve az antennahoz vezetni azokat.

A tervezett elektromos berendezések IP 66 védettségliek.

Tapegység szekrény szekunder fesziltség: legfeljebb 24V.

A tervezett vezetékek végig rejtetten, meglévé gépészeti kiirtében, illetve al-
mennyezet mogdott haldnak.

5. Alkalmazott érintésvédelem

TN-C (nullazas).

A tervezett kisszekrényt az érintésvedelembe be kell vonni. Az épiilet elektromos el-
osztoszekrényebdl onalld védbvezetbt kell kivezetni, melyre a szekrény erre kijeldlt
bekétési pontjat be kell kotni.

A tervezett kultéri elektromos berendezések (kamerak, atjatszo antenna) térpefesziilt-
ségrol Uzemelnek, az erintésvédelembe kilén nem kell azokat bevonni.

6. Erintett szabvanyok, rendeletek:

Kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelmi el8irasok:

o Feszlltség alatt Ievé halozaton, vagy annak veszélyes kézelségében munkat vé-
gezni TILOS!

o A kivitelezés megkezdése elétt a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos ve-
szélyforrasokrol tajékozodni és a megfelelé munkavédelemrél gondoskodni.

e A haldzat szerelése soran szilkseges munkavédelem a kivitelezési technolégiatél is
flgg, ezzel kapcsolathan a kivitelezd feladata a munkavédelmi szabalyzatban foglal-
tak betartasa.

o A kivitelezést a halozat és berendezés fesziltségmentes allapotaban kell végezni
az MSZ 1585 elbirasainak betartasaval, kiilénos tekintettel a vezeték kdzelében lévé
feszliltség alatti halozatokra. Fentiek alapjan feszlltség alatt Iévé halozaton és beren-
dezésen, vagy annak veszélyes kdzelségében munkat végezni tilos!

e A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelezé koteles a helyszinnel kapcsolatos ‘ve-
szelyforrasokrol tajékozédni, és a megfeleld munkavédelemrél gondoskodni.

A Kkivitelezés soran a munkateriileten a kézlekedést minden esetben biztositani kell.
Amennyiben ez nem lehetséges, Ugy az illetekes elsd foku épitési hatosagtol teriilet
lezarasi engedélyt kell kérni.

Szabvanyi és torvényi elSirasok:

Uni¢s szabvanyok:
MSZ EN 50160:2010/A1:2015 Angol nyelviil A kézcélu elosztohalozatokon szolgalta-
tott villamos energia fesziiltségjellemzai




MSZ HD 472 $1:2002 Kisfesziltségli, kdzcélu villamos halézatok névieges fesziiltsé-
gei (29.020)

Hazai szabvanyok:

MSZ 1: 2002 Szabvanyos villamos feszilltségek (29.020),

MSZ 1600 sorozat: Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000V-nal nem nagyobb névlieges
fesziltsegl er6saramu villamos berendezések szamara

Biztonsagtechnika

MSZ 2364-430:1994 Tularam-védelem

MSZ 2364-473:1994 Tularam-védelem alkalmazasa

Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése

MSZ 2364-510:2002 Altalanos el6irasok

MSZ 2364:520:1997 Kabel- és vezetékrendszerek

MSZ 2364-523:2002 A kabel- és vezetékrendszer megengedett aramai

Jogszabalyok:

2007. evi LXXXVI. térvény a villamos energiarol

14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet az elektronikus hirkézlési épitmények elhelyezésé-
rél és az elektronikus hirkozlési épitményekkel kapcsolatos hatdsagi eljarasokrol
8/2001. (Ill. 30.) GM rendelet a Villamosmi Mdszaki-Biztonsagi Kévetelményei Sza-
balyzat hatalyba leptetesérél 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladék-
kal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol 197/2014. (VIII. 1.) Korm.
rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdal-
kodasi tevekenységekrél

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az epitesi és Bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol.

1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrol

5/1993. (XII. 26.) MUM rendelet a munkavédelemrdl szoldé 1993. évi XCIIl. térvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi és
egészseégugyi kdvetelményeinek minimalis szintjérol

Tiizvédelmi fejezet:

Az1996.evi XXXI. térvény a tlzvédelemrdl a nyilt lang hasznalata miatt fokozottan
betartando.

A26/2011 Kormanyrendelet (Volt 9/2008 OTM rendelet (volt 35/1996 BM szamd, ill
2/2002 BM rendelet /OTSZ) rendelkezésében foglalt kioktatott, vizsgazott személy
végezhet tlizgyujtast. Amennyiben hélégfuvét alkalmaz, ugy a tlizgyujtasi engedély
beszerzésére nincs szikség.

Kérnyezetvédelem:

A szerelések soran keletkez6 hulladékokat Hulladékhasznosito telephelyre kell elszal-
litani. A kabelnyesedeket veszélyes hulladékként kell kezelni, hulladéklerakdba elszal-
litasardl gondoskodni kell.

Egvéb elbirasok:

Jelen tervben foglaltaktdl eltérni csak a tervezd, lzemeltetd, tervidvahagyd és meg-
rendelé hozzajarulasaval szabad. A hozzajarulas elmulasztasabol szarmazd minden
kovetkezmenyert a kivitelezo felelds.
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AN elé ranyitva Vi,

Dt = afmennyezefen

7 Z alulré! szerelten
. Al /,—"
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- Kamera-1 vezetékek s

- MT 2x0,75 24V tépvezeték,
- Cat6 FTP adatkébel
amennyezet felett ~ Kamera-2 vezetékek

i - MT 2x0,75 24V tapvezeték,

\ - Cat6 FTP adatkabel
Leszalld vezetékek almennyezet felett

- 3db MT 2x0,75 24V tapvezeték,

- 4db Cat6 FTP adatkabel

elburkolf, meglévé kiirtében

Tervezett vezetékek rejtetten, almennyezet mogott haladnak.

Keészito: 4 - z ‘ Megbizo:
GMRO4 Bt, i fgraucass. | pd

Felelds tervezo: . . ; Rajzszam:
GRS EaTE Budf;]pest, XI ker., ’Morlczs Zs:’gmc:nd ter 414?5”/1 hrsz. 17/47-E-02
e Terfigyelo kamerak elhelyezese "Gomba" eplleten Oda [Merstarny.
Gondos Levente 11| 1:200
Rajzolo: . . . Verzio: Datum:
Gondos Levente Foldszinti nyomvonalak vil2017. 12.
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