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I 1kV : Tervezett 0,4 kV-os csatlakozékébel
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2233/1 2233/3 ' A : Meglévé 0,4 kV-os légvezeték
MB10/2 — 1KV ————— Meglévd 1 kV-os féldkabel
I i : Meglévé 3F légvezetékes csatlakozo
% A : Burkolat széle
o e on Bavsraigh T-C : Telekom tavkdzlési alépitmény
@ ~-T-c : Telekom tavkozlési légvezeték
20 2234/11 Sz : Szennyviz vezeték
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Tervezeit0,4 kV-os kéabel ® Viz = Vizvazatex
NAYY 4x50 mim? R GAz : Gazvezeték
Més tervben tervezett 2593 @ : Betongyamos faoszlop
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(kdz.) + 3x25 A (vezérett) o : Vasbeton bakoszlop
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N e \/ Epitends kabel tipusa : NAYY-J 4x50 mm? SM 0,6/1 kV-os féldkabel
1 :250 L <7 2233 / 1 27233 / 3 Nyomvonalhossz: 19,9 m Kabelhossz: 35m
_ SV Védbcsbhossz: 19,9 m Atméré: KPE @110 (foldben)
o~ N (% M B10/2 e VédéesBhossz: 3m Atméré: KPE @63 (oszlopon)
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S AN }3\ Y % . 0 - - A kabeleket 0,6 m mélyen, KPE védécsben, homokagyban jelz8szalaggal kell fektetni.
4 A \\‘\ ; ¢ Cx e ¢ -~ - A kabeleket az Uttest alatt 1 m mélyen kell fektetni, az Gttestet véagassal keresztezziik.
h
ie \\5}%;\ {‘@@(‘ AN -~ - A kabeleket tit-, valamint kézmiikeresztezéskor (pl.: vizvezeték) védéesbbe kell helyezni.
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» \’o;o, N /\6\\ e = Meglévé 0,4 kV-os légvezeték | - Kabelrok asas kézi erével torténhet, kabelarok 4s6 gép alkalmazasa tilos!
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& T NCANS AXKA 3x95+25/95 mm?2 - Kabelfektetésnél az MSZ 13207 el6irasait be kel tartanil
Of o\\ \\\ y - Erintésvédelem médja: nullazas.
M % o /5‘% \\ - Az érintett kbzmiiszolgéltatoktdl a kivitelezés idejére szakfelliigyeletet kell kérni!
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N \\ Ny / // \\ - Atervezett elektromos kébel és a meglévd gazvezeték kdzott 1 m tavolsag tartando!
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2234/1 1 v \\/\Q\ \\\ | Velillet: EQV < Alapszint: Balfj
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Terveze 0,4 kV-0s kabel 7 o YRS 7\\\ M O e Gal Zoltdn 13-14343 Arvay Adém % 27809 NYR—csatl_27809_BudapestXl_Cseresznye
i -y N ~
NA J 4x50 mm? / s \}%\ \\\ \\\ &@ \\\ Nyomvonal hossza: | Budapest XI., Cseresznye utca 46. (2234/11 hrsz. ), szém alatti ingatian villamosenergia-ellétasa
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