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\ 6 - A kabeleket 0,6 m mélyen, KPE védécs6ben, homokagyban jelz6szalaggal kell fektetni.

A kabeleket az uttest alatt 1 m mélyen kell fektetni, az uttestet vagassal keresztezziik.

A kabeleket at-, valamint kozmiikeresztezéskor (pl.: vizvezeték) véddcsdébe kell helyezni.
Kabelarok asas kézi erével torténhet, kabelarok asé gép alkalmazasa tilos!

- Kabelfektetésnél az MSZ 13207 elGirasait be kell tartani!

- Erintésvédelem médja: nullazés.
Az érintett k6zmiiszolgaltatoktdl a kivitelezés idejére szakfelligyeletet kell kérni!

A tervezett elektromos kabel és a meglévé gazvezeték kdzott 1 m tavolsag tartandé!

Alapszint: Balti .

Rajzszam:
NYR-emob_27541_BP_XI|_Ajnacské

Tervezé: 4 ’ % Munkaszam:

Lugosi Csaba 27541
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Nyomvonal hossza: | Bp. XI. ker., Ajnacské utca 4565/2 hrsz. alatti elektromosaut6-téité villamosenergia-ellatésa
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