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NAYY-J 4x25 mm? RE 0,6/1 kV-os foldkébel
Kébelhossz: 30m
Atmérs: KPE @110 (foldben)

Epitendd kabel tipusa :
Nyomvonalhossz: 254 m
Véddcsbhossz: 14,2 m

Megjegyzés:

- Akabeleket 0,6 m mélyen, KPE védécsdben, homokagyban jelzGszalaggal kell fektetni.
A kabeleket az Uttest alatt 1 m mélyen kell fektetni, az Gttestet vagassal keresztezziik.

o5 e —:XEB: —1 - Akabeleket ut-, valamint k6zm(keresztezéskor (pl.: vizvezeték) védbesdbe kell helyezni.
— = pelol i : %~ - Kabelarok asas kézi erével tériénhet, kabelarok 4s6 gép alkalmazéasa tilos!
s jk\’ w—"" - Kabelfektetésnél az MSZ 13207 el6irasait be kell tartanil
- :/,m"“’/ a—| - Erintésvédelem médja: nullazas.
m/““ i - Az érintett kdzm(iszolgaltatoktdl a kivitelezés idejére szakfeliigyeletet kell kérni!
Ez/sz/ 11‘1?1 1 - Atervezett elektromos kébel és a meglévs gazvezeték kdzott 1 m tavolsag tartandd!
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