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Fogyasztoy tulajdond,
masik térvben terveze

RE 0,6/1 kV—-os foldkabel"
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Vetiilet: EQOV

Epitendd kabel tipusa: NAYY-J 4x25 mm? RE 0,6/1 kV foldkabel
Tervezett kébel nyomvonalhossza: 15 m Kéabelhossz : 28 m
Véd6esé hossza: 7 m Atméré: KPE 63 (oszlopon)
Védbesé hossza: 15 m Atmérs: KPE 110 (fsldben)
Megjegyzés
- A kabelt védécsbben, jelzészalaggal 0,6 m mélyen kell fektetni (nyiltarkos kabelfektetés).
A kézmilivek helyzete tajékoztato jellegd.
A kabelérok asasa kézi erével térténhet, kabelarokasé gép alkalmazasa tilos!
Kabelfektetésnél az MSZ 13207 elirasait be kell tartani.
Erintésvédelem médja: nullazés.
Az érintett kdzmiiszolgéltatoktdl a kivitelezés idejére szakfelligyeletet kell kérmnil
A tervezett elektromos kabel és a meglévé gazvezetek kozott 1 m tavolsag tartando.
Ha az oszlopon aktiv eszkéz van, azon a létesitendd kabelt teljes hosszaban védécsdben kell vezetnil
Az abrazolt mlitargyak, berendezések jelkulcsainak méretei nem jellik azok valés méretét,
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