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1kvV : Tervezett 0,4 kV-os csatlakozékabel
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o2 : Meglévb 0.4 kV-os légvezeték
1kV : Meglévd 1 kV-0s fildkabel
—_— ——10kY : Meglévd 10 kV-os fildkabel
20359 — —kav : Meglévd kdzvilagitasi foldkabel
—————————— : Burkolat széle
T-C : Telekom tavkdzlési alépitmény
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\ Epitendd kabel tipusa : NAYY-J 4x25 mm? RE 0,6/1 kV-os fldkabel
\ Nyomvonalhossz: 2,7 m Kabelhossz: 6m
\\ VédScsdhossz: 2,7 m Atmérs: KPE @110 (foldben)
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2. \ - Akabeleket 0,6 m mélyen, KPE védbesbben, homokagyban jelz8szalaggal kell fektetni.
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\ o 6(\_ N - Akabeleket Gt-, valamint kdzmUkeresztezéskor (pl.: vizvezeték) véddessbe kell helyezni.
\ \ - Kabeléarok 4sas kézi erdvel térténhet, kdbelarok as6 gép alkalmazasa tilos!
\ \ - Kabelfektetésnél az MSZ 13207 eldirasait be kell tartanil
\ \\ - Erintésvédelem maddja: nullézas.
\\ { - Az erintett k6zmiiszolgaltatoktol a kivitelezés idejére szakfellgyeletet kell kémil
\ - A tervezett elektromos kébel és a meglévd gazvezeték kozodtt 1 m tavolsag tartando!
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\ Nyormvonal hossza: | Bp. XI. ker., Rétkdz utca 1918/23 hrsz. alatti elektromosauté-16it6 villamosenergia-clistisa
\ 27m
Lépték: Megbizo:
1:500, 1:200
Aramkér sorszama: 1 - Pt O l " h : I g t
& 5 —
\mmkﬁr szine: 2 (zbld) Rajz R [] e | I |U a OZG
E Samvenate i 2 Bud t Vaci it 72-74
n _
e e innogy 1132 Budapest Vaci .
~N 2018. aprifis )




