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Egyesített rendszerű csatorna

Távhővezeték védőcsatornában

Távhővezeték védőcsatornában, holt vezeték

Távhővezeték

Kisfeszültségű elektromos kábel

Középfeszültségű elektromos kábel

Magyar Telekom Nyrt. hírközlési kábel

Pannon GSM kábel

TERVEZETT KÖZMŰ

Házi bekötő csatorna

Ingatlanon belüli szennyvízcsatorna

Ingatlanon belüli csapadékvíz csatorna

Ingatlanon belüli csapadékvíz nyomócső

Egyes hossz / Esés

Tisztítóakna

Aknaszám / Rendezett terepszint / Folyási fenékszint

Víznyelőakna

Egyes hossz / Esés

Aknaszám / Rendezett terepszint / Folyási fenékszint

Rácsos folyóka

Egyes hossz, Folyási irány

Folyóka bekötőakna

Rendezett terepszint / Folyási fenékszint
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MEGJEGYZÉS:

A MAGASSÁGI ADATOK
MBF-BEN ÉRTENDŐK!

A KIVITELEZÉS
MEGKEZDÉSE ELŐTT A
BEFOGADÓ-ÉS A
CSATLAKOZÓ KÖZMŰVEK
PONTOS HELYÉT,
MÉRETÉT,
ANYAGMINŐSÉGÉT
KUTATÓAKNÁK
LÉTESÍTÉSÉVEL
FEL KELL TÁRNI! A
FELTÁRÁS
EREDMÉNYÉNEK
ISMERETÉBEN A TERV
ESETLEGES
MÓDOSÍTÁSÁT EL KELL
VÉGEZNI!

A MUNKÁLATOK
MEGKEZDÉSE ELŐTT A
KAPCSOLÓDÓ EGYES
SZAKÁGI TERVEKET
ISMÉTELTEN EGYEZTETNI
SZÜKSÉGES!

A TERVBEN A MEGLÉVŐ
KÖZMŰVEK ADATAIT A
KÖZMŰ ÜZEMELTETŐK
SZAKÁGI TERVTÁRÁBÓL
SZEREZTÜK BE. A
MEGLÉVŐ KÖZMŰVEK
ADATAIÉRT A TERVEZŐ
SEMMILYEN
 FELELŐSSÉGET NEM
VÁLLAL!

±0,00 SZINT= Bf. 103,85 m

M1-KK-CS-02

KAS Design Kft.

BOLDIZSÁR ROLAND

É
KAS Design Kft.
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK:

É 01-0317 É

FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

SZÉKELYHIDI GÁBOR

BONYOLÍTÓ ÉS MŰSZAKI ELLENŐR:

CSATORNÁZÁS
HELYSZÍNRAJZ

TERVLAP:

DÁTUM:

LÉPTÉK:

HELYSZÍN:

TERVSZINT:

RAJZSZÁM:

TERVEZÉS TÁRGYA:

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓ

1117 BUDAPEST
BUDAFOKI ÚT 185.

 HRSZ.: 3993/4

ÉPÍTTETŐ:

GENERÁL TERVEZŐ :

KAS Design Kft.
1082 Budapest, Futó u. 8-10., V/38.

Tel/Fax.: 06-1/473-0046  06-1/473-0047
E-mail: info@kasdesign.hu

FEKETE BALÁZS

É
KAS Design Kft.
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK:

-
KANÁSZ-SZABÓ ERVIN

KÖRNYEZETVÉDELEM:

LEITNER GÁBOR
KÜLSŐ KÖZMŰTERVEZÉS:

KK

KISS CSABA

01-8449

ÚTÉPÍTÉS, FORGALOMTECHNIKA:

Pannon Enginering Kft.

U

BARNA ESZTER
KERT ÉS TÁJÉPÍTÉSZET:

KT
Plenum Kft.

VT 01-9756 V

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG:

BUKTA VILMOSNÉ

Kipterv Kft.
ÉPÜLETGÉPÉSZET:

G
PILZ NORBERT

T

TŰZVÉDELEM:

I-033/2012

BoSec Bt.  DR. GOMBIK KÁROLY

ST-SZÉS-7366

TARTÓSZERKEZET:

Poka3D Kft. ÖRSI JÓZSEF

Kipterv Kft.

GT 01-1666

BÁNÓ GERGELY
SPRINKLER:

JÁKOB INGATLAN KFT.
1117 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 185-189.

Piro-Plan Kft.

SP

JUHÁSZ ÁGNES

É
KAS Design Kft.
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK:

ST / 13-1834

TARTÓSZERKEZET:

QualiPLAN Kft. KERÉNYI DÉNES

1:250

BITU-BAU Kft.
1077 Budapest, Rejtő J. utca 8.

Tel.: 06-56/414-720
E-mail: bbaukft@t-online.hu

DIMA Kft.

JORDÁN PÉTER
KÜLSŐ KÖZMŰTERVEZÉS:

KK
DIMA Kft.

BOTKA SZILVIA
KERT ÉS TÁJÉPÍTÉSZET:

KT
Plenum Kft.

K 01-5168

TUO 01-12565
TC-044/11/2012

01-2129

01-9117

KB-T-01-14510

KörIM Kft.

-
CSOTT RÓBERT

AKUSZTIKA:

SZÉS-4-13-12813

'95. APSZIS Bt.

ELITE PARK TÁRSASHÁZ
 I. ÉPÍTÉSI ÜTEM

2017.10.18.

ROBITSCHKO DAVOR

É
KAS Design Kft.
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK:

MAROSVÁRI CSABA
MŰSZAKI ELLENŐR:

BITU-BAU Kft.

ME-É 16-5069

S

TARTÓSZERKEZET:

Poka3D Kft. KARSAI DÁNIEL

S

TARTÓSZERKEZET:

Poka3D Kft. ÁBELOVSZKI NORBERT

S

FESZÍTŐKÁBEL:

PROPONTIS Kft. DR. DALMY DÉNES

K 01-5176

ÖMK 01-0274

ÖNTÖZŐHÁLÓZAT:

Rilti Kft. KARLÓCAI PÉTER

VGMK 01-0274

VÍZGÉPÉSZET:

Rilti Kft. KARLÓCAI PÉTER

REISCH RICHÁRD

É
FRT Raszter Kft.
ÉPÜLETSZEREKEZETEK:

É 01-4321
009094/3632

SZÉSZ2 01-4321

A TERVEZETT FOLYÓKA, VALAMINT VÍZNYELŐAKNA BEKÖTŐCSATORNÁJA D200
PVC-U SN8 CSŐBŐL ÉPÜL.

RÁMPA CSATLAKOZÓ GÉPÉSZETI VEZETÉ-
KEK ÁTHELYEZÉSE MIATT CS2-0 j.
CSATORNA 7-10.sz. AKNÁK KÖZÖTTI
SZAKASZ, NYOMÓVEZETÉK A 11.sz. AKNÁBA
CSATLAKOZIK

A 2017.03.06.

GÉPÉSZETI D160 CSATLAKOZÓ VEZETÉK
ÉS TRANSZFORMÁTOR ÁTHELYEZÉSE MIATT
CS2-1 J. CSATORNA, VALAMINT CS2-0 J. 
CSATORNA A 6. ÉS 8.SZ. AKNÁK KÖZÖTT 
MÓDOSUL

B 2017.09.04.

GÉPÉSZETI CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS
CSAPADÉKVÍZ TERHELÉSEK VÁLTOZÁSA
CSAPADÉKVÍZ TÁROZÓ 30" KÉSLELTETÉSRE
MEGFELELŐ HASZNOS TÉRFOGAT KIALAKÍTÁSA

C 2017.10.18.


