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Szent Angyalok temploma
Epitendd kabel tipusa : NAYY-J 4x50 mm? SM 0,6/1 kV-os féldkabel
M 1 :250 Nyomvonalhossz: 37,4 m Kabelhossz: 42m
Védbesbhossz: 9,3m Atméré: KPE @110 (foldben)

Fogy.méréhely —
3x63 A

(tétesitendd toltdoszlopban,
kétallasos parkoldhellyel)

Megjegyzés:

- Akéabeleket 0,6 m mélyen, KPE védécsében, homokagyban jelzészalaggal kell fektetni.

- A kébeleket az uttest alatt 1 m mélyen kell fektetni, az Uttestet vagassal keresztezzik.

- A kabeleket Ut-, valamint kézmiikeresztezéskor (pl.: vizvezeték) véddcsdbe kell helyezni.

- Kabeldrok asas kézi erével torténhet, kabelarok asé gép alkalmazasa tilos!

- Kabelfektetésnél az MSZ 13207 elirasait be kell tartani!

- Erintésvédelem médja: nullazas.

- Az érintett kbzmiszolgaltatoktol a kivitelezés idejére szakfeliigyeletet kell kémil

- A tervezett elektromos kabel és a meglévd gazvezeték kdzott 1 m tavolsag tartandd!

- A meglévé foldkabeles csatlakozovezeték nyomvonala csak tajékoztato jellegi, annak
elhelyezkedése pontosan nem ismert!
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