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Jelmagyarazat

: Tervezett csatlakozovezeték

: Tervezett véddesd
: Meglévé 1 kV-os féldkabel
- Meglévé, megmarado kézvilagitasi foldkabe

: Vizvezeték

: Szennyviz, csatorna

: Gazvezeték

Telekom

: Telekom tavkozlési légvezeték
: Burkolatszél

: Betonoszlop
: Acél lampaoszlop
. Szekrény

o) e

: Betongyamos faoszlop

Epitendd kébel tipusa : NAYY-J 4x50 mm? SM 0,6/1 kV-os foldkabel
Kébelhossz: 12 m

Atmeéré: KPE @110

Nyomvonalhossz: 7,3 m
Védbéesbhossz: 7,3 m
Megjegyzés
- A kabeleket 0,6 m mélyen homokagyban jelz8szalaggal kell fektetni, kivéve,
ha a nyomvonal Uttest alatt, illetve rendezetlen terlleten halad.
Kébelarok asas kézi erével torténhet kabelarok as6 gép alkalmazasa tilos!
Kabelfektetésnél az MSZ 13207 elbirasait be kell tartani.
Erintésvédelem médja: nullazas.
A kabelekre a kdzmiikeresztezésnél (pl. gazvezeték, vizvezeték) véddcsovet kell hizni.
Az érintett k6zmUiszolgaltatoktdl a kivitelezés idejére szakfelligyeletet kell kérnil
A tervezett elektromos kabel és a meglévé gazvezeték kozott 1m tavolsag tartandd!
A meglévé foldkabeles csatlakozovezetékek nyomvonala csak tajékoztato jelleg,
pontosan nem ismert!
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