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ELOZMENYEK
Jelen tervdokumentdcié a Budapest XI. ker., Rozsdafarkd u 7. (hrsz. 1682/1.) alatti ingatlan
villamosenergia-elldtasat szolgal6 féldkabeles csatlakozévezeték létesitésének kiviteli tervét
tartalmazza.
A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A.
Az igényelt villamos energia: 4x1x32 A + 3x40 A + 3x40 A.
A miszaki terv az ELMU Haldzati Kft. megbizasa alapjan késziilt. Az dramszolgéltaté miiszaki
feltételei alapjan az igényelt energia a cim el6tti kisfesziiltség(i féldkabel-halézat koztéri
elosztészekrényébdl biztosithatd.

A tervezés sordn az ELMU Haldzati Kft. terlletileg illetékes RégiGjéval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozdsdra nem volt sziikség.

A hélézat tulajdonosa: ELMU Halézati Kft. (tovabbiakban ELMU)
1132 Budapest, Vaci Ut 72-74.

A hélézat lizemeltetéje: ELMU Hélézati Kft. Budai Régi6
1116 Budapest, Mez8kévesd u. 5-7.

Tervez6: Korom-Vellas Attila

(attila.korom-vellas@elmu.hu)

ELMU Halézati Kft.

Tévvezeték osztély, Tervezs lizem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-36-25 / Fax: 238-31-76
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MUSZAKI LEIRAS

Csatlakozasi pont adatai

Tulajdoni hatar:
Haldzati ledgazd pont:

Csatlakozo vezeték tipusa:

Altalanos miiszaki adatok

Igényelt energia:

Vételezési és mérési fesziiltségszint:
Aramnem:

Frekvencia:

Tervezett méretlen csatlakozé kabel
tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz:
Tervezett kabel sziikséglet:

Kozterilet adatai

Hrsz.:

Biztonsagi 6vezet éltal elfoglalt teriilet:

Tervezett technolégiai kialakitds

elmd halézat

Csatlakozékabel a fogyaszté altal létesitett
kabelfogadéban 1évé elsd kétési pontja
Csatlakozokébel kabelvégének sinnel vald
kotései

foldkabel

4x1x32 A + 3x40 A + 3x40 A.
0,4 kv

3 fazisu, valtakozé

50 Hz

NAYY-J 4x50 mm?

73m

12 m

1682/5
2,92 m?

Budapest XI. ker., Rozsdafarkd u 7. (hrsz. 1682/1.) alatti ingatlan villamosenergia-elldtasa az

érintett ingatlan el6tt elhelyezkedé NAYY-J 4x240mm? SM 0,6/1 kV (Al) tipust féldkabel-

halozat elosztészekrényébdl megvaldsithatd. A tervezett csatlakozé foldkabel a létesitési

rajzon jel6lt nyomvonalon halad a kabelfogad6 szekrényig. Gépkocsibejaré és kdzmii

keresztezésénél 110 mm &tmér6jli véd8csovet kell elhelyezni, valamint miianyag

figyelmeztetd szalagot kell alkalmazni.

Figyelem!

A kivitelezés soran kizarélag kézi foldmunka végezheté!
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UTEMTERV
A tervezett munkafolyamatokhoz optimalis esetben elegendo: 3x8 éra.
Utemterv:
ElSirt nyomvonalon a féldmunkék elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitdsa: 1 nap.
Csatlakozokébel fektetése és hélézatra torténd kapcsolasa: 1 nap.

Teriilet helyredllitasa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA

Az engedélyes, illetve a kozutat ténylegesen igénybevevd kivitelez6 folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett litszakasz sziikséges mérték( szabdlyos forgalomkorlatozasarél!

A kivitelezés teljes id6tartama alatt gondoskodni kell arrél, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(I. 5.) KPM—BM egyiittes rendelet a kézuti kdzlekedés szabalyairdl (tovdbbiakban: KRESZ),
valamint az Gtépitési munkahelyek elkorlatozdsara vonatkozo intézkedésekben foglalt és a
hatésagok é&ltal elirt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsak. A kozuton

anyag, gep, eszkdz nem tdrolhatd semmilyen kériilmények kézott.

A munkateriletet az "Uton folyéd munkak” tablaval el§ kell jelezni az elGirt tavolsagokban.
Ezzel egyidejiileg "Utsz(kiilet" (KRESZ 70., 71. abrak), "Elézni tilos" (KRESZ 32. &bra),
"Sebességkorlatozas" (KRESZ 30. abra), valamint egyéb tiltd és veszélyt jelzd tablak
kihelyezése is elrendelhetS. Ha a kézdti munkahely vége utdn 50 m-en beliil nincs
Utkeresztez8dés, akkor az elkorldtozds vége utdn 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorldtozast (KRESZ 59. abra).

Ha a munkahely elkorldtozas jelzésének kezdete és vége kozott Utkeresztezddés van, akkor a
keresztirdnyd Gton is el kell helyezni a veszély jellegére utald tablat. Az Gtkeresztez6dések

utdn a tilalmi tablakat meg kell ismételnil

Az elkorlatozas kezdetét savozott terel6tablaval, vagy nyil alakban savozott tablaval kell

megjeldini a "Kikerilési irany" (KRESZ 20., 21. dbra) tabla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorlatozast gy kell kialakitani, hogy az - legaldbb az ut megengedett allandé
forgalomszabalyozasanak megfelel§ sebességhez tartozé - megallasi latétavolsagbdl (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhets legyen. Két sdvos Uton a
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forgalmi sav kismértékii szikitésével jaré munkénal, a két irany forgalmanak egylittes

fenntartdsa esetén a kozlekedésre alkalmas utfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM

Az érintésvédelem mddja kisfesziiltségii haldzaton a TN-C rendszer( (nulldzas).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_iranyelv_érintésvédelmi szabalyzat nevii ,Erintésvédelmi
szabalyzat” cimii utasitds és az MSZ HD 60364-4-41 szabvany elGirasai alapjan legyen

kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zarlatszamitast elvégeztiik. A tervezett halézat kielégiti a

nullazas feltételeit.

KOZMUVEK

A kézmiivek helyzete téjékoztatd jellegli, nyomvonaluk az iizemeltetd cégek adatszolgaltatasai
alapjan keriltek felvezetésre. Az adatszolgaltatassal kozolt adatokért a Tervezd a felelGsséget nem

véllalhatja.
A kivitelezés sordn az érintett kézmiivekts! szakfeliigyeletet kell kérni!

Mivel a tervrajzon feltiintetett kézmiiadatok csak tdjékoztatd jellegiiek, ezért pontos helyiikrél

kutatédrok dsdsdval kell meggy6zédni!

A kézmiiegyeztetésben foglaltak betartdsa kitelezs!

KIVITELEZES

A halézat |étesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokiban szabad!
A kdzmiivektSl a munkdk megkezdése el6tt 20 nappal szakfeliigyeletet kell kérni.

A meglevé kabelek és kézmiivek tényleges helyérdl kutatd arok asisaval a kivitelez8 a

kivitelezés megkezdése eltt kisteles meggy6zbdnil
Uzemel6 kézm(ihalézat kézelében foldmunka csak kézi ergvel végezhetd!
A koézaton folyé munkakat, Utszlikiiletet, sebességkorlatozast jelz&téablakkal ki kell tablazni,

mindkét irdnybdl.
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Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését gy kell végrehajtani, hogy a

forgalmat Iényegesen ne akadilyozza.

A nyitott oszlopgtdrét védskorlattal — és szlikség szerint ideiglenes korlatos atjarokkal — kell

ellatni, melyet napnyugtatél-napkeltéig ki kell vildgitani.

A munkdk befejezése utdn a kivitelez6 koteles a bontott burkolatok helyrellitiasardl

gondoskodni!

ALTALANOS ELOIRASOK

Jelen miszaki dokumentdciéban foglaltaktdl eltérni csak a tervezd, lizemeltet6 és a
megrendeld hozzdjarulasaval szabad. A hozzdjérulds elmulasztisabdl szirmazé minden

kévetkezményért a kivitelezd felelds.

A kivitelezés sordn a térgyi tervhez kapcsolddé szabvany, tipusterv, dgazati, hatéséagi és

ELMU Hélbzati Kft. altal leirt elSirasokat és utasitdsokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érintg - rendeletekben, utasitasokban és egyéb hatdsag altal elgirt
engedélyek hidnydban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkil megkezdett kivitelezésért a

Tervezd felelGsséget nem villal.

A kivitelezd tartozik a munka megkezdését - felvonulds eldtt - irdsban bejelenteni az illetékes
Aramszolgéltaténak, a munkateriilet atadas-atvételi eljaras lebonyolitdsa, a sziikséges
fesziiltség-mentesitések litemezése céljabdl és a bontasbdl kikeriils anyagok leltar szerinti

ataddsaval kapcsolatos eljarasok rendezése végett.

A kivitelezési munkdkat a halézat és berendezés fesziiltségmentes &llapotaban kell végezni

az MSZ 1585 vonatkozd el@irasainak betartasival. Ennek alapjdn fesziiltség alatt lévs

halozaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kdzelségében munkat végezni tilos!

e

A kivitelezés megkezdése elstt a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrdl tajékozddni és a megfeleld munkavédelemrdl gondoskodni.

A halozati munkék sorén szilkséges munkavédelem a kivitelezési technolégiatdl is fiigg.
Ezeken tdlmenéden a kivitelezést végz6 munkavédelmi szabalyzataban foglaltak betartasa is

szlikséges és kotelezd.
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A kivitelez6 tartozik a miiszaki &tadas-atvételt megel6z6en &atadasi dokumentaciét

szolgaltatni az atvevének

A kivitelez§ koteles a megvaldsult haldzatrél kartografiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az lizemeltetének atadni.

A kivitelezés befejezése utdn - a létesitmény miiszaki &tadds-stvételére - az

Uzembentartot, tervezt és a beruhazét a kivitelezének meg kell hivni.

TUZ- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET

Az ELMU (izemeltetési halézaton munkéat végz8 kivitelez6k kotelesek a vonatkozd
torvények, rendeletek, tovdbbd a belsé t(izvédelmi szabdlyzat szerint végezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kdbelszerelvények kérnyékét 2 méteres korzetben a keletkezd
kabelhulladéktél és éghet§ anyagoktdl meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagédérben a tSbbi kabel letakardsirél és a lehulld izzé fémrészek eloltasardl.
Hegesztési tevékenységhez csak megfelel§ nyilatkozattal rendelkez8, megfeleléségi jellel

ellatott, megfelel§ id8szakonként ellenérzétt eszkozoket lehet hasznélni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltdsa el6tt lehet&ség szerint

aramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltasira vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett tlizrdl a tiizoltékat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kérnyékérél az éghets anyagokat el kell tavolitani és a munkateriletet el

kell keriteni.

Zart terlleten tliz- ér robbanasveszélyes anyagokkal tortén8 munkavégzés esetén a

folyamatos szell§ztetést természetes tton biztositani kell.

Munkahelyen az éghet§ anyagoknak megfelel anyagu tlzolto felszerelést kell biztositani.
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Foldmunkavégzés soran taldlt robbanészerkezetet tilos eltavolitani. Ebben az esetben a
munkat le kell 3llitani és az egész teriiletet le kell zarni, ezutdn az illetékes hatésagot

értesiteni kell.

A munkateriileten a tiiz elleni védekezés feladatait a kivitelez6 cég miikodési és Tlzvédelmi
Szabalyzata tartalmazza. Ezen T(izvédelmi Szabalyzat kiterjed a cég 6sszes alkalmazottjara,
akik a megrendel§ altal iizemben tartott berendezéseken munkat végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozd tlizvédelmi kotelezettségeket a megrendelének és ga
kivitelez6nek szerzédésben rogziteni kell. A villamos halézatszerelési tevékenység soran
alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység keriil sor. A tlzveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelezé tiizvédelmi utasitdsai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelezének nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés sorn a tlizvédelmi
elGirasokat, szabvényokat betartotta. A munkahelyi vezeték (szerelésvezetgk, miivezet6k)
felel6sek a munkateriiletiikén a feliigyeletiik ald tartozo munkahelyeken a tiizvédelmi

T

el8irdsok betartasaért.
Kébelhalézatokra vonatkozé specifikdcidk:

® A munkagddér elkeritésérsl gondoskodni kell!

® Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknak, 4rkok és egyéb terek
nyilasai kdzelében a PB gazmelegit6t fokozott elévigydzatossaggal kell hasznéini. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jelleg(i terek és nyilasok 10 m-es kérzetén beliil PB melegitd
berendezés csak az azzal végzendd tevékenység id6szakéban tarthatd a helyszinen. A
munka megkezdése elétt, ill. annak befejezése utan a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyilasok 10 m-es évezetén kiviil kell tarolni.

* PBgazmelegité mellett min. 6 kg-os porral olté tiizolté késziiléket kell biztositani.

e F6ld alatt 1,5 méternél mélyebb féldmunka soran, amennyiben a nyomvonal

kdzelében gazvezeték hiizédik, gy a munkavégzéshez gazérzékelst kell hasznalni!

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Az ELMU izemeltetésii halézaton munkat végz8 kivitelez6k kételesek a természet- és
kdrnyezetvédelemrdgl sz616 térvények, rendeletek, szabvanyok tovabbad az ELMU

kbrnyezetvédelmi szabdlyzata szerint végezni tevékenységiiket. A kivitelezd részérdl
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szigorian betartanddk a tervben szerepld szakhatésagok és kézmltulajdonosok e targyra

vonatkozo elGirdsai.
Zoldterilet védelme

A kivitelez§ kételes az épitési munkéat koriiltekintSen, minimalis z6ldkdr okozasaval végezni.
Szlikség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkak esetében a termdéréteg
megmentésérdl. A talajépitést megel8z8 szerkezetének visszasllitasarsl. A kdbel nyomvonal
kidasdsakor a kabel nyomvonaldban taldlhatd gyokereket nem szabad elvagni, azokat
kikeriilve, a gy6kerek kézétt kell a kdbelt dtvezetni. llyen esetekben a kabelt védécsébe kell
behlzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése soran roncsolt foldteriilet keletkezik, a
kivitelez6nek a féldteriilet elszéllitasarél gondoskodnia kell, a kijelslt féldleraké helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mas médon szennyezni tilos. A kérnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetdleg csak szaraz idSben, kemény talajon végzendé.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani sziikséges a fizikai, kémiai, biolégiai tulajdonsigok
véltozatlansagat. Vizmiivek, ivéviznyerd helyek védéteriiletén végzett munkaknal veszélyes

anyagok haszndlata tilos.
Muzealis értékek védelme

A kivitelezés sordn talalt muzedlis értékeket az illetékes mizeumnak haladéktalanul jelenteni
sziikséges. A tovabbi munkaiitemezésrél ilyen esetben a felelds beruhazé és az illetékes

muzeum szakembere 3ltal tartott konzultaciét kévetéen térténjen dontés.
Hulladékok kezelése

A kivitelez8 koteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérél, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijelélt hulladék-lerakéhelyre kell elszallitani.

A koérnyezetre artalmas anyagokat elkiilénitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra
vonatkozo el6irdsokat be kell tartani. A kérnyezetre veszélyes hulladékot a tébbi hulladéktd|
elkilonitve fajtanként kell tarolni. T_VU_004_SZ. ,Hulladékok kezelésének ugyrendje”
vegrehajtasi utasitasban foglaltak szerint kell eljarni. Az atvevs helyeket az 1. sz. melléklet
tartalmazza. A keletkezd hulladék felhasznalasat a 2. szamd melléklet tartalmazza. Az
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hulladék kezelését ennek megfelelen kell megszervezni.

Biztositani kell az épitéshdl, illetve bontdsbdl keletkezé hulladék — célnak megfeleld —

hulladékleraké helyre szallitasat!

A kivitelezés befejezése utan a kivitelezs kételes a teriletet eredeti dllapoténak megfelelgen

helyreallitani.

A beruhazéssal dsszefiiggd bontési munkslatok elvégzésére a felelds tervezd kiilén felhivja a

kivitelezd figyelmét.

A helyreallitdsoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsak a kit(iz&tt

cél elérését, az el6bbiekben mar emlitett, minél kisebb mérték(i rongalast.
Zajvédelem

A zajt és rezgést elSidéz8 épitési munkat csak ugy lehet végezni, hogy a munka sorén
keletkez§ zaj nem haladhatja meg az elGirt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl sz616 27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EiM egyuttes rendelet, valamint a kérnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairél sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

eléirasait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozé térvényeket, jogszabdlyokat a munkavégzés soran
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktdl el kell
kiiloniteni, fajtanként kiilén kell tdrolni, majd a megfelels jogosultsaggal rendelkez§ helyre

kell szallitani, ahol drtalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET

Jelen mdlszaki tervet a munkavédelemrdl sz6lé 5./1993. (XI1.26.) MiiM rendeletnek és az
1993. évi XClll. térvény elGirdsainak figyelembevételével készitettik el. A biztonsagos
Uzemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye all fenn, ill. a dolgozét

leess targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell a védelmérs| gondoskodni.
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A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomiranyitasra, a KRESZ 4ltal

elGirt forgalomirdnyité tablak kihelyezésére.

A munkahelyek kézleked8 tjai feleljenek meg a varhaté legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kévetelményeknek. Feliiletiik legyen kell6 sarlédasy, egyenletes, botlds, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassaguk tegye lehet6vé a gyalogosok, és

jarmivek biztonsagos kozlekedését.

A munkahelyek (arkok, szerel8gédrok, ideiglenes alldhelyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsak, hogy az alkalmazott technolégiabdl adédé munkamdiveletek

biztonsdgosan elvégezhetSek legyenek.
Mérési munkakat csak szakképzett és kioktatott dolgozdk végezhetnek.

A berendezés atadésa elStt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi feliilvizsgalatot,
ill. méréseket a kivitelez6nek el kell végezni — végeztetni. A feliilvizsgalatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt Iév8 hélézaton, vagy annak veszélyes kézelségében munkat végezni TILOS,

kivétel ez aldl a szabalyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A feszilltség alatt 3ll6 halézatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatérolni, illetve ezen

részeket, meg kell jel6Ini. (zaszl6, mianyag lanc stb.)!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozé igényt, irdsban kell bejelenteni, az ELMU Halézati Kft.

teriletileg illetékes Régidjan.

Fesziiltség kozelében torténd munkavégzés esetén, ha a szabvéanyos lizemvitelre vonatkozd

el8irasok nem tarthatdak be, elsGsorban a kévetkezéket kell biztositani:

A munka megszervezésére, irdnyitaséara és ellendrzésére, tovabbi a biztonsagi intézkedések

végrehajtdsara egyszemélyi felelSst kel kijeléIni.
A veszélyes helyet meg kell jeléIni, illetSleg az illetéktelen bejutdst meg kell akadélyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétleniil szilkséges szamu, azzal megbizott

és kioktatott, kiképzett személy tartdzkodhat.
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A kivitelez6knek az adott munkdra vonatkozé érvényes normativaknak megfelel§ Iétszamu

és szakképzettségii dolgozét kell biztositani.

Rogziteni kell a kiilénféle anyagok, eszkézok mozgatasahoz sziikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kdvetelményeit.

Munkagddrét temetetleniil hagyni TILOS ! ha azt a munka menete mégis megkivanja a

kivitelez6  kételes azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELS

KIVILAGITASAROL GONDOSKODN] !

Ha sziikséges, kiilén menekiilési utat kell kijelolni, és gondoskodni annak

akaddlymentességérél!

Biztonsagi felszerelés alapvet6 kévetelménye a mentddoboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység soran keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagoldeszkozok, sth.) részére rendszeresitett gylijtéedény.

Az el6irt véddfelszerelés haszndlatat meg kell kévetelni!

A szocialis és egészségiigyi ellatas feltételeit a kivitelezének biztositania kell!
Csapadékos id&jaras esetén fokozott csuszasveszéllyel kell szamolnil
Kiilonboz6 fesziiltségszintek okozta veszélyforrisok:

e Afesziiltségszintek: 0,4kV
® Ahalozat kézelében csak fesziiltség-mentesités utan lehet munkat végeznil
® Amennyiben a halézat kialakitdsa és a szakképzett személyzet lehetévé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.

Jelen munkateriiletet jellemzé veszélyforrasok:

Ut mellett kell munkat végeznil

Arokban munkat kell végeznil

Villamos fesziiltség veszélyforrasai
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

MSZ 1:2002 Szabvényos villamos fesziiltségek

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések lizemeltetése

MSZ 447:20009 Kisfesziiltség(i, kdzcéll elosztéhélézatra csatlakozas

MSZ 7487-2, 3:1980 Kézm(i- és egyéb vezetékek elrendezése kézteriileten. Elhelyezés
a térszin alatt/felett

MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig terjedS névleges fesziiltségl er6saramu
kdbelek és jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetGsége

MSZ 151-8:2002 Erdsaramu szabadvezetékek. Kisfesziiltségli szabadvezetékek
|étesitési elGirdsai

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltség(i villamos berendezések. 4-41. rész:
Biztonsag. Aramiités elleni védelem

MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A kézcélu elosztéhalézatokon szolgaltatott villamos
energia fesziiltségjellemz&i

N_VU_041 SZ. VEGREHAITASI UTASITAS , Kabeles csatlakozé tervezés folyamata”
T_U_005 UTASITAS ,A kérnyezetvédelmi tevékenységek végzésérsl”
T_U_36_Villalkozdi tevékenység munkavédelmi tiizvédelmi és kérnyezetvédelmi
eldirdsai

T_VU_004_SZ. VEGREHAITASI UTASITAS , Hulladékok kezelésének tigyrendje”
D_U_006_Iranyelv a halézatok, halézati berendezések tizemeltetéséhez

2007. évi LXXXVI. torvény a villamos energiardl

2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosm(ivek, valamint a termel6i, magan- és
kdzvetlen vezetékek biztonsagi vezetérs|

1988. évi l. torvény a kozuti kdzlekedésrdl

1/1975. (Il. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kdzGti kozlekedés szabalyairdl
19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kézutak igazgatasarél

382/2007. (XIl. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hat6sagi
engedélyezési eljardsokrél

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrél
kezelésének részletes szabalyairdl

27/2008. (XIL. 3.) KWWM-E(iM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatdrértékek megéllapitdsarél

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

1993. évi XCIll. térvény a munkavédelemrél

5./1993. (XI.26.) MM rendelet

54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrél

1995. évi LIIl. tdérvény a kérnyezet védelmének altaldnos szabalyirdl.

1997.évi LXXVIII. térvény Az épitett kérnyezet alakitasardl és védelmérsl.
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e 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl
® 220/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabalyairdl.
e 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérgl.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az aldbbi kiviteli tervdokumenticié tervezdi kijelentjiik, hogy az &ltalunk

tervezett

»Budapest XI. ker., Rozsdafarku u 7. (hrsz. 1682/1.) alatti ingatlan villamosenergia-
ellatdsa”
cim( és

27760

SE-PLAN-D szdmu miszaki tervdokumenticié a munkavédelemre, tiizvédelemre,
koérnyezetvédelemre, természetvédelemre, miiemlékvédelemre és az épitett kdrnyezet
védelmére vonatkozé hatdlyos jogszabalyokban meghatarozott kévetelmények betartdsaval
késziilt. A tervezett miiszaki megoldasok eleget tesznek a vonatkozd hatalyos
jogszabalyoknak, szabvényoknak, tipusterveknek és UzemeltetSi elSirdsoknak, azoktdl valé
eltérés nem valt sziikségessé. A miiszaki kiviteli tervtd| eltérni csak a tervez§ elézetes irasbeli

hozzajarulaséval szabad.

Budapest, 2018. prilis 23.

Lo S ALY

(6
Korom-Vellds Attila 4&1 Zoltﬂé 4 .
Tervezé Felelés tervezé

Kamarai szdm: 13-14343
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2. szamit melléklet a 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelethez

EPITESI HULLADEK TERVLAP
az épitési tevékenység sordn keletkezd hulladékhoz

Az épittetd adatai: A4 vdllalkozdk adatai:

Neve: ELMU Halézati K. Neve, cime:

Cime: 1132 Budapest,
Viéci 0t 72-74.

Neve, cime:

KUJ, KTJ szama:

KUJ, KTJ sz4ma:

Datum:

Cime: Budapest XI. ker., Rozsdafarkii u 7. (hrsz. 1682/1.)

Helyrajzi szdma: 1682/5

A végzett tevékenység: kibeles csatlakozo létesités

felujitdsa, helyredllitisa, korszeriisitése, tovabbépitése. (A kivant rész aldhizand! )

Az épitéshely adatai:Budapest XI. ker., Rozsdafarkit u 7. (hrsz. 1682/1. ) alatti ingatlan villamosenergia-elldtdsa

Epitési hulladék Kezelési mod
Sor- A hulladék anyagi mindsége szerinti EWC Toémeg Megneve- P
, ;% R g D . 3 Helyszine
szam csoportositas kodszam (t) zése
170504 0.0000 )
1. |[Kitermelt talaj
2. |Betontérmelék
1703 02 0.0000
3
3. |Aszfalttdrmelék
=
4. |Fahulladék =
-
8
£
1704 02 0,0050 ) §
5. |Fémhulladék 17 04 05 E
<
170203 0,0030 5
6. |Mianyag hulladék
17 09 04 2
7. |Vegyes épitési és bontasi hulladék
170102 2
8. |Asvanyi eredetii épitdanyag-hulladék 1701 03
1701 07
Osszesen: 0,008

1 Egy csoporton beliil a kilonb6z8 EWC kédszdmii hulladékokat, illetve a kilonbi=6 kezelési méd ald tarto=d hulladékokat killon sorban kell feltiintet

csoportositisa az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl sz6l6 rendelet 1. szdmii melléklere szerint toriénik.

2 45/2004. (VII. 26.) BM-KvV'M egyiittes rendelet alapjin

3 Amennyiben a hulladék hulladékkezeldnél keril hasznositdsra, a tabldzatban I-es kédszdmot, amennyiben a hulladék drialmatlanitésra keriil 2

hulladék tovabbi felhaszndlds céljabél a helyszinen marad 3-as kddszdmot kell feltiintetni.,
4 A hulladékkezeléshezigénybe vett létesitmény nevét, cimét, KUJ, KTJ szamdt kel feltiinteini.

-ni. A hulladékok

-es kddszdmot, amennyiben a
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Munka tipusa: Csatlakozé/segédosziop felmeres Régié:
Végzends munka: [T 115430] Foldkabeles csatlakozé felméres

Fogy. név: Buda-Hold Kft Ert. név: Buda-Hold Kft

Fogy. hely: 1112 Budapest XI. Rozsdafarkii utca 7 HRSZ: 1682/1

Ert. cim: 1117 Budapest XI. Hunyadi Jénos ut 14

Egyez. idg: - Hataridé: 2018.03.17, Tel.: 14647961

Dél-buda_01

Fogyasztasi hely azonosité

1-68 mér6 2-g8 méré 3-as mér6
Tarifa:? Mtip.: Tarifa:? Mtip.: Tarifa;? Mtip.:
M.azon.: L.év: M.azon.: Lév: M.azon.: L.év:
U.allas: Sz.sz. U.allas: Szsz. U.llas: Szsz, Munkaszam
U.leolv, Leoly.m: U.leolv. Leolv.m: U.leolv. Leolv.m: "l "" j " ” , m”“ , "'m , l"
AK: AK: AK:
lgényelt telj.: 82 A, 83 A, 83 A Igényeltteli: 0A, 0A, 0A Igényelt telj.: 18611150000889
Szerz.ielj.: Szerz.te)j.: Szerz.telj.:
Ugyazonosits Megjegyzés: Feldolgozo
”m""‘lm mmm l"ﬂ LAK:4X(1X324)+ K:3X4DA+&quot;H:3X40A T:+361-2036002 Plomba db: 0: egység

605315433

2. A létesitendd csatlakozévezetsk adatai

Kézcélu halézat: Szabadvezetékes 1 Féldkébeles Thir]
| Szabadvezetéli csatiakozé: | Alaphossz: 30.m- | Alaphossz feleft: -m- .
| Kébeles csatlakozg: _Alaphossz: 15-m- —Alaphossz feleft: -m-
| Sin csatlakozd: Alaphossz; 15-m- — Alabhossz felett: -m-
Csatlakozési dj] (,normativ”): -Ft- : / |+ AFA
A helyszini el6zetes kalkuléci6 Gsszege; csatlakozé vezetéhFi. 7 |+ AFa

| A berunézés befejezésének varhats hatérideje Vi

3. Hélbzati adatok

Tr. szém / tulajdon: | ASZ tulajdon | | Fogy. tulajdon |
Hélézati ledgazésiponthelye: |  (Sep,” g 0. Bre Lo dor—

Csatlakozdsi pont helye: v FM elmené kéﬁcsai
4. Igénybejelents nyilatkozatai

résos tdjékoziatét kérek a »Helyszini felmérélap™-on kivii: igen Nem
Az igénybejelent6 déntéshozataira jogosult képviselsje van a helyszinen: |lgen Nem
A helyszini felmérés alapjén a téjékoztatast elfogadom: Igen Nem
Vézolt adatok alapjén a csatlakozé létesitést megrendelem: Igen Nem
Az utblagos fizetési kbtelezettséget aldirasommal elismerem, az elszémolas utblag tételes
elszémolés alapjén tSrténik, A létesitéshez sziikséges munkék elvégzését lehetbvé teszem.
Megrendel6 (Igénybejelentd) aléfrésa}‘) K»@

Igénybejelents déntésre jogosuit
| megbizottjidnak neve és alairésa:

Igénybejelents dontésre jogosult -
ng {fzg dnak szemé! ijf ?‘;Lma.- \( Pis5RY [)A
A megbizott dbéntésre Jogosultsagét mgghatalmazéssal kell bizonyitani.

5. Az igénybejelents dontésre nem iogosult képviselSjének nyilatkozatai
A felmérblapot 4tveszem: Igen Nem
A felmérélapot kérem az igénybejelentdnek postai dton eljuttatni: Igen Nem
6. Mellékletek
KIR rajz Igen Nem
Helyszinrajz . |lgen Nem
Vézlatrajz, ha a lépték nem teszi lehetévé a KIR rajzon toériéné bejegyzést |Igen Nem

| Egyéb: ' Igen Nem
LAz igénybefelents meghatalmazasa a déntési Jogosultségréi. Igen Nem| |
2

Szolgélitats képviselSinek neve £ ath VI |
és aldirdsa: W@R@

Szolgéltaté képviselbinel g \1_55_2\6 oo™
telephelye, elérhetSsége: KOVICs

|Dédtum:  Tév fbllg | hénap P | nap/’ ?" ]



