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51771 1kV : Tervezett 0,4 kV-os csatlakozékabel
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; 5 1kV : Meglévé 1 kV-os foldkabel
~ S177/1 10KV : Meglévé 10 kV-os foldkabel
L7 kzv : Meglévé kozvilagitasi foldkabel
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T-C : Telekom tavkozlési alépitmény

l;:g;.zmérﬁhely ~-T-C= : Telekom tavkézlési légvezeték
£ Voiiaos ity invite————— Invitech tavkézlési kabel
51491 SZ : Szennyviz vezeték
Tervezelt 0,4 kV-os kabel -/ " b viz : Vizvezeték
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@ : Vasbetonoszlop
©o) : Betongyamos fa bakoszlop
@, : Szekrény
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= Epitendd kabel tipusa : NAYY-J 4x50 mm? SM 0,6/1 kV-os féldkabel
M 1 . 0 ~ Nyomvonalhossz: 38,8 m Kabelhossz: 43 m
\\ Védéesbhossz: 19,3 m Atméré: KPE @110 (foldben)
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Y - A kabeleket 0,6 m mélyen, KPE véd&csdben, homokagyban jelzszalaggal kell fektetni.
= - A kabeleket ut-, valamint kézmilkeresztezéskor (pl.: vizvezeték) védécsébe kell helyezni.
- Kabelarok asas kézi erdvel térténhet, kabelarok 4sé gép alkalmazasa tilos!
- Kabelfektetésnél az MSZ 13207 eléirasait be kell tartani!

Fogy.mérdhely - Erintésvédelem médja: nullazas.

3x63 A ?\ak S e \ | - Az érintett k6zmiiszolgaltatoktdl a kivitelezés idejére szakfelligyeletet kell kérni!
(Ietesitends téitGoszlopban, 4. o > — \\\,,,"é\ viz - Atervezett elektromos kabel és a meglévo gazvezeték kézott 1 m tavolsag tartando!
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— TV - A meglévé féldkabeles csatlakozdvezeték nyomvonala csak tajékoztato jellegii, annak
83 =TS - r: N =TT o elhelyezkedése pontosan nem ismert!
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