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— Epitends kabel tipusa : NAYY-J 4x25 mm? RE 0,6/1 kV-os foldkabel
Nyomvonalhossz: 15,5 m Kabelhossz: 29m
Védécsbhossz:  15,5m Atmérd: KPE @110 (fdldben)
e Védbesthossz: 3m Atméré: KPE @63 (oszlopon)
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N - // / - A kabeleket 0,6 m mélyen, KPE védbcsaben, jelzbszalaggal kell fektetni.
/ 3 / / - A kabeleket ut-, valamint kbzmiikeresztezéskor (pl.: vizvezeték) védtcsdbe kell helyezni.
Vi / - Kabelarok asas kézi erbvel torténhet, kdbelarok ésé gép alkalmazasa filos!
/ = / ~ J - Kéabelfektetésnél az MSZ 13207 elbirasait be kell tartanil
a2 - Erintésvédelem maédja: nullazas.
N 2 - Az érintett kézmiiszolgaltatoktdl a kivitelezés idejére szakfelligyeletet kell kémi!
Tervezett 0,4 kV-os kabe /9 - Atervezett elektromos kabel és a meglévd gazvezeték kdzoit 1 m tavolsag tartandé!
N NAYY-J 4%25 mm? / - A meglévd foldkabeles csatlakozévezeték nyomvonala csak tajékoztato jelleg(, annak
. % . \& elhelyezkedése pontosan nem ismert!
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