| AzA3-16 szamu
= “terv alapjan készitett
védelem

18db KG200-as tartalék védscss

Tervezett

3 sorba rendezve (1,2m)

4db U120/90-300 jelli kabelakna fedlappal

Benne 3 sorban 18db felhasitott
KG200-as védécsé (1,5m széles)

Jelmagyarazat:

Tervezett 10kV-os foldkabel
[ Tervezett védelem

sl Tervezett kabel dsszekotd

A kabeleket, ha a rendezéssel nem a tobblet
hosszat nem lehet elhelyezni, el kell vagni!

Meglévd vizvezeték
Meglévé gazvezeték

Meglévi csatoma
Meglévé Novotron kabel

Meglévé UPC kabel

Meglévé MVM kabel

Meglévé Magyar Telekom kébel

Meglévd Invitel kabel ELMU alépitményben
Meglévd elekiromos optika

Meglévd elektromos foldkabel 1 kV

Meglévé elektromos foldkabel 10 kV
Meglévd elektromos foldkabel 120 kV 3db

Meglévé elektromos foldkabel 10 kV
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Felhasitott KPE 200-as véddcsd, 18db
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Tartalék KPE 200-as véddcs6, 18db

4 _l%“ Csatorna lezarasa helyi betonozassal
[ =]

i Védbcsdvek vizmentes lezarasa

Aramut Er6saramu Tanacsado és Szolgaltatd Kit.

Email:

arnold.akos@t-online. hu Tel: 06-20 9650-896

Tervezs:  Arnold Akos ‘;Lw*“

Névjegyz.sz.: 01-4999

Jogosultsag: EN-T, V-T

Budapest, XI. ker. Mezdkodvesd utcaban az ELMU alallomas
bevezetd ut atépitésének 11 kV-os féldkabel keresztezési
és megkozelitési terve.

Rajzold:

Megbizé: Siengi Kit.

Méretarany: M 1:250

= A 21-2-18

Datum: 2018. marcius

Tervszam: A 21-18
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Az A 3-16 szamu
terv alapjan készitett
védelem

Ny
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Tervezett 4-4 db UNIVOLT 160-as

védbcsbbe helyezés z
4db KG160-as tartalék védbecsd

Jelmagyarazat:
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E120

Meglévé 120kV-os foldkabel

1 Tervezett védécsovek

¥4 - Meglévé vizvezeték
Meglévd gazvezeték

P — - Meglévé csatorna

&

Meglévé Novotron kabel

Meglévé UPC kabel
AV Meglévé MVM kabel
Meglévdé Magyar Telekom kabel
Meglévd Invitel kabel ELMU alépitményben
Meglévé elektromos optika
Meglévo elektromos foldkabel 1 kV

Meglévé elektromos féldkabel 10 kV

E120—  Meglévo elektromos foldkabel 120 kV 3db

Meglévd elektromos foldkabel 10 kV

Aramut Er6saramu Tanacsado és Szolgaltato Kift.
Email: arnold.akos@t-online. hu

Tel: 06-20 9650-896

Tervezs:  Arnold Akos < LCk

Budapest, XI. ker. Mezdkdvesd utcaban az ELMU alallomas

Névijegyz.sz.: 01-4999

bevezetd ut atépitésének 11 kV-os foldkabel keresztezési

Jogosultsag: EN-T, V-T

terve. 132 kV-os féldkabel nyomvonalrajz

Rajzolé:

Megbizé: Siengi Kft.

Datum: 2018. marcius

Meretarany: M 1:250
Tervszam: A 21-18
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