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Megjegyzés:

A teriilet jelenleg rendezés alatt all, a tervezett nyomvonalak a Develop Invest Kft tervei
alapjan lettek feltiintetve!
- A kabeleket 0,6 m mélyen, KPE védécsében, homokagyban jelzészalaggal kell fektetni.

- A kabeleket az Uttest alatt 1 m mélyen kell fektetni..
- A kabeleket ut-, valamint kézm(ikeresztezéskor (pl.: vizvezeték) védéesébe kell helyezni.
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1 & ;‘; - Kabelérok asas kézi erével torténhet, kabeldrok asé gép alkalmazésa tilos!
e = o — :j — ‘ - S ] - Kabelfektetésnél az MSZ 13207 eléirasait be kel tartanil
— v ”\ - Erintésvédelem médja: nullazas.
| N - Az érintett kdzmiszolgaltatoktdl a kivitelezés idejére szakfellgyeletet kell kémni!
)é \ ‘ fﬁ'\f - A tervezett elektromos kabel és a meglévd gazvezeték kozbtt 1 m tavolsag tartando!
viz C iz A meglévd foldkabeles csatlakozovezeték nyomvonala csak tajékoztato jellegl, annak
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