:ervet;ett 1db\\bc'\zv\;ilégitési kabel
V2-1: NYCWY 4x10/10mmp
tervezett 1db kézvilaqgi

\/ JELMAGYARAZAT
(on M1 meglévé megmaradé kozvilagitasi oszlop

oszlop: 8m-es kupos oszlop, talpcsavaros
kar: 1m-es acél lampakar
lampatest: Claudia 70W/Na

AB-MI athelyezésre keriilé kozvilagitasi oszlop (bontott pozicid)
oszlop: 8m-es kupos oszlop, talpcsavaros
kar: 1m-es acél lampakar
lampatest: Claudia 70W/Na

szegélykitlizés alapjan vizsgalni kell az oszlop és kabel athelyezésének sziikségességét

1867 /6 T4

—

Oe AT-M1 athelyezett k6zvilagitasi oszlop (tervezett pozicio)
oszlop: 8m-es kupos oszlop, talpcsavaros
kar: 1m-es acél lampakar
lampatest: Claudia 70W/Na

(og M2 meglévé megmarado kozvilagitasi oszlop
oszlop: 8m-es kupos oszlop, talpcsavaros
kar: 1m-es acél lampakar

1848 /2 lampatest: Clip28 70W/Na

AB-M2 athelyezésre keriild kézvilagitasi oszlop (bontott pozicié)
oszlop: 8m-es kupos oszlop, talpcsavaros
kar: 1m-es acél lampakar
lampatest: Clip28 70W/Na

szegélykitlizés alapjan vizsgalni kell az oszlop és kabel athelyezésének sziikségességét

Oe® AT-M2 athelyezett kozvilagitasi oszlop (tervezett pozicid)
oszlop: 8m-es kupos oszlop, talpcsavaros
kar: 1m-es acél lampakar
lampatest: Clip28 70W/Na

(ol T1 tervezett kozvilagitasi oszlop (M1 tervjellel megegyez6 tipus)
oszlop: 8m-es kupos oszlop, talpcsavaros
kar: 1m-es acél lampakar
lampatest: Claudia 70W/Na

(og T2 késobb tervezésre keriilé kozvilagitasi oszlop (M2 tervjellel megegyezé tipus)
oszlop: 8m-es kupos oszlop, talpcsavaros
kar: 1m-es acél lampakar
lampatest: Clip28 70W/Na vagy LED-es (BDK elGirasanak megfelelen)

(og OA-MZ athelyezett k6ézvilagitasi oszlop és athelyezett lampatest(M2 tervjellel megegyez6 egység)
(Hosszuréti uton, Csonttolu utcaban, Rozsdafarku utcaban)
oszlop: 8m-es kupos oszlop, talpcsavaros
kar: 1m-es acél lampakar
lampatest: Clip28 70W/Na (M-M2->T4 tervjell oszlopokrdl athelyezett)

e T3 T3 tervezett kozvilagitasi oszlop
oszlop: 8m-es kupos oszlop, talpcsavaros
kar: 1m-es acél lampakar
lampatest: TWEET STELIUM S1-X1 2BLSB12 ERS 500mA 39W 3000K IRC70

(og T4 tervezett kozvilagitasi oszlop
oszlop: 8m-es kupos oszlop, talpcsavaros
kar: 1m-es acél lampakar
lampatest: TWEET STELIUM S1-X1 3BLSB12 LRL 700mA 79W 3000K IRC70

O-® 0CsT-M2->T4 meglévd kodzvilagitasi oszlop, lampacserével 'T4' tervjelii oszloppal megegyezé lesz (Hosszuréti tton)
megléevé oszlop: 8m-es kupos oszlop, talpcsavaros
kar: 1m-es acél lampakar
tervezett lampatest: TWEET STELIUM S1-X1 3BLSB12 LRL 700mA 79W 3000K IRC70

(og M5 M5 meglévo kozvilagitasi oszlop (Madarhegyi tGton)
oszlop: 10m-es kupos oszlop, talpcsavaros
kar: 1m-es acél lampakar
lampatest: Philips SGS203 100W

(og T5 T5 tervezett kozvilagitasi oszlop (Madarhegyi uton)
oszlop: 10m-es kupos oszlop, talpcsavaros
kar: 1m-es acél lampakar
lampatest: TWEET STELIUM S1-X1 3BLSB12 LRL 700mA 79W 3000K IRC70

(0% T6 tervezett kozvilagitasi oszlop
oszlop: 4m-es teleszkdpos oszlop, talpcsavaros
kar: - (oszlopcsucson elhelyezve)
lampatest: TWEET STELIUM S1-X1 2BLSB8 LRS 550mA 29W 3000K IRC70

(o cs7 cserére keriil6 lampakar + lampatest (Rupphegyi uton)

oszlop: 8m-es attortgerinci beton / 8m-es betongyamos faoszlop

kar bontas: LN, LK / lampatest bontas: Siteco St50 70W

kar tervez: C21 betonoszlopra/faoszlopra

lampatest tervez: TWEET STELIUM S1-X1 3BLSB12 LRL 700mA 79W 3000K IRC70

bontasra keriil6 lampakar + lampatest (Rupphegyi uton)
oszlop: 8m-es attodrtgerincl beton / 8m-es betongyamos faoszlop
kar: LN, LK

lampatest bontas: Siteco St50 70W

1+1db KPE 110; 8m/db

meglévé megmaradé kozvilagitasi kabel [C==""""771 koazvilagitasi kabel védelembe helyezése
tervezett kozvilagitasi kabel [=777""""7 tervezett véd6cso
o NYCWY 4x10/10mm2 1+1db KPE 110; 8m/db

meglévé megmaradé szabadvezeték
ELMU kommunalis + kdzvilagitas

tervezett oszlop felfiizése meglévé kozvila
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