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Az 1kV-os kabeleket 0,7m mélyen homokagyban jelz6szalaggal
kell fektetni. Kabelarok asas kézi erével torténhet
\ kabelarok aso6 gép alkalmazasa tilos!
| Kabelfektetésnél az MSZ13207 elGirasait be kell tartani.
| Erintésvédelem mddja 1kV-on nulldzas
NYCWY 4*10/10mm2 kabel minimalis hajlitasi sugara 15cm
\ NYCWY 4*16/16mm2 kabel minimalis hajlitasi sugara 24cm

tervezett kozvilagitasi oszlop

oszlop: 8m-es kupos oszlop, talpcsavaros
kar: 1m-es acél lampakar

lampatest: TWEET STELIUM S1-X1 3BLSB12 LRL 700mA 79W 3000K IRC70

O-® 0CsT-M2->T4

kar: 1m-es acél lampakar

tervezett lampatest: TWEET STELIUM S1-X1 3BLSB12 LRL 700mA 79W 3000K IRC70

meglévé kozvilagitasi oszlop, lampacserével 'T4' tervjelii oszloppal megegyezé lesz (Hosszuréti uton)
meglévé oszlop: 8m-es kupos oszlop, talpcsavaros

= 2 A A (on M5 M5 meglévo kozvilagitasi oszlop (Madarhegyi uton)
Siteco St50 70W lampatest bontasa JELMAGYARAZAT Sorion 1omeos Hiou oaslon. tinnsavaros
attortgerinci betonoszloprol kar: 1m-es acél lmpakar
(o ) M1 meglévé megmarado kozvilagitasi oszlop lampatest: Philips SGS203 100W
oszlop: 8m-es kupos oszlop, talpcsavaros
kar: 1m-es acél lampakar
. NE o rer LA lampatest: Claudia 70W/Na (og T5 T5 tervezett kozvilagitasi oszlop (Madarhegyi tton)
tervezett 1db kOZVI|ag|taSI kabel | | oszlop: 10m-es kupos oszlop, talpcsavaros
° mKV1-m: NYCWY 4x10/10mm2 1528 /19 — i ] ] o o k’ar: 1m-es acél lampakar
L] m Ph i W 100W AB-M1 athelyezésre kerulé kozvilagitasi oszlop (bontott pozicid) lampatest: TWEET STELIUM S1-X1 3BLSB12 LRL 700mA 79W 3000K IRC70
- ‘ I . 7%" oszlop: 8m-es kupos oszlop, talpcsavaros
) ° (1299/2) o kar: 1m-es acél lampakar
\ o == ‘\‘ lampatest: Claudia 70W/Na (o T6 tervezett kozvilagitasi oszlop
a — = | szegélykitiizés alapjan vizsgalni kell az oszlop és kabel athelyezésének sziikségességét oszlop: 4m-es teleszkopos oszlop, talpcsavaros
2 | kar: - (oszlopcsucson elhelyezve)
& 1 ﬂﬂ Oe AT-M1 athelyezett kozvilagitasi oszlop (tervezett pozicid) lampatest: TWEET STELIUM S1-X1 2BLSB8 LRS 550mA 29W 3000K IRC70
S ﬁ T oszlop: 8m-es kupos oszlop, talpcsavaros
o \ kar: 1m-es acél lampakar
T4 S ® o \ lampatest: Claudia 70W/Na oo Cs7 cserére keriil6 lampakar + lampatest (Rupphegyi tuton)
= 6 ‘ (@) \ ) \ oszlop: 8m-es attortgerincl beton / 8m-es betongyamos faoszlop
i mKVl—m/ 1 | )| \\ g 1296 /\‘a kar bontas: LN, LK /lampatest bontas: Siteco St50 70W
= \ “ > \ W < “ (on ) M2 meglévé megmarado kozvilagitasi oszlop kar tervez: C21 betonoszlopra/faoszlopra
‘ \ ‘ / 9B /M “ oszlop: 8m-es kupos oszlop, talpcsavaros lampatest tervez: TWEET STELIUM S1-X1 3BLSB12 LRL 700mA 79W 3000K IRC70
1H ‘\ 1db kézvila “'t L oi ké69| E ‘ H K\L N =y | kar: 1m-es acél lampakar
: \ tervezett ' ozvi agl asi O \\ o “ lampatest: Clip28 70W/Na (og 4 B7 bontasra keriilé6 lampakar + lampatest (Rupphegyi tton)
H \ mKV1-m: NYCWY 4x10/10mm2 2107 ‘ o~ ‘ ‘ \ E \ | oszlop: 8m-es attortgerincii beton / 8m-es betongyamos faoszlop
mkv1-m/10 \‘ \ | 1310/6 e | = | < | kar: LN, LK
‘ \ \ \ o \ 7 ; — AB-M2 athelyezésre keriild kdzvilagitasi oszlop (bontott pozicio) lampatest bontas: Siteco St50 70W
CS\7 \ ) “ L 1309 /14 | “ 1308/13 = oszlop: 8m-es kupos oszlop, talpcsavaros
mKV1- \ | 1313/3 1309/ \ \ Nqv) kar: 1m-es acél lampakar 1+1db KPE 110; 8m/db
:1‘575 7m = \‘ \‘ o lampatest: Clip28 70W/Na meglévé megmaradé kozvilagitasi kabel [T77-7-757 kozvilagitasi kabel védelembe helyezése
: ’ 0y E;% | \ \ 2 szegélykitiizés alapjan vizsgalni kell az oszlop és kabel athelyezésének sziikségességét L o
\ 2s kaVi‘ég|tas: {t |€ mpateStek a \ \ tervezett kozvilagitasi kabel —— 7 tervezett védécsé
Szvilaai i csere : faOSZ‘Op) e\he‘yeze %) l‘gL | \ ‘ Oe® AT-M2 athelyezett kozvilagitasi oszlop (tervezett pozicio) NYCWY 4x10/10mm2 1+1db KPE 110; 8m/db
tervezett 2db kozwlagl astka e‘l Oda-\"ssza) \ AR (attort er'mCﬁ betonoszkap///ibetongyamos o \ \ ‘\ oszlop: 8m-es klpos oszlop, talpcsavaros
¢ mKV1-m: NYCWY 4x10/10mm2 . ELMU kOmmunahS ha‘ozateh (atto 9 \‘r' e St50 70W u \ \ | kar: 1m-es acél lampakar —_— Av —_ meglévé megmaradé szabadvezeték
'mKV1-m: NYCWY 4x10/1 omm?2 o szabadvezetekes \ o Bontasra kerulo: Siteco \ ‘\ | | lampatest: Clip28 70W/Na ELMU kommunélis + kézvilagitas
L4 =M. \ n9 /D \ I . |
" 1323/1 \ 1322/ |ampatest: LED-€s |ampatest | | | , -
N e e A tervezett lamp = \ | oe Ti1 tervezett kozvilagitasi oszlop (M1 tervjellel m 26 tipus) General tervezo: Arndki
tervezett 1db kozvilagitasi kabel (oda-vissza) | | | ervezett kbzvildgitasi oszlop (M1 tervjellel megegyez5 tipus TP-Terv Mérnoki Iroda Kft.
\ \ \ lop: 8m-es k I I
\ \ \ — — 0szlop: om-es Kupos osziop, talpcsavaros 1139 Budapest, Teve u. 9/C. 11./11.
e mKV1-m: NYCWY 4x10/10mm2 “ ‘\ \ r kar: 1m-es acél lampakar levélcim: 1386 Budapest 62. Pf. 995.
A \ \ ‘ lampatest: Claudia 70W/Na tel efgl)n: _+3g> é 769 08h76 fa)t;: +36 1 700 12 11
- \ | ‘ \ e-mail: 1roda@tpterv.hu web: www.tpterv.hu
_— \ \ \ ‘
\ \ \ :
\\ \\ \\ | (o3 T2 késbbb tervezésre keriilé kozvilagitasi oszlop (M2 tervjellel megegyezé tipus) Szakagi tervezo:
\ \ \ | | \ oszlop: 8m-es kupos oszlop, talpcsavaros . 4 7 s
\ \‘\ | ‘\ \ ~ kar: 1m-es acél lampakar CSABOR MERNOKIRODA BT.
\ \\ ‘\ \‘ } lampatest: Clip28 70W/Na vagy LED-es (BDK el6irasanak megfelelen) 1046 BUDAPEST, ERKEL GYULA UTCA 14.
\“ | S / E-MAIL: CSABI.GABOR(@CSABOR.HU
| —
= \ \ ‘\ Ow OI:\-MZ athelyezett kozvilagitasi oszlop és athelyezett lampatest(M2 tervjellel megegyezé egység) \ MOBIL: +36 30/ 635-17-65
} \ \ \ (Hosszuréti uton, Csonttolu utcaban, Rozsdafarku utcaban) =
~ \ ' “ oszlop: 8m-es kupos oszlop, talpcsavaros megrendelé:
‘\ | kar: 1m-es acé| lampakar Budapest Févaros XI. Keriilet Ujpbuda Onkormanyzata
\\\ \‘ “ lampatest: Clip28 70W/Na (M-M2->T4 tervjell oszlopokrol athelyezett) P ) J y
\\ 32 3/1 \\ \\ \“ “ g terv:
\ \ “‘ \ © Oe T3 T3 tervezett kozvilagitasi oszlop
\ N oszlop: 8m-es kupos oszlop, talpcsavaros
‘ \ \ - kar: 1m-es acél lampakar
A \ \‘ lampatest: TWEET STELIUM S1-X1 2BLSB12 ERS 500mA 39W 3000K IRC70
| | 1
\ \ | | oe T4
\ \ | |
\ \
. \ \ | \
vé-megmaraddé (mKV1) | \ |
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Budapest XI. kerllet / Madarhegy / 1. rész valtozat: 1
Rupphegyi ut (Torokbalinti ut - Kiralyliliom utca kdzott)

tervszam:

tervfajta / munkarész:

tertlet:
KIVITELI TERV / KOZVILAGITAS
rajz:

épték:  M=1:500

datum:

2019. marcius
rajzszam:
ugyvezeto:

helyszinrajz

kv-2-01-v1
felelds tervezo; X tervezo:
C o
Csabi Gabor

tervezé:
Csabi Gabor (01-10398)




