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- Akabeleket 0,6 m mélyen, KPE véd&csbben, homokagyban jelzészalaggal kell fektetni.
% W . - Akabeleket az Gttest alatt 1 m mélyen kell fektetni.
< s 3 \ I - Akabeleket ut-, valamint kdzmUkeresztezéskor (pl.: vizvezeték) véddessbe kell helyezni.
y N - Kabelarok asas kézi erével torténhet, kabelarok as6 gép alkalmazasa tilos!
™ =4 > \ AN - Kabelfektetésnél az MSZ 13207 elbirasait be kell tartani!
» IR - Erintésvédelem médja: nullazas.
- N - Az erintett kdzmiszolgaltatoktdl a kivitelezés idejére szakfelligyeletet kell kérnil
2 o /3 > 8 % - Atervezett elektromos kébel és a meglév§ gazvezeték kdzbtt 1 m tavolsag tartands!
/ 2, \ 5 Ny ] - A meglévd foldkabeles csatlakozdvezeték nyomvonala csak tajékoztato Jellegii, annak
/\ > ® RN ; elhelyezkedése pontosan nem ismert!
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