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10kV-os hálózatok kábelnyomvonalterve

M 1:500 0,60m²KIV-22-ELE-R003-He-M00

Tervezési feladat:

AutoCAD

Szoftver, verzió:

Fájlnév:

Szakterület:

Megnevezés:

tervfajta:

szakterület:

kötet:

2
E

rajzszám:
tervmegnevezés: kiadás/módosítás:

0

Méretarány:

2019. 01.24.

Dátum:

Rajzméret:

m²

M

Tervfajta:

Tervező:

Tervező:

L

Megbízó:

Altervező:

K V 2I

KIVITELI TERV

0 0R

ETELE TÉRI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KÖZPONT

A beruházás által érintett közutakra vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek 

Ez a terv a FŐMTERV Zrt szellemi tulajdona, amelynek védelmét jogszabály biztosítja.

Bíráló bizottság elnöke:

Takács Miklós

Tervszám:

12.16.115

Futureal Prime Properties One
Ingatlanfejlesztő Részalap

Kiviteli terv a teljes kapcsolódó területre vonatkozóan

E

KÖZCÉLÚ ELEKTROMOS HÁLÓZATOK

Irodavezető:

Szakági felelős tervező:

Séllei Zsolt

EN-VI/01-10825

Kovács László

Belső ellenőr:

Göndics Zoltán

0

Tervezett NA2XS(F)2Y 3x1x240RM/25 mm² 10kV-os kábel,

földárokba fektetve, útkereszteződéseknél védőcsőbe húzva

Megjegyzés:

1. Feszültség: 3x11000V, 50Hz

2. Érintésvédelem: Védőföldelés (IT-rendszer)

3. Jelen terv a közműgenplánnal érvényes és azzal együtt kezelendő

4. A közművezetékek jelölése

a FŐMTERV Rt. "KÖZMŰJEL®" 3.6 verziójú

programrendszerével készült.

Tervezett hőre zsugorodó összekötő karmantyú

meglévő és tervezett kábelek összekötésére

Tervezett Ø200mm KPE védőcső drabaszám, fektetési

hossz és minimális mélység jelöléssel

2x7,00m

min-1,00m

ÖK1

E10

E10

Jelmagyarázat

Meglévő, megmaradó  10kV-os kábel
E10

Külön tervben, - nem FŐMTERV Zrt. által - tervezett

10kV-os kábel

E10 E10
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