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XI. KERULET NANDORFEJERVARI UT — BARAZDA UTCAI DN150-ES
ELOSZTOVEZETEK FELUJITASA A 23-2-2549 ES A 23-2-2550 JELU AKNAK
KOzOTTI SZAKASZON, VALAMINT A BARAZDA KOZ 9-11. ES A
NANDORFEJERVARI UT 39. SZAM ALATTI FOGYASZTOK BEKOTOVEZETEKENEK
FELUJITASA
GEPESZET

ENGEDELYEZESI TERV

Gépész tervezd: Kerekes Balazs (EN-HO 13-12280)

Budapest, 2019. marcius ho

A jelen tervek szerzGi jogvédelem alatt llnak, felhasznalasuk csak a szerzédés szerint
engedélyezett.
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1. A VEZETEK ADATAI

1. Tervezé: CIVIL PLANNING TRADE Mérnéki Szolgaltatd Kft.
1068 Budapest Dézsa Gyorgy Ut 102. mfsz. 9.
2. Megbizé: FOTAV zrt.
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
3. Beruhdzé:  FOTAV Zrt.
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
4. Uzemeltets: FOTAV Zrt.
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
5. Kivitelezd: nem ismert
6. A létesitendd vezeték adatai:
6.1. Megnevezés: primer tavf(ité vezeték.
6.2. Rendeltetése: héellatas.
6.3. Koltség elGiranyzat: -
6.4. A nyomvonalon
haladé vezetékek szama: 2 (el6remené — visszatérd).
6.5. A nyomvonal hossza:
23-2-2549 és 23-2-2550 jelli akndk kozott: 23,9 m,
23-2-2550 és 23-2-2560 jelli aknédk kozott: 134,4 m,
23-2-2560 jeld akna és Barazda koz 9-11. sz. épiilet kozott: 18,9 m,
23-2-2550 jelli akna és Nandorfejérvari Ut 39. sz. épiilet koz6tt: 181,7 m.
6.6. A vezetés maddja: Eléreszigetelt, kozvetlen foldbe fektethetd acél
haszoncsoves flexibilis vezeték.
6.7.  AcsBvezeték atmérdje: DN40/&3126, DN32/C5126.
Méret Uj nyomvonalon [m] Meglévé nyomvonalon [m]
DN40/126 - 176,9
DN32/126 29,8 151,9
6.8.  Aprimer halézat jellemz8i: névleges nyomasfokozat: 25 bar,
névleges h6mérsékletek:  te/t, = 130/80 °C.
6.9. Avezeték anyaga: haszoncs6: MSZ EN 10216/2
P235GH (1.0345)
kopenycsé: DIN 8074/75, illetve
CEN 253 szerint),
szigetelés:  PUR-hab 80 kg/m? térfogatstillyal.
6.10. A vezetékek dltal elfoglalt terllet: Iasd tertiletkimutatas.
6.11. Avezetékek dltal érintett teriletek tulajdonosa: |4sd teriiletkimutatas.
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6.12. A vezeték végpontjai: 23-2-2549 jelli meglévé akna belsé falsikja,
Barazda kdz 9-11. sz. éplilet belsé falsikja,
Nandorfejérvari 0t 39. sz. épiilet belsd falsikja.

6.13. A vezeték dltal érintett akndk és m(itargyak:

Miitargy / Akna
Uj / Meglévé Elfoglalt | Véd&ovezet
Hel
e / Bontandé S teriilet [m?] [m?]
23-2-2549 meglévs Barazda u. — Nandorfejérvari 12,1 30,1

Ut sarkan

Barazda u. — Nandorfejérvari

23-2-2550 bontandd X ) 27,8 53,2
ut sarkan

23-2-2560 | meglévg | Sarazda kéz9-11. sz. epillet 7.9 233
DK-i oldalan

2322530 | bontands | “Alotaszegu.— 15,0 34,6

Nandorfejérvari Gt sarkan

2. ANYOMVONAL LEIRASA

Vonatkozo tervek:

2019/03 - G- 900 Nyomvonalrajz
2019/03 -G -901 Keresztszelvények

F6tav Zrt. a budapesti tavhérendszer egyes szakaszain a primer tavhévezetékek cseréjére
vonatkozo fejlesztést irdnyozta el6, melynek egyik legfébb célja a héveszteség, valamint az
uzemeltetési és karbantartasi koltségek csékkentése. A felhasznaldsra keriilé korszerd,
el6szigetelt, kdzvetleniil foldbefektetheté mianyag képenycsdves rendszer szamos kedvezd
tulajdonsaggal rendelkezik, amelyek koziil a legfontosabbak a kivalé hészigetelés, a nagy
teherbird képesség, gyors és alacsony kéltségl vezetékfektetés, a hibaérzékels rendszer és a

hossz( élettartam.
2.1 A vezeték telepitésének leirasa

A tervezett projekt sordn a Budapest, XI. keriilet Nandorfejérvari Gt — Bardzda utcai DN150-
es elosztovezeték keriil feltjitdsra a 23-2-2549 és a 23-2-2550 jel(i aknak kozotti szakaszon,
valamint a Barazda kéz 9-11. és a Nandorfejérvari Gt 39. szam alatti fogyasztok
bekotévezetékének feltjitdsa torténik meg.

A Barazda utca és a Nandorfejérvari Ut keresztezédésében a 23-2-2549 és a 23-2-2550 jel(i
aknak kozétti szakaszon 2xDN40/@126 méretii Uj eléreszigetelt vezeték létesiil a meglévé vb.
védbesatornas vezeték nyomvonaldn, aszfalt at burkolat alatt megépiilve.

A Bardzda kéz 9-11. szam alatti épliletet elldto bekdtévezeték a 23-2-2550 jel( bontandé
aknan athaladva a meglévé vb. véd&csatornas vezeték nyomvonaldn, a Barazda utca aszfalt
utburkolata alatt megépiilve éri el a 23-2-2560 jelli aknat. A 23-2-2560 jel(i aknabdl
irdnytérést kéveten E-i irdnyba kiléps tervezett 2xDN40/@126 méretii vezeték a meglévs
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vb. véddcsatornas vezeték nyomvonalén, aszfalt parkolo alatt haladva éri el a Barazda koz 9-

11. szam alatti épiiletet.
A Nandorfejérvari Gt 39. szam alatti épuletet elldtéd 2xDN32/@126 méret(i tervezett vezeték

a 23-2-2550 jel bontandé akna helyén kialakitasra keriil6 csomépontbdl E-i irdnyba indulva
a meglévé vb. védScsatornas vezeték nyomvonaldn, a Nandorfejérvari Ut aszfalt Gtburkolata
alatt megépllve éri el a 23-2-2530 jel(i bontandé aknat.

Az elbontasra kerGl6 akndn &thaladé 2xDN32/0126 méretli tervezett vezeték a
Nandorfejérvari Ut aszfalt Utburkolata alatt halad tovabb az (izemen kiviili, vb. véd&csatornds
tavhdvezetékek nyomvonaldn, majd irdnytérést kdvetéen lép a Nandorfejérvari ut 39. szdm
alatti terlletre, és ott Uj nyomvonalon haladva éri el az épiiletet.

A tervezett tavhGvezeték nyomvonaldt kilénbozé kozmiivezetékek keresztezik, melyek
kérnyezetében csak kézi féldmunkat szabad végezni, és be kell tartani a kézmditulajdonosok
eléirasait. A tervezett nyomvonalrajz tartalmazza a teriileten taldlhaté kdézmdiszolgaltatok
kézmdveinek elhelyezkedését. A nyomvonal kialakitdsa ennek megfelelGen tortént.

A vezeték felujitasahoz kiviteli és forgalomtechnikai terv késziil.

Az épitési munkat kévetSen az érintett teriileteket (Ut, jarda, zéldteriilet) eredeti allapotban

kell helyreallitani, annak tulajdonosi elGirdsai alapjan.

2.2 A mélyépitési szerkezetek bontasaval kapcsolatos munkak

A bontandé vezeték teljes hosszaban mélyvezetésben a korébban kizarélagosan elterjedt
véddbcsatornds rendszerként épllt meg.

A burkolatbontast és a humusz leszedést kovetSen lehet megkezdeni a vasbeton fedlapok
feletti foldfedés kiemelését és elszallitasat.

Az Ut szegélyek és kSburkolatok bontdsakor az elbontott szegélykévek, burkoldkdvek és

jardalapok hasznalhaté anyagat az Ujra beépitéshez tarolni kell.
A bontasnal keletkezs, a helyszinen ujra nem hasznalhatd anyagokat a munkateriiletrél

folyamatosan a lerakohelyre kell széllitani.

A munkasav szélessége a csatornaszelvény kiilsé méreténél csak annyival legyen szélesebb,
hogy az eléregyértott vasbeton fedlapokat a dicolds mellett még ki lehessen bontani. A
véddcsatornat fedd vasbeton fedlap eltdvolitisa utdn kell elvégezni a csévezetékek

elbontasat.

A csOvezetékek és tartdinak bontasa utan a szikséges helyeken a vasbeton véddcsatorna
szelvényt kell elbontani, hogy a tervezett vezeték a munkadarokban kialakithaté legyen.

A kibontott vasbeton tormeléket a helyszinrél maradék nélkiil el kell szallitani, mert az
visszatbltésre nem hasznalhatd, nem tomdarithet8. A mélyépitési hulladék (beton, vasbeton,
aszfalttormelék) eltavolitasa a kivitelez6 feladatét képezi.
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3. EPITESI TECHNOLOGIA

Kozvetlen foldbefektethetd acél haszoncsével ellatott rendszerd, el6reszigetelt elemekbdl
allg, helyszinen szerelt flexibilis csévezeték fektetési technoldgia.
Az acél haszoncsé kotése hegesztett, a kdpenycsé kotése karmantyls, a karmantyu utélagos

helyszini kihabositasaval.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

A létesitmény megnevezése:
Budapest, XI. keriilet Nandorfejérvari (it — Barazda utcai DN150-es elosztovezeték felujitasa a

23-2-2549 és a 23-2-2550 jell aknak kozotti szakaszon, valamint a Bardzda koz 9-11. és a
Nandorfejérvari Gt 39. szam alatti fogyasztok bekétévezetékének feltjitasa.

A CIVIL PLANNING TRADE Kft., mint generdltervezd kijelenti, hogy a tervdokumentéciéban
foglalt miszaki megoldasok megfelelnek a tervezés folyaman érvényben Iévé altaldnos és
eseti hatosagi elGirasoknak, szabvanyoknak.

A tervezés folyaman figyelembe vettuk a biztonsdgtechnikai elGirdsokat és az iizem-
egészséglgyi kbvetelményeket.

A kozmdszolgaltatok haldzatai adatainak beszerzése 2018.12.13-an tértént, az E-kdzmli
tervezéstamogatason keresztiil (azonosité: 117391705), mely alapjan a tervdokumentacié a
kézmiiszolgaltatok vezetékeinek nyomvonalat mérethelyesen és hianytalanul tartalmazza.

yn'é

Kerekes Balazs
tervezd
Kamarai szam: 13-12280
EN-T: Energetikai tervezd
G-T: Gépész tervezd

Budapest, 2019. marcius ho
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TERULETKIMUTATAS

A létesitési engedély iranti kérelem tdrgya a Budapest, XI. keriilet Nandorfejérvari ut —
Barazda utcai DN150-es elosztévezeték felljitasa a 23-2-2549 és a 23-2-2550 jel(i akndak
kozotti szakaszon, valamint a Bardzda kéz 9-11. és a Nandorfejérvari Ut 39. szam alatti

fogyasztok bekotbvezetékének felljitasa.

Tulajdonos Nyomvonalhossz | Helyfoglalas | Védéovezet
HRSZ Nyomvonal
Neve Cime [m] [m?) [m?
2832/9 Meglévé Budapesti Tavhészolgaltat6é 1116 Budapest, 14,2 17.8 32,0
nyomvonalon zrt, Kalotaszeg utca 31.
Meglévé Budapesti Tavhészolgaltatd 1116 Budapest,
SRR0 nyomvonalon rt. Kalotaszeg utca 31. 2.0 L 348
Meglévé Févarosi Xl. ker. 1113 Budapest,
Y nyomvonalon Onkormanyzat Bocskai ut 39-41, 150 i 306,6
; 1124 Budapest
Meglévé ; ! !
3834/15 nyomvonalon Dr. Bernyak Adrienn Marta | Tornalja utca 19. L 4.2 1,7 5,9
em. 3.
0j 1124 Budapest,
3834/15 Dr. Bernyak Adrienn Marta | Tornalja utca 19. I. 29,8 11,9 41,7
nyomvonalon
em. 3.
Meglévé Févarosi X. ker. 1113 Budapest,
3834/2 o
3 nyomveonalon Onkormanyzat Bocskai at 39-41. 158 .2 L
2834 Meglévé Févarosi X. ker. 1113 Budapest,
9 nyomvonalon Onkorméanyzat Bocskai ut 3941, s 1159 255
Meglévd Févarosi X. ker. 1113 Budapest,
3834, . 1
/28 nyomvonalon Onkormanyzat Bocskai Gt 39-41. e =0 ohi
1] Févarosi X. ker, 1113 Budapest,
IR nyomvonalon Onkormanyzat Bocskai (it 39-41. 6.8 2.7 e
Osszesen: 358,6 271,3 688,7

Budapest, 2019. marcius ho

Balogh Jézsef
Ugyvezet6 igazgatd




