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KONTINUUM-VILL MERNOKI IRODA KFT.

1115 Budapest, Barték Béla ut 131/B. Tel.: +36-20-346-1477
E-mail: kontinuumvillkft@upcmail.hu
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tervezett NYCWY 4x10/10 mm? kézvilgitasi iblokabel

tervezett HTT 76/40/3 oszlop, Gléria 70W Na-E Jampatest,
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Gézvgzoték védelombe NYY-J 5x1,5mm? felszéllo vezetékkel
© - tervezett oszlopfoldelés
£ C3 tervezett KPE @110mm védGesé
N M meglévi 4m-es teleszk. horg. acéloszlop, Gléria 70W Na-E\dmpatest
N 1 ] KVK meglévé kézvildgitasi foldkabel
/ 1 kv meglévé 1 kV-os foldkabel
T V. meglévi vizvezeték
i CS meglévé csatorna
| G meglévé gézvezeték
v meglévG FOTAV vezeték
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meghatarozasat geodeziailag be kell merni.
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