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. 0 \ KONTINUUM-VILL MERNOKI IRODA KFT.
Uzemi feszilltség: 400/230V
o \ Nyomvonallkbelhossz: 75fm /92 fim oy 1115 Budapest, Barték Béla it 131/B. Tel.: +36-20-346-1477
° - Erintésvédelem: TN ' E-mail: kontinuumvillkft@upcmail.hu
. \ Tervezo: M ) Terv megnevezés: Rajz méret:
° B Kivitelezéskor az oszlopok telepitési helyeinek | Antal Zoltzn (01-10530) Budapest XI. ker. Bikszadi utca A
o« meghatarozasat geodéziailag be kell mérni. — (Leiningen Ut és Rtz LaszI6 utca kozott), X
© Rajpold:  J.4) 7 "Gzvilaitis hélezat bovite Lépték:
° > A kzmivek kézelsége miatt gépi fBldmunka Antal zg,tén’7 czvilagliasi halozat bovitese M 1:500
~ o s z .
o gA’ kutats yeiz‘?s? tll(;(S.: telezbl Détum: Rajz megnevezés: ] Rajzszém:
. utatédrok asasa kotelezd! 2019, oktéber Nyomvonalrajz KV-1
o
o Jelmagyarazat
) tervezett NYCWY 4x10/10 mm? kézvilégitési féldkébel ° G7L
° \— . (o) T tervezett HTT 76/40/3 osziop, Gloria LED (18)24W CARC lampatest, ° &
N M: 10 fom-d acéikand. 2
Vo7 < 520401 2 " .5m lampakar MBCu 5x1,5mm? felszallo vezetékkel ° & o
A Kozvitigitisi ONYX2 100W Na - tervezett oszlopfoidelés !
B: Szerelvé a2
= tapesolesiriy bl D C3 tervezett KPE @110mm védécss i oS
E’I‘s’;‘;"o""/éx:gg& 04 KkV. meglévé kotegelt szigetelt 0,4 kV-0s szabadvezeték o /]
| KVK meglévé kézvilagitasi foldkabel
1 kv meglévé 1 kV-os foldkabel
V. meglévé vizvezeték Y
9 m cs meglévé csatorna {55
G meglévé gézvezeték <<d
meglévd telekom kabel I

K-51546-1sz.
kézvildgitasi
kapcsoloszekrénybdl
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M: 4,5 fom-t horg. oszlop
Gléria 2x36W kpfes

M: 10 fom-ui acélkand.
1,5m lampakar
EKA 100W Na

% K-52026-1 sz.
< kozvilagltasi
kapcsoloszekrényb6l
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° ca M: 10 fom- acélkand. | |
park 12 1,5m lémpakar
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